TOYOTOMI
User’s Manual

Odnyisc Xpriong
Manuale d’installazione ed uso

KAIMATIZTIKO TOIXOY TYNOY INVERTER
WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE
CONDIZIONATORE SPLIT

MODELS/MONTEAA/MODELLI

KTN/KTG22-18R32
KTN/KTG22-24R32

Thank you for purchasing our product.

- Before using this product, be sure to read this Instruction Manual to ensure proper usage. Please
keep this manual for later reference.

« Improper use of this product may result in a malfunction, failure, unexpected accident, or create
a potential hazard.

EuxaploToUE yla TNV eMAOYNG 600G 0TO KAUATIOTIKO TOYOTOMI.
Ma TN owoTr Tou Xprion mapakaAouue SlaBdaoTe To eyXelpidlo XPriong TPOOEKTIKA, TIplV BéoeTe
™ povdada o€ Aeltoupyia Kal KpATAOTE TO O€ KAAN KATAOTAON Yid LEANOVTIKH avagopd.

Grazie per aver scelto un prodotto TOYOTOMI.
Per un corretto funzionamento, leggere attentamente questo manuale prima di
usare il condizionatore e conservarlo per una futura consultazione.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes

throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from un-

controlled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of mate-

rial resources. To return your used device, please use the return and collection systems or

contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for envi-
I ronmental safe recycling.

R32:675



Appliance filled with flammable gas R32.

Before use the appliance, read the owner’s manual first.

Before install the appliance, read the installation manual first.
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Before repair the appliance, read the service manual first.

The Refrigerant

* To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates in
the system. The used refrigerant is the fluoride R32, which is specially cleaned.
The refrigerant is flammable and inodorous. Furthermore, it can leads to explosion
under certain conditions. But the flammability of the refrigerant is very low. It can
be ignited only by fire.

* Compared to common refrigerants, R32 is a nonpolluting refrigerant with no harm
to the ozonosphere. The influence upon the greenhouse effect is also lower. R32
has got very good thermodynamic features which lead to a really high energy
efficiency. The units therefore need a less filling.

WARNING:

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those
recommended by the manufacture. Should repair be necessary, contact your nea-
rest authorized Service Centre. Any repairs carried out by unqualified personnel
may be dangerous. The appliance shall be stored in a room without continuously
operating ignition sources. (for example: open flames, an operating gas appliance
or an operating electric heater.) Do not pierce or burn.

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger
than 4m2.

Appliance filled with flammable gas R32. For repairs, strictly follow manufacturer’s
instructions only. Be aware that refrigrants not contain odour. Read specialist’s
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Precautions

/\ WARNING

Operation and Maintenance

*This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory ormental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.

*Children shall not play with the appliance.

«Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.

eDo not connect air conditioner to multi-purpose socket.
Otherwise, it may cause fire hazard.

*Do disconnect power supply when cleaning air
conditioner. Otherwise, it may cause electric shaqck.

o|f the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

*Do not wash the air conditioner with water to avoid
electric shock.

*Do not spray water on indoor unit. It may cause electric
shock or malfunction.

«After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.

*Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid
deformation or fire hazard.



Precautions

/\ WARNING

eMaintenance must be performed by qualified
professionals. Otherwise, it may cause personal injury
or damage.

« Do not repair air conditioner by yourself. It may cause
electric shock or damage. Please contact dealer when
you need to repair air conditioner.

» Do not extend fingers or objects into air inlet or air
outlet. It may cause personal injury or damage.

» Do not block air outlet or air inlet. It may cause
malfunction.

Do not spill water on the remote controller, otherwise the
remote controller may be broken.

« When below phenomenon occurs, please turn off air
conditioner and disconnect power immediately, and then
contact the dealer or qualified professionals for service.
. Power cord is overheating or damaged.

. There’s abnormal sound during operation.
« Circuit break trips off frequently.

. Air conditioner gives off burning smell.

. Indoor unit is leaking.

* |f the air conditioner operates under abnormal conditions,
it may cause malfunction, electric shock or fire hazard.

* When turning on or turning off the unit by emergency
operation switch, please press this switch with an insulating
object other than metal.

« Do not step on top panel of outdoor unit, or put heavy
objects. It may cause damage or personal injury.
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Precautions

A WARNING
Attachment

eInstallation must be performed by qualified professionals.
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

« Must follow the electric safety regulations when installing
the unit.

» According to the local safety regulations, use qualified
power supply circuit and circuit break.

« Do install the circuit break. If not, it may cause malfunction.

* An all-pole disconnection switch having a contact separation
of at least 3mm in all poles should be connected in fixed
wiring.

« Including an circuit break with suitable capacity, please
note the following table.Air switch should be included
magnet buckle and heating buckle function, it can protect
the circuit-short and overload.

« Air Conditioner should be properly grounded. Incorrect
grounding may cause electric shock.

« Don't use unqualified power cord.

* Make sure the power supply matches with the
requirement of air conditioner.Unstable power supply or
incorrect wiring or malfunction. Please install proper power
supply cables before using the air conditioner.

« Properly connect the live wire, neutral wire and
grounding wire of power socket.

« Be sure to cut off the power supply before proceeding
any work related to electricity and safety.
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Precautions

/\ WARNING

e Do not put through the power before finishing installation.

e If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

» The temperature of refrigerant circuit will be high, please
keep the interconnection cable away from the copper
tube.

e The appliance shall be installed in accordance with
national wiring regulations.

e Installation must be performed in accordance with the
requirement of NEC and CEC by authorized personnel
only.

» The air conditioner is the first class electric appliance. It
must be properly grounding with specialized grounding
device by a professional. Please make sure it is always
grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.

« The yellow-green wire in air conditioner is grounding
wire, which can't be used for other purposes.

* The grounding resistance should comply with national
electric safety regulations.

* The appliance must be positioned so that the plug is
accessible.

* All wires of indoor unit and outdoor unit should be
connected by a professional.
* |f the length of power connection wire is insufficient, please

contact the supplier for a new one. Avoid extending the
wire by yourself.



Precautions

A WARNING

e For the air conditioner with plug the plug should be
reachable after finishing installation

 For the air conditioner without plug, an circuit break
must be installed in the line.

« If you need to relocate the air conditioner to another
place, only the qualified person can perform the work.
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

e Select a location which is out of reach for children and
far away from animals or plants.If it is unavoidable,

please add the fence for safety purpose.
e The indoor unit should be installed close to the wall

o Instructions for installation and use of this product are
provided by the manufacturer.



Precautions

A WARNING

 The air conditioner is not allowed to use in a room that
has running fire (such as fire source, working coal gas
ware, operating heater).

e It is not allowed to drill hole or burn the connection pipe.

e The air conditioner must be installed in a room that is
larger than the minimum room area. The minimum room
area is shown on the nameplate or following table a.

e Leak test is a must after installation.

* Instructions for installation and use of this product are
provided by the manufacturer.

Working temperature range

Indoor side DB/WB(C )

Outdoor side DB/WB(C )

Maximum cooling

32/23

43/26

Maximum heating

27]-

24/18

The operating temperature range is -15°C ~43°C .

Indoor side DB/WB(C )

Outdoor side DB/WB(C )

Maximum cooling

32/23

50/26

Maximum heating

27/-

30/18

The operating temperature range is -15°C ~50°C.




Parts Name

Indoor Unit
air inlet

panel
filter

aux.button

horizontal louver
air outlet

temp.
inldicator

*)

i

iCnc;Oiclggor_'% 8 E t‘t
I

power
indicator_\ U

heating
indicator ™

display
E receiver
window
|
drying
indicator

remote control

(Display content or position may be different from above
graphics, please refer to actual products)

- air inlet
A
2/—Connection wire
/
) ‘ air outlet

NOTICE:
Actual product may be different from above graphics, please refer to actual
products.
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BUTTONS ON REMOTE CONTROLLER

1 ON/OFF button
2 MODE button
3 FAN button

4 TURBO button
5 A/v buttons
6
7
8
9

/I button

3‘ button
SLEEP button
| SENSE button

A
0= O orveron / TIMER OFF buttons
f %—9

I TURBO

11 CLOCK button

g_ Q 12 QUIET button
——_SL_EEP_J 1 SENSE

13 WIFI button
14 LIGHT button

15 *hﬁ button

16 TEMP button
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INTRODUCTION FOR ICONS ON DISPLAY SCREEN

F SENSE
FAN Fan Function

AUTQ
et sct fan speed

@ TURBO Function

“o
oPer Send signal

£ AUTO mode

* COOL mode

‘g‘ FAN mode

* HEAT mode

(€ Sleep Function

3% LIGHT Function

sy Left and right swing

$| Up and down swing

E Lock
@ Clock

HAF Temperature display type
080 Self-Clean Function

@ Quiet Function

AUTO Auto Function

@ 8°C Function

A
“ lonizer

"‘Q Scavenging — Fresh Air (not available)

F Temperature in Fahrenheit
WIFJ> wiFi Function

C Temperature in Celsius

88:88 gNOg;; Set Time

o
{

|
\

E PAN S B
E%TO €I SEA)
< DI
@;':'Lr@g
 88:08:s
G2 3a

o A%

5

[ Temperature display type ]

G Set temperature

: A | Indoor ambient temperature

Q}, Outdoor ambient temperature
(not available)



Note:

e This is a general use remote controller, it could be used for the air conditioners with
multifunction; For some function, which the model doesn't have, if press the
corresponding button on the remote controller that the unit will keep the original
running status.

e After putting through the power, the air conditioner will give out a sound. Operation

indicator” ()" is ON. After that, you can operate the air conditioner by using remote
controller.

e Under on status, pressing the button on the remote controller, the signal icon & " on the
display of remote controller will blink once and the air conditioner will give out a “de”

sound, which means the signal has been sent to the air conditioner.

1 ON/OFF button
Press this button to turn on the unit. Press this button again to turn off the unit.
2 MODE button

Press this button to select your required operation mode.
AUTO COOL DRY FAN HEAT
/—IQ—b*—b“‘—r%—b * —
- J

e When selecting auto mode, air conditioner will operate automatically according to the
sensed temperature. Set temperature can’t be adjusted and will not be displayed as

well. Press "FAN" button can adjust fan speed. Press 71 / %l button can adjust fan
blowing angle.
e After selecting cool mode, air conditioner will operate under cool mode. Cool indicator

* on indoor unit is ON (This indicator is not available for some models). Press "A™"
or "v" button to adjust set temperature. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press

s/ H button to adjust fan blowing angle.
e When selecting dry mode, the air conditioner operates at low speed under dry mode.
n 6
Dry indicator € ¢ on indoor unit is ON (This indicator is not available for some

models). Under dry mode, fan speed can’t be adjusted. Press 71 / 3 button to adjust

fan blowing angle.
e When selecting fan mode, the air conditioner will only blow fan, no cooling and no
heating. All indicators are OFF, Operation indicator is ON. Press "FAN" button to adjust

fan speed. Press 71N / A button to adjust fan blowing angle.
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o When selecting heating mode, the air conditioner operates under heat mode. Heat

indicator Ik on indoor unit is ON (This indicator is not available for some models).
Press "A" or "w" button to adjust set temperature. Press "FAN" button to adjust fan

speed. Press 71N / A button to adjust fan blowing angle. (Cooling only unit won’t

receive heating mode signal. If setting heat mode with remote controller, press ON/OFF
button can’t start up the unit).

Note:

e For preventing cold air, after starting up heating mode, indoor unit will delay 1~5 minutes to
blow air (actual delay time is depending on indoor ambient temperature).

e Set temperature range from remote controller: 16~30°C (61-86°F); Fan speed: auto, low
speed, low-medium speed, medium speed, medium-high speed, high speed.

3 FAN button

This button is used for setting Fan Speed in the sequence that goes from AUTO, =,
s, <mll, <l to amllll. then back to Auto.

F’Auto"g"a“"--* - | *“-.IT

- Low speed «aill | ow-Medium speed sl Medium speed
Note: ‘--. Medium-High speed .--Il High speed
e It's Low fan speed under Dry mode

e X-FAN function: Hold fan speed button for 2s in COOL or DRY mode, the icon 080 ”is
displayed and the indoor fan will continue operation for a few minutes in order to dry
the indoor unit even though you have turned off the unit. After energization, X-FAN
OFF is defaulted. X-FAN is not available in AUTO, FAN or HEAT mode.

This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed

after the unit is stopped to avoid mould.

* Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF
button indoor fan will continue running for a few minutes. at low speed. In this
period, Hold fan speed button for 2s to stop indoor fan directly.

* Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF
button, the complete unit will be off directly.
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4 TURBO button
Under COOL or HEAT mode, press this button to turn to quick COOL or quick HEAT
mode. "®" icon is displayed on remote controller. Press this button again to exit

turbo function and "®" icon will disappear. If start this function, the unit will
run at super-high fan speed to cool or heat quickly so that the ambient temp.
approaches the preset temp. as soon as possible.

5 A / v button

* Press "A" or "V¥" button once increase or decrease set temperature 1°C
(°F). Holding "A" or "Ww" button, 2s later, set temperature on remote
controller will change quickly. On releasing button after setting is finished,
temperature indicator on indoor unit will change accordingly.
(Temperature can’t be adjusted under

*  When setting TIMER ON, TIMER OFF or CLOCK, press "A" or "¥" button to
adjust time. (Refer to CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF buttons) When setting
TIMER ON, TIMER OFF or CLOCK, press "A" or "¥" button to adjust time.
(Refer to CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF buttons).

6 7% button
Press this button can select left & right swing angle. Fan blow angle can be selected

circularly as below:

- - - - .
T , ] ] i\.

&
no di -~ -— N -
(stops at cumrent pos?g::% @-

Note:

® Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth from
left to right, and then loosen the button, the unit will stop swinging and present position of
guide louver will be kept immediately.

e Under swing left and right mode, when the status is switched from off to 1%, if press this

button again 2s later 1™ status will switch to off status directly; if press this button again
within 2s, the change of swing status will also depend on the circulation sequence stated
above.
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Note:

3 button
Press this button can select up & down swing angle. Fan blow angle can be selected
circularly as below:

. e I e I N

‘- no display «—«—3| —sl— A «—

(horizontal louvers stops
at current position)

*  When selecting 3 , air conditioner is blowing fan automatically. Horizontal
louver will automatically swing up & down at maximum angle.

I D N B N
*  When selecting %/ air conditioner is blowing fan at
fixed position. Horizontal louver will stop at the fixed position.
"o -~ "
*  When selecting — I 7" N ’fl , air conditioner is blowing fan at fixed angle.
Horizontal louver will send air at the fixed angle.

* Hold %l button above 2s to set your required swing angle. When reaching
your required angle, release the button.

E\I 2 7/' may not be available. When air conditioner receives this signal, the
air conditioner will blow fan automatically.
Press this button continuously more than 2s, the main unit will swing back and forth
from up to down, and then loosen the button. The unit will stop swinging and present
position of guide lover will be kept immediately.

Under swing up and down mode, when the status is switched from off to %l, if press

this button again 2s later, A status will switch to off status directly. If press this button
again within 2s, the change of swing status will also depend on the circulation
sequence stated above.

SLEEP button

In the Cooling or Heating mode, press this button to start sleep mode. Once you set it up,
this symbol ok appears on the screen remote control. Sleep Mode has three places to
choose from, Sleep Mode 1, Sleep Mode 2, Sleep Mode 3. To navigate through the op-
tions, press the sleep button. By pressing it once Sleep Mode 1 “C* will be activated, by
pressing it twice Sleep Mode 2 e activates, three times Sleep Mode 3 “Q activates.
Pressing the button for the fourth time will disable this function and L will disappear.
If you deactivate the air conditioner, sleep mode will be deactivated. During DRY, FAN,
AUTO, Energy Saving & “8th C Heating” functions, sleep mode is not available.

Sleep Mode 1

Sleep Mode 1 “C¥ is available in Cooling or Heating mode. By activating this function, the
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air conditioner’s temperature increases by one degree per hour in “Cooling” mode and
decreases by one degree per hour in “Heating” mode.

Sleep Mode 2

Sleep mode 2 2 will only be activated during Cooling or Heating mode.
During Cooling:

-If the air conditioner temperature is set between 16-23 ° C, the temperature will in-
crease by one degree per hour for the next 3 hours after the power is turned on and then
remains stable. At the 8th hour after the operation is switched on, the temperature will be
reduced by one degree automatically

- If the air conditioner temperature is set between 24-27 ° C, the temperature will in-
crease by one degree per hour for the next 2 hours from the start of the operation and
then remain stable. At the 8th hour after the operation is switched on, the temperature
will be reduced by one degree automatically.

-If the air conditioner temperature is set between 28-29 ° C, the temperature will increase
to a certain degree within the next hour of activation and then remain stable. At the 8th
hour after the operation is switched on, the temperature will be reduced by one degree
automatically.

-If the air conditioner temperature is set from 30 ° C to above, it will remain constant for 7
hours after the operation is switched on and at 8 o’clock the temperature will be reduced
by one degree automatically.

During Heating mode:

-If the air conditioner selection is 16 ° C, the air conditioner will continue to operate at
this temperature.

-If the air conditioner temperature is between 17 © C and 20 ° C, the air conditioner’s
temperature will drop to a certain extent after the first hour of the operation and then
remain constant.

-If the air conditioner’s temperature is between 21-27 ° C, the air conditioner’s tempera-
ture will drop by one degree per hour within the first 2 hours of activation and then remain
constant.

-If the air conditioner’s temperature is between 28-30 ° C, the air conditioner’s tempera-
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ture will be reduced by one degree per hour in the first 3 hours after activation and then
will remain constant.

Sleep Mode 3

Sleep Mode 3 “( s available in Cooling or Heating modes. By activating this function,
you can create your own personalized program based on time and temperature. To set
the time and temperature, press the “TURBQO” button for 3 seconds, and the temperature
icon will flash on the remote-control screen.

You can set the temperature by hour, up to 8 hours continuously. With the “A” and “V¥”

buttons you can adjust and change the temperature. To confirm the desired temperature,
press the “TURBO” button. To set the temperature for the second hour repeat the same
procedure.
The personalized program is stored in the memory despite the deactivation of the air
conditioner.

18



10

| SENSE button

Press this button to start | SENSE function and ' "i‘-” will be displayed on the remote
controller. After this function is set, the remote controller will send the detected
ambient temperature according to the controller and the unit will automatically
adjust the indoor temperature according to the detected temperature. Press this

button again to cancel I SENSE function and i'- will disappear.

USEFUL TIP

Please put the remote controller near user when this function is set. Do not put
the remote controller near the object of high temperature or low temperature in
order to avoid detecting inaccurate ambient temperature. When | FEEL function is
turned on, the remote controller should be put within the area where indoor unit
can receive the signal sent by the remote controller.

TIMER ON / TIMER OFF button
TIMER ON button

“TIMER ON” button can set the time for timer on. After pressing this button, | G}"
icon disappears and the word “ON” on remote controller blinks. Press A or v
button to adjust TIMER ON setting. After each pressing A or ¥ button, TIMER ON
setting will increase or decrease 1 minute. Hold A or ¥ button, 2s later, the time
will change quickly until reaching your required time. Press “TIMER ON” to confirm

it. The word “ON” will stop blinking. . G}" icon resumes displaying. Cancel TIMER
ON: Under the condition that TIMER ON is started up, press “TIMER ON” button to
cancel it.

TIMER OFF button

“TIMER OFF” button can set the time for timer on. After pressing this button,

| G}" icon disappears and the word “OFF” on remote controller blinks. Press A or
¥ button to adjust TIMER OFF setting. After each pressing A or ¥ button, TIMER
OFF setting will increase or decrease 1 minute. Hold A or ¥ button, 2s later, the
time will change quickly until reaching your required time. Press “TIMER OFF” to

confirm it. The word “OFF” will stop blinking. "G}“ icon resumes displaying.
Cancel TIMER OFF: Under the condition that TIMER OFF is started up, press “TIMER
OFF” button to cancel it.
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Note:

Under on and off status, you set TIMER OFF or TIMER ON simultaneously.
Before setting TIMER ON or TIMER OFF, please adjust the clock time
properly.

After starting up TIMER ON or TIMER OFF, set the constant circulating valid.
After that, air conditioner will be turned on or turned off according to setting
time. ON/OFF button has no effect on setting. If you don’t need this function,
please use remote controller to cancel it.

CLOCK button

. . "@" . I
Press this button to set clock time. icon on remote controller will blink. Press
A or v button within 5s to set clock time. Each pressing of A or ¥ button, 2s
later, time will change quickly. Release this button when reaching your required

time. Press “CLOCK” button to confirm the time. @H icon stops blinking.

Note:

Clock time adopts 24-hour mode.

The interval between two operations can’t exceed 5s. Otherwise, remote
controller will quite setting status. Operation for TIMER ON/ TIMER OFF is
the same.

QUITE button
Press this button, the Quiet status is under the Auto Quiet mode and displays

"®" and “AUTO” signal. Quiet mode displays "®" signal and during Quiet OFF
there is no "®" signal displayed. After powered on, the Quiet OFF is defaulted.
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NOTE

+ The Quiet function can be set up in all modes; Under the Quiet mode,the fan  speed is
not available.

+ When quiet function is selected:

Under cooling mode: indoor fan operates at notch 4 speed. 10 minutes later or  when
indoor ambient temperature=28°C, indoor fan will operate at notch 2 speed or quiet mode
according to the comparison between indoor ambinet temperature and set temperature.
Under heating mode: indoor fan operates at notch 3 speed or quiet mode according to the
comparison between indoor ambient temperature and set temperature.

Under heating mode: indoor fan operates at notch 3 speed or quiet mode according to the
comparison between indoor ambient temperature and set temperature.

Under dry, fan mode: indoor fan operates at quiet mode.

Under auto mode: the indoor fan operates at the auto quiet mode according to actual cooling,
heating or fan mode.

+ The Quiet function is only available for some models.

WIFI button

Press “WiFi” button to turn on or off WiFi function. When WiFi function is turned
on, “WiFi” icon will be displayed on remote controller. Under status of unit off,
press “MODE” and “WiFi” buttons simultaneously for 1s. WiFi module will restore
to factory default setting.
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LIGHT button

Press this button to turn off display light on indoor unit. "%~ icon on remote

controller disappears. Press this button again to turn on display light. " icon
is displayed.

*’ﬁ button

Press this button to achieve the on and off healthy and scavenging (fresh air — not
available) functions in operation status. Press this button for the first time to start

scavenging function. LCD displays "‘ﬂ ". Press the button for the second time to
start healthy’ and scavenging functions simultaneously. LCD displays "’ﬁ" and

* . Press this button for the third time to quit healthy and Scavenging functions
simultaneously. Press the button for the fourth time to start healthy function. LCD

n "
displays * . Press this button again to repeat the operation above.

TEMP button

By pressing this button, you can see indoor set temperature, indoor ambient
temperature or outdoor ambient temperature (not available) on indoor unit’s
display. The setting on remote controller is selected circularly as below:

no display —

e )

*  When selecting T or no display with remote controller, temperature
indicator on indoor unit displays set temperature.

|
*  When selecting @ with remote controller, temperature indicator on
indoor unit displays indoor ambient temperature.

|
* When selecting a" with remote controller, temperature indicator on
indoor unit displays outdoor ambient temperature. (not available)
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Note:
* OQutdoor temperature display is not available. At that time, indoor unit

receives C[‘I’ signal, while it displays indoor set temperature.

* |t is defaulted to display set temperature when turning on the unit.
There is no display in the remote controller.

* When selecting displaying of indoor or outdoor ambient temperature,
indoor temperature indicator displays corresponding temperature
and automatically turn to display set temperature after three of five
seconds.

FUNCTION INTRODUCTION FOR COMBINANTION BUTTONS

ENERGY-SAVING FUNCTION

Under cooling mode, press “TEMP” and “CLOCK” buttons simultaneously to start up or
turn off energy-saving function. When energy-saving function is started up, “SE” will be
shown on remote controller and air conditioner will adjust the set temperature
automatically according to ex-factory setting to reach to the best energy-saving effect.
Press “TEMP” and “CLOCK” buttons simultaneously again to exit energy-saving function.
Note:

* Under energy-saving function, fan speed is defaulted at auto speed and it can’t be
adjusted.

* Under energy-saving function, set temperature can’t be adjusted. Press “TURBO”
button and remote controller won’t send signal.

* Sleep function and energy-saving function cannot operate at the same time. If
energy-saving function has been set under cooling mode, press sleep button to
cancel energy-saving function. If sleep function has been set under cooling mode,
start up the energy-saving function to cancel sleep function.
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8 °C HEATING FUNCTION
Under heating mode, press “TEMP” and “CLOCK” buttons simultaneously to start up or

turn off 8 °C heating function. When this function is started up, @ and “8 °C” will be
shown on remote controller. The air conditioner keeps the heating status at 8 °C. Press
again “TEMP” and “CLOCK” buttons simultaneously, to cancel this function.

Note:

e Under 8 °C heating function, fan speed is defaulted at auto speed and it can’t be
adjusted.

e Under 8 °C heating function, set temperature can’t be adjusted. Press “TURBO”
button and the remote controller won’t send signal.

e Sleep function and 8 °C heating function cannot operate at the same time. If 8 °C
heating function has been set under heating mode, press sleep button to cancel 8
°C heating function. If sleep function has been set under heating mode, start up
the 8 °C heating function to cancel sleep function.

e Under °F temperature display, the remote controller will display 46°F heating.

CHILD LOCK FUNCTION
Press “A” and “v¥” simultaneously to turn on or turn off child lock function. When child

il

lock function is on,

"

icon is displayed on remote controller. If you operate the remote

controller, icon will blink three times without sending signal to the unit.

TEMPERATURE DISPLAY SWITCHOVER FUNCTION
Under OFF status, press “¥” and “MODE” buttons simultaneously to switch temperature
display between °C and °F.

BASIC OPERATION GUIDE

1 After putting through the power, press “ON/OFF” button or remote controller to
turn on the air conditioner. Press it again to turn it off.

2 Press “MODE” button to select your required mode: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.

3 Press “A” or “¥” button to set your required temperature. Temperature cannot
be adjusted under auto mode.

4 Press “FAN” button to set your required fan speed: auto, low speed, low-medium

speed, medium speed, medium-high speed, high speed.

5 Press %l button to select fan blowing angle.
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SELF CLEAN FUNCTION

Under unit off status, hold “MODE” and “FAN” buttons simultaneously for 5 seconds to turn on
or off the SELF CLEAN function. When the SELF CLEAN function is turned on, indoor displays
“CL”. During the SELF CLEAN process of evaporator, the unit will perform fast cooling or fast
heating. There may be some noise, which is the sound of flowing liquid or thermal expansion or
cold shrinkage. The air conditioner may blow cold or warm air, which is a normal phenomenon.
During cleaning process, please make sure the room is well ventilated to avoid affecting the

comfort.

Note:
The SELF CLEAN function can only work under normal ambient temperature. If the room
is dusty, clean it once a month. If not, clean it once every three months. After the SELF
CLEAN function is turned on, you can leave the room. When SELF CLEAN is finished, the

air conditioner will enter standby status.
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REPLACEMENT OF BATTERIES IN REMOTE CONTROLLER

NOTE:

Press the back side of remote controller marked with
“OPEN” and then push out the cover of battery box
along the arrow direction.

Replace two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and make
sure the position of “+” and “-“ polar are correct.
Reinstall the cover of battery box.

signal sender batteries

reinstall 0¥

cover of battery box

During operation, point the remote control signal sender at the receiving window on

indoor unit.

The distance between signal sender and receiving window should be no more than 8m,

and there should be no obstacles between them.

Signal may be interfered easily in the room where there is fluorescent lamp or wireless
telephone; remote controller should be close to indoor unit during operation.

Replace new batteries of the same model when replacement is required.

When you don’t use remote controller for a long time, please take out the batteries.

If the display on remote controller is fuzzy or there’s no display, please replace

batteries.
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Emergency operation

If remote controller is lost or damaged, please use auxiliary button to turn
on or turn off the air conditioner. The operation in details are as below:

As shown in the fig. Open panel, press aux. button to turn on or turn off the
air conditioner. When the air conditioner is turned on, it will operate under
auto mode.

aux. button

/\WARNING:

Use insulated object to press the auto button

Clean and maintenance

(" /\ WARNING )

m Turn off the air conditioner and disconnect the power before cleaning the air
conditioner to avoid electric shock.

m Do not wash the air conditioner with water to avoid electric shock.

\- Do not use volatile liquid to clean the air conditioner. )

Clean surface of indoor unit

When the surface of indoor unit is dirty, it is recommended to use a soft dry cloth
or wet cloth to wipe it.

NOTICE:

e Do not remove the panel when cleaning it.
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Clean and Maintenance

Clean filter

1 Open panel 3 Clean filter
Pull out the panel to a certain e Use dust catcher or water to
angle as shown in the fig. clean the filter.

e When the filter is very dirty, use
the water (below 45°C ) to clean
it, and then put it in a shady
and cool place to dry.

2 Remove filter

Remove the filter as in-
dicated in the fig. 4

Install filter
Install the filter and then close the
panel cover tightly

/\ WARNING

m The filter should be cleaned every three months. If there is much dust in the
operation environment, clean frequency can be increased.

m After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.

m Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid deformation or fire hazard.

28



Clean and Maintenance

Checking before use-season

1. Check whether air inlets and air outlets are blocked.

2. Check whether air switch, plug and socket are in good condition.

3. Check whether filter is clean.

4. Check whether mounting bracket for outdoor unit is damaged or corroded.
If yes, please contact dealer.

5. Check whether drainage pipe is damaged.

Checking after use-season

1. Disconnect power supply.
2. Clean filter and indoor unit’s panel.

3. Check whether mounting bracket for outdoor unit is damaged or corroded.
If yes, please contact dealer.

Notice for recovery

1. Many packing materials are recyclable materials.
Please dispose them in appropriate recycling unit.

2. If you want to dispose the air conditioner, please contact local dealer or
consultant service center for the correct disposal method.
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Malfunction analysis

General phenomenon analysis

Please check below items before asking for maintenance. If the malfunction still
can’t be eliminated, please contact local dealer or qualified professionals.

Phenomenon Check items Solution
e Whether it's interfered severely [e Pull out the plug. Reinsert
(such as static electricity,stable | the plug after about 3min, and
voltage)? then turn on the unit again.
e Whether remote controller is
within the signal receiving e Signal receiving range is 8m.
range?
Indoor unit [ Whether there are obstacles? [e Remove obstacles.
can'treceive |4 \Whether remote controlleris  |e Select proper angle and point
remote , pointing at the receiving the remote controller at the re-
controller's window? ceiving window on indoor unit.
S|gnatl or e |s sensitivity of remote contro- e Check the batteries. If the
E:ir:t?o(iler ller low; fuzzy display and no power of batteries is too low,
display? I I them.
has no isplay please replace them
action. o No display when operating e Check whether remote cont-
remote controller? roller appears to be damaged.
' If yes, replace it.
e Take the remote controller
e Fluorescent lamp in room? close to indoor unit.
e Turn off the fluoresent lamp
and then try it again.
e Air inlet or air outlet of indoor |e Eliminate obstacles.
unit is blocked?
] e Under heating mode, indoor e After reaching to set temper-
No air temperature is reached to set | ature, indoor unit will stop bl-
?m'tted temperature? owing out air.
rom
indoor e Heating mode is turned on just |e In order to prevent blowing
unit now? out cold air, indoor unit will be
started after delaying for sev-
eral minutes, which is a nor-
mal phenomenon.
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Malfunction analysis

Phenomenon Check items Solution
e Power failure? e Wait until power recovery.
e |s plug loose? e Reinsert the plug.
e Air switch trips off or fuse is e Ask professional to replace
burnt out? air switch or fuse.
Air condit- | o Wiring has malfunction? e Ask professional to replace it.
ioner can’t Onith arted | Jiatel
operate ¢ Lnithas re§ arte |m.me 1ately| o Wait for 3min, and then turn
after stopping operation? . .
on the unit again.
e Whether the function setting
for remote controller is e Reset the function.
correct?
_ e Because indoor air is cooled
Mist is em- ; oo
. rapidly. After a while, indoor
itted from e Indoor temperature and hum- - .
. . Cpe temperature and humidity will
indoor unit’s idity is high? . .
. be decrease and mist will
air outlet .
disappear.
e Temperature can’t be adju-
- . sted under auto mode.
e Unit is operating under auto . .
mode? Please switch the operation
Set temper- : mode if you need to adjust
ature can’t

be adjusted

temperature.

e Your required temperature
exceeds the set temperature
range?

e Set temperature range:
16C ~30°C .

Cooling
(heating)
effect is
not good.

e Voltage is too low?

e Wait until the voltage
resumes normal.

e Filter is dirty?

e Clean the filter.

e Set temperature is in proper
range?

e Adjust temperature to proper
range.

e Door and window are open?

e Close door and window.
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Malfunction analysis

etc.

Phenomenon Check items Solution

Odours are | ® Whether there’s odour source, | ¢ Ejiminate the odour source.
. such as furniture and cigarette, ,

emitted e Clean the filter.

Air conditioner
operates nor-

e Whether there’s interference,
such as thunder, wireless
devices, etc.

e Disconnect power, put back
power, and then turn on the
unit again.

e During defrosting under he-

Outdoor ating mode, it may generate
unit has e Heating mode is turned on? 9 e tmayg
vapor, which is a normal
vapor
phenomenon.
. e The noise is the sound of
Water . . . . S
flowing” e Air conditioner is turned on or refrigerant flowing inside
. turned off just now? the unit, which is a normal
noise
phenomenon.
e This is the sound of friction
: e Air conditioner is turned on or caused by expansion and/or
Cracking : )
noise turned off just now? contraction of panel or other

parts due to the change of
temperature.
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Malfunction analysis
Error Code

e When air conditioner status is abnormal, temperature indicator on indoor unit will
blink to display corresponding error code. Please refer to below list for identification
of error code.

Error code Troubleshooting

E5 It can be eliminated after restarting the unit. If not , please
contact qualified professionals for service.

Es It can be eliminated after restarting the unit. If not,please
contact qualified professionals for service.

Us It can be eliminated after restarting the unit. If not,please
contact qualified professionals for service.

H6 It can be eliminated after restarting the unit. If not,please
contact qualified professionals for service.

C5 Please contact qualified professionals for service.

F1 Please contact qualified professionals for service.

F2 Please contact qualified professionals for service.
It can be eliminated after restarting the unit. If not, please

H3 contact qualified professionals for service.

E1 It can be eliminated after restarting the unit. If not, please
contact qualified professional for service.

E6 It can be eliminated after restarting the unit. If not, please
contact qualified professional for service.

Note: If there're other error codes, please contact qualified professionals for
service.

/\ WARNING

m When below phenomenon occurs, please turn off air conditioner and discon-
nect power immediately, and then contact the dealer or qualified professionals
for service.

e Power cord is overheating or damaged.

e There’s abnormal sound during operation.
e Air switch trips off frequently.

e Air conditioner gives off burning smell.

e Indoor unit is leaking.

m Do not repair or refit the air conditioner by yourself.
m If the air conditioner operates under abnormal conditions, it may cause
malfunction, electric shock or fire hazard.
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Installation dimension diagram

Space to the ce Iiﬁg

Space to the wall

At least 15cm

Spac

Space to the floor
t least 250cm

e obstruction

LT T TTTTTTTTTTTET

iy At least 50cm
Gt Space to the
4 obstruction

Ay . .
] Drainage pipe
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Tools for installation

1 Level meter

2 Screw driver

3 Impact drill

4 Drill head

5 Pipe expander

6 Torque wrench

7 Open-end wrench

8 Pipe cutter

9 Leakage detector

10 Vacuum pump

11 Pressure meter

12 Universal meter

13 Inner hexagon spanner

14 Measuring tape

Note:

e Please contact the local agent for installation.

e Don't use unqualified power cord.

Selection of installation location

Basic requirement

Installing the unit in the following pla-
ces may cause malfunction. If it is un-

dealer:

1.The place with strong heat sources,
vapors, flammable or explosive gas,
or volatile objects spread in the air.
devices (such as welding machine,

3.The place near coast area.
4.The place with oil or fumes in the air.

6.0ther places with special circums-

7.The appliance shall not be install-
ed in the laundry.

avoidable, please consult the local 2.

2.The place with high-frequency 4

medical equipment). 5

5.The place with sulfureted gas. 6.

tances. 7.

Indoor unit
1. There should be no obstruction near air

inlet and air outlet.

Select a location where the condensat-
ion water can be dispersed easily and
won't affect other people.

. Select a location which is convenient to

connect the outdoor unit and near the
power socket.

. Select a location which is out of reach

for children.

. The location should be able to with stand

the weight of indoor unit and won't incr-
ease noise and vibration.

The appliance must be installed 2.5m
above floor.

Don't install the indoor unit right above
the electric appliance.

. Please try your best to keep way from

fluorescent lamp.

Outdoor unit

will not affect neighborhood.

dimension diagram.

1. Select a location where the noise and outflow air emitted by the outdoor unit

2. The location should be well ventilated and dry, in which the outdoor unit
won't be exposed directly to sunlight or strong wind.

3. The location should be able to withstand the weight of outdoor unit.

4. Make sure that the installation follows the requirement of installation

5. Select a location which is out of reach for children and far away from animals
or plants.If it is unavoidable, please add the fence for safety purpose.
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Requirements for electric connection

Safety precaution

—_

. Must follow the electric safety regulations when installing the unit.

2. According to the local safety regulations, use qualified power supply circuit and
air switch.

3. Make sure the power supply matches with the requirement of air conditioner.
Unstable power supply or incorrect wiring or malfunction. Please install proper
power supply cables before using the air conditioner.

4. Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire of power socket.

5. Be sure to cut off the power supply before proceeding any work related to
electricity and safety.

6. Do not put through the power before finishing installation.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

8. The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the interconnec-
tion cable away from the copper tube.

9. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

10. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area
larger than 4m?2.
f Please notice that the unit is filled with flammable gas R32. Inappropriate

treatment of the unit involves the risk of severe damages of people and
material. Details to this refrigerant are found in chapter “refrigerant”.

Grounding requirement

1. The air conditioner is the first class electric appliance. It must be properly
grounding with specialized grounding device by a professional. Please make
sure it is always grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.

2. The yellow-green wire in air conditioner is grounding wire, which can't be used
for other purposes.

3. The grounding resistance should comply with national electric safety regulations.

4. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

5. An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in
all poles should be connected in fixed wiring.

6. Including an air switch with suitable capacity, please note the following table. Air
switch should be included magnet buckle and heating buckle function, it can
protect the circuit-short and overload. (Caution: please do not use the fuse only
for protect the circuit)

(" Air-conditioner |Air switch capacity )
18K 16A
2k 25A )
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Installation of indoor unit

Step one: choosing installation location
Recommend the installation location to the client and then confirm it with the client.

Step two: install wall-mounting frame

1.

2.

Hang the wall-mounting frame on the wall; adjust it in horizontal position with the
level meter and then point out the screw fixing holes on the wall.

Drill the screw fixing holes on the wall with impact drill (the specification of drill
head should be the same as the plastic expansion particle) and then fill the
plastic expansion particles in the holes.

. Fix the wall-mounting frame on the wall with tapping screws (ST4.2X25TA) and

then check if the frame is firmly installed by pulling the frame. If the plastic
expansion particle is loose, please drill another fixing hole nearby.

Step three: open piping hole

1.

Choose the position of piping hole according to the direction of outlet pipe. The
position of piping hole should be a little lower than the wall-mounted frame,
shown as below.

Wal Ma”f in fhelmidd;e of it
Space Wall
t\(l)vgl]le rrrrr N\ Space
above I to the
| wall
150m_m N 7 above
55 ﬁ 150mm
mm H —
®70m Right
(Rear piping hole) / Level meter ®55mm
(For some models) . ®70mm
(Rear piping hole)

2. Open a piping hole with the diameter of ®55 or ®70 on the selected outlet pipe

position.In order to drain smoothly, slant the piping hole on the wall slightly
downward to the outdoor side with the gradient of 5-10°.
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Installation of indoor unit

Indoor outdoor

Note:
e Pay attention to dust prevention and g

take relevant safety measures when

opening the hole. oI d55/
e The plastic expansion particles are 5-107 P70
not provided and should be bought
locally.
\ J
Step four: outlet pipe
1. The pipe can be led out in the 2. When select leading out the pipe
direction of right, rear right, left or from left or right, please cut off the
rear left. corresponding hole on the bottom
case.
left right

2 Ve (evﬁ rear left cut off
right 4= the hole
Step five: connect the pipe of indoor unit
1. Aim the pipe joint at the corresponding = — e
bellmouth. (@\("

pipe joint  union nut  pipe

2. Pretightening the union nut with hand.

3. Adjust the torque force by referring to the following sheet. Place the open-end
wrench on the pipe joint and place the torque wrench on the union nut. Tighten
the union nut with torque wrench.
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Installation of indoor unit

open-end (Hex nut diameter Tightening torque (N-m)\
wrench o6 15~20
union nut ¢ 9.52 30~40

o 12 45~55
torque wrench ) pipe o 16 60~65
P o019 70~75 )

indoor pipe
4. Wrap the indoor pipe and joint of con- z

nection pipe with insulating pipe, and
then wrap it with tape. ~— insulating pipe

Step six: install drain hose

1. Connect the drain hose to the outlet pipe of
indoor unit.

drain hose
outlet pipe

2. Bind the joint with tape.

tape
Note: drain hose
e Add insulating pipe in the indoor

/__\/
drain hose in order to prevent Z ]\
condensation. \\//
e The plastic expansion particles are ~—__ insulating pipe

not provided.

Step seven: connect wire of indoor unit

screw

panel
7]
1. Open the panel, remove the screw ]
on the wiring cover and then take iy
down the cover. =
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Installation of indoor unit

2. Make the power connection wire go
through the cable-cross hole at the back
of indoor unit and then pull it out from
the front side.

3. Remove the wire clip; connect the power
connection wire to the wiring terminal
according to the color; tighten the screw
and then fix the power connection wire
with wire clip.

18K. 24K Heat pump type:

N2 | 3 (@

blue |black |brown yellow-
green

L |

Outdoor unit connection

Note: The wiring board is for reference only.
Please refer to the actual one.

4.Put wiring cover back and then tighten the screw.
5.Close the panel.

Note:

e All wires of indoor unit and outdoor unit should be connected by a professional.

e |f the length of power connection wire is insufficient, please contact the supplier
for a new one. Avoid extending the wire by yourself.

e For the air conditioner with plug, the plug should be reachable after finishing
installation.

e For the air conditioner without plug, an air switch must be installed in the line.
The air switch should be all-pole parting and the contact parting distance should
be more than 3mm.
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Installation of indoor unit
Step eight: bind up pipe

1. Bind up the connection pipe, power connection pipe drain hose |,
cord and drain hose with the band.

indoor and

indoor power cord

3. Bind them evenly.
4. The liquid pipe and gas pipe should
be bound separately at the end.

drain hose

2. Reserve a certain length of drain

hose and power cord for installation Note:

when binding them. When binding to e The power cord and control wire
a certain degree, separate the indoor can't be crossed or winding.
power and then separate the drain e The drain hose should be bound
hose. at the bottom.

Step nine: hang the indoor unit

1. Put the bound pipes in the wall pipe and then make them pass through the wall
hole.

2. Hang the indoor unit on the wall-mounting frame.

3. Stuff the gap between pipes and wall hole with sealing gum.

4. Fix the wall pipe.

5. Check if the indoor unit is installed firmly and closed to the wall.

upper hook

indoor outdoor

wall pipe // .
sealing gum

~ 4 lower hook of
wall-mounting frame

Note:
e Do not bend the drain hose too excessively in order to prevent blocking.
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Configuration of connection pipe

1. Standard length of connection pipe
e 5m, 7.5m, 8m.

2.Min. length of connection pipe is 3m.

3.Max. length of connection pipe

. Max length . Max length
Cooling f Cooling f
capacity | ' connec capacity | o' connec

tion pipe tion pipe
5000Btu/h 15 24000Btu/h o5
(1465W) (7032W)
7000Btu/h 15 28000Btu/h 30
(2051W) (8204W)
9000Btu’/h 15 36000Btu/h 30
(2637W) (10548W)
12000Btu/h 20 42000Btu/h 30
(3516W) (12306W)
18000Btu/h o5 48000Btu/h 30
(5274W) (14064W)

4. The additional refrigerant oil and refrigerant charging required after prolonging

connection pipe

e After the length of connection pipe is prolonged for 10m at the basis of
standard length, you should add 5ml of refrigerant oil for each additional 5m
of connection pipe.
The calculation method of additional refrigerant charging amount (on the basis
of liquid pipe):

e Additional refrigerant charging amount = prolonged length of liquid pipe x

additional refrigerant charging amount per meter

e Basing on the length of standard pipe, add refrigerant according to the
requirement as shown in the table. The additional refrigerant charging amount
per meter is different according to the diameter of liquid pipe. See the
following sheet.
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Configuration of connection pipe

Sheet 2. Additional refrigerant charging amount for R32

Diameter of connection pipe mm | Indoor unit throttle | Outdoor unit throttle
o _ Cooling only, Cooling only cooling and
Liquid pipe Gas pipe  |cooling and heating @/ m) heating
(9/m) (9/m)
6 @9.5 or P12 16 12 16
6 or ©9.5 ®16 or P19 40 12 40
®12 ®19 or $22.2 80 24 96
P16 ®25.4 or 31.8 136 48 96
®19 - 200 200 200
$22.2 - 280 280 280

Note: The additional refrigerant charging amount in Sheet 2 is recommended
value, not compulsory.
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Safety operation of flammable refrigerant

Qualification requirement for installation and maintenance man

e All the work men who are engaging in the refrigeration system should bear the
valid certification awarded by the authoritative organization and the qualification
for dealing with the refrigeration system recognized by this industry. If it needs
other technician to maintain and repair the appliance, they should be supervised
by the person who bears the qualification for using the flammable refrigerant.

e It can only be repaired by the method suggested by the equipment’s manufacturer.

Installation notes

¢ The air conditioner is not allowed to use in a room that has running fire (such as fire
source, working coal gas ware, operating heater).
e |t is not allowed to drill hole or burn the connection pipe.
e The air conditioner must be installed in a room that is larger than the minimum room
area. The minimum room area is shown on the nameplate or following table a.
e Leak test is a must after installation.
table a - Minimum room area ( m?2)

Charge amount (kg)[<1.2[{1.3|1.4 [15]|16]|1.7[18|19| 2 |[21]|22|23|24 |25
floor location / |14.5]16.8]|19.3| 22 |24.8|27.8| 31 |34.3]|37.8|41.5|45.4|49.4|53.6
Minimum
room |window mounted / |5216.1] 7 |79]|89]| 10 [11.2[12.4|13.6] 15 |16.3|17.8]19.3
area( m?)
wall mounted / |16]119]121(24]128|3.1|34|38|42|46]| 5 |55| 6
ceiling mounted / 111113 |14|16[1.8[21]23|26(28(3.1]134|3.7| 4

Maintenance notes

e Check whether the maintenance area or the room area meet the requirement of the
nameplate.
- It's only allowed to be operated in the rooms that meet the requirement of the
nameplate.
* Check whether the maintenance area is well-ventilated.
- The continuous ventilation status should be kept during the operation process.
e Check whether there is fire source or potential fire source in the maintenance area.
- The naked flame is prohibited in the maintenance area; and the “no smoking”
warning board should be hanged.
e Check whether the appliance mark is in good condition.
- Replace the vague or damaged warning mark.

Welding

e If you should cut or weld the refrigerant system pipes in the process of maintaining,
please follow the steps as below:
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Safety operation of flammable refrigerant

a. Shut down the unit and cut power supply
b. Eliminate the refrigerant
c¢. Vacuuming
d. Clean it with N2 gas
e. Cutting or welding
f. Carry back to the service spot for welding
¢ The refrigerant should be recycled into the specialized storage tank.
o Make sure that there isn’t any naked flame near the outlet of the vacuum pump
and it's well-ventilated.

Filling the refrigerant

¢ Use the refrigerant filling appliances specialized for R32. Make sure that different
kinds of refrigerant won’t contaminate with each other.

¢ The refrigerant tank should be kept upright at the time of filling refrigerant.

e Stick the label on the system after filling is finished (or haven’t finished).

e Don’t overfilling.

o After filling is finished, please do the leakage detection before test running; another
time of leak detection should be done when it's removed.

Safety instructions for transportation and storage

¢ Please use the flammable gas detector to check before unload and open the container.
¢ No fire source and smoking.
e According to the local rules and laws.
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Installation of outdoor unit

Step one: fix the support of outdoor unit
(select it according to the actual installation situation)

1. Select installation location according to the house structure.
2. Fix the support of outdoor unit on the selected location with expansion screws.

e Take sufficient protective measures when
installing the outdoor unit.

e Make sure the support can withstand at least
four times of the unit weight.

e The outdoor unit should be installed at least
3cm above the floor in order to install drain
joint.

e For the unit with cooling capacity of 2300W
~5000W, 6 expansion screws are needed;
for the unit with cooling capacity of 6000W
~8000W, 8 expansion screws are needed;
for the unit with cooling capacity of 10000W
~16000W, 10 expansion screws are needed.

at least 3cm above the floor

Step two: install drain joint Step three: fix outdoor unit
(Or.wly for cooling and heating 1. Place the outdoor unit on the
unit) support.
1. Connect the outdoor drain joint into 2. Fix the foot holes of outdoor unit
the hole on the chassis, as shown in with bolts.
the picture beIO\{v. . . foot holes
2. Connect the drain hose into the drain
vent. ITl/\ITI

drain vent —-gt “chassis foot holes

Drain hy

outdoor drain joint
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Installation of outdoor unit
Step four: connect indoor and outdoor pipes

1. Remove the screw on the right han-
dle of outdoor unit and then remove
the handle.

\

(T I % screw

|I|I|\|H|ﬂ "|||\l|“\hlm
handle

i —====;;=

I
I\I\IIII‘HIII\I\
i
” }IIIIHI\I\HH}H
Qi

2. Remove the screw cap of valve and
aim the pipe joint at the bellmouth of

pipe.

gas valve

~J

3. Pretightening the union nut with

hand.

pipe Jomt

4. Tighten the uni
wrench by refe
below.

union nut

on nut with torque
rring to the sheet

Hex nut diameter | Tightening forque |
®6 15~20
P 9.52 30~40
P12 45~55
® 16 60~65
L P19 70~75 )

Step five: connect outdoor electric wire

1. Remove the wire clip; connect the power connection wire and signal control
wire (only for cooling and heating unit) to the wiring terminal according to the

color; fix them with screws.

——

o

IIIIIII|I|III|I|IIIIIIII||II T

24K Heat pump type:
2 |L(3)

I
|u IIIIIIIIIIIIIIII

yellow-
green | blue| black |brow

.

brown [yellow-|
n |blue |(black)|3reen

Indoor unit connection

N LD

18K Heat pump type:

Nt 2|3 |©

N LD
yellow-green s
brown(black) }

blue !

N
black [brown| yeHOW

blue
L green POWER

Indoor unit connection

Note: The wiring board is for reference only. Please refer to the actual one.
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Installation of outdoor unit

2. Fix the power connection wire and signal control wire with wire clip (only for

cooling and heating unit).

Note:
e After tighten the screw, pull the power cord slightly to check if it is firm.
e Never cut the power connection wire to prolong or shorten the distance.

Step six: neaten the pipes

1. The pipes should be placed along the wall,
bent reasonably and hidden possibly. Min.
semidiameter of bending the pipe is 10cm.

\III|\IIIIIIII\IHlI!\lIIHII\II\III\H

A
‘u‘|mmmmmnnnmmm;uul

I
2. If the outdoor unit is higher than the wall e

hole, you must set a U-shaped curve in the
pipe before pipe goes into the room, in
order to prevent rain from getting into the
room.

drain hose

-
Note:

e The through-wal height of drain hose
shouldn't be higher than the outlet
pipe hole of indoor unit.

e Slant the drain hose slightly dow-
nwards. The drain hose can't be
curved, raised and fluctuant, etc.

v

I T gy,

the drain hose
can't raise

upwards.

Slitiiniviing]

x The drain hose can't be fluctuant
e The water outlet can't be placed

in water in order to drain smoothly.

X

The drain hose
can't be fluctuant

s

The water outlet
can't be placed _— {9+
in water

X

The water
outlet can't be
fluctuant
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Vacuum pumping
Use vacuum pump

1. Remove the valve caps on

the liquid valve and gas liquid valve
valve and the nut of refri-
gerant charging vent. gas valve

2. Connect the charging hose refrigerant charging
of piezometer to the refri-  vent
gerant charging vent of gas nut of refrigerant
valve and then connect the charging vent

other charging hose to the W

vacuum pump.

3. Open the piezometer com-
pletely and operate for
10-15min to check if the
pressure of piezometer re-
mains in -0.1MPa.

4. Close the vacuum pump
and maintain this status for
1-2min to check if the pres-
sure of piezometer remains

~

inner hexagon
spanner

in -0.1MPa. If the pressure decreases, there may be leakage.
5. Remove the piezometer, open the valve core of liquid valve and gas valve

completely with inner hexagon spanner.

6. Tighten the screw caps of valves and refrigerant charging vent.

7. Reinstall the handle.

Leakage detection

1. With leakage detector:

Check if there is leakage with leakage detector.

2. With soap water:

If leakage detector is not available, please use soap water for leakage detection.

Apply soap water at the suspected position and keep the soap water for more

than 3min. If there are air bubbles coming out of this position, there's a leakage.
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Check after installation

e Check according to the following requirement after finishing installation.

Items to be checked

Possible malfunction

Has the unit been installed firmly?

The unit may drop, shake or emit noise.

Have you done the refrigerant leakage
test?

It may cause insufficient cooling
(heating) capacity.

Is heat insulation of pipeline sufficient?

It may cause condensation and water
dripping.

Is water drained well?

It may cause condensation and water
dripping.

Is the voltage of power supply accord-
ing to the voltage marked on the
nameplate?

It may cause malfunction or damaging
the parts.

Is electric wiring and pipeline installed
correctly?

It may cause malfunction or damaging
the parts.

Is the unit grounded securely?

It may cause electric leakage.

Does the power cord follow the speci-
fication?

It may cause malfunction or damaging
the parts.

Is there any obstruction in the air inlet
and outlet?

It may cause insufficient cooling
(heating) capacity.

The dust and sundries caused during
installation are removed?

It may cause malfunction or damaging
the parts.

The gas valve and liquid valve of
connection pipe are open completely?

It may cause insufficient cooling
(heating) capacity.

Is the inlet and outlet of piping hole
been covered?

It may cause insufficient cooling
(heating) capacity or waster eletricity.

Test operation
1. Preparation of test operation

e Specify the important notes for air conditioner to the client.

2. Method of test operation

e Put through the power, press ON/OFF button on the remote controller to start

operation.

e Press MODE button to select AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT to check
whether the operation is normal or not.
e If the ambient temperature is lower than 16°C , the air conditioner can’t

start cooling.
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Pipe expanding method
Note:

Improper pipe expanding is the main cause of refrigerant leakage. Please expand

the pipe according to the following steps:
A: Cut the pipe
e Confirm the pipe length according to
the distance of indoor unit and
outdoor unit.
e Cut the required pipe with pipe cutter.

B: Remove the burrs
e Remove the burrs with shaper and
prevent the burrs from getting into
the pipe.
O pipe

@

shaper

downwards

C: Put on suitable insulating pipe

D: Put on the union nut

e Remove the union nut on the indoor
connection pipe and outdoor valve;
install the union nut on the pipe.
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E: Expand the port
e Expand the port with expander.

Note:

e "A" is different according to the
diameter, please refer to the sheet
below:

Outer diameter A(mm)

(mm) Max Min

D6 - 6.35(1/4") 1.3 0.7

©9.52(3/8") 1.6 1.0

®12-12.7(1/2") 1.8 1.0

©15.8-16(5/8") | 2.4 2.2

F: Inspection

e Check the quality of expanding port.
If there is any blemish, expand the
port again according to the steps
above.

smooth surface
improper expanding

Y= Y WP

— leaning damaged  crack  uneven
surface thickness

the length is equal




Safety precautions for installing and relocating the unit

To ensure safety, please be mindful of the following precautions.
WARNING

1. When installing or relocating the unit, be sure to keep the refrigerant circuit free from air or
substances other than the specified refrigerant. Any presence of air or other foreign substance in
the refrigerant circuit will cause system pressure rise or compressor rupture, resulting in injury.

2. When installing or moving the unit, do not charge the refrigerant which is not comply with that on
the nameplate or unqualified refrigerant. Otherwise, it may cause abnormal operation, wrong
action, mechanical malfunction or even series safety accident.

3. When refrigerant needs to be recovered during relocating or repairing the unit, be sure that the
unit is running in cooling mode. Then, fully close the valve at high pressure side (liquid valve). About
30-40 seconds later, fully close the valve at low pressure side (gas valve), immediately stop the unit
and disconnect power. Please not that the time for refrigerant recovery should not exceed 1 minute.
If refrigerant recovery takes too much time, air may be sucked in and cause pressure rise or
compressor rupture, resulting in injury.

4. During refrigerant recovery, make sure that liquid valve and gas valve are fully closed and power is
disconnected before detaching the connection pipe. If compressor starts running when stop valve is
open and connection pipe is not yet connected, air will be sucked in and cause pressure rise or
compressor rupture, resulting in injury.

5. When installing the unit, make sure that connection pipe is securely connected before the
compressor starts running. If compressor starts running when stop valve is open and connection
pipe is not yet connected, air will be sucked in and cause pressure rise or compressor rupture,
resulting injury.

6. Prohibit installing the unit at the place where there may be leaked corrosive gas or flammable gas.
If there are leaked gasses around the unit, it may cause explosion and other accidents.

7. Do not use extension cords for electrical connections. If the electric wire is not long enough, please
contact a local authorized service center and ask for a proper electric wire. Poor connections may
lead to electric shock or fire.

8. Use the specified types of wires for electrical connections between the indoor and outdoor units.
Firmly clamp the wires so that their terminals receive not external stresses. Electric wires with
insufficient capacity, wrong wire connections and insecure wire terminals may cause electric shock
or fire.
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H cuokeun autn dev npoopileTal yia xpnon and dtoud (MEPIAAUBAVOUEVWV TWV
naldlov) Je HEIWUEVES CWUATIKEG, ALOBNTIKEG 1) TIVEUUATIKEG LKAVOTNTEG 1 A6 AToMA
Me EAAelPn eumelpiag KAl Yvwong, EKTOG av BpiokovTal und enottreia 1) Toug €xouv
napaoyebel 0dnyieg OXETIKA Ue TN XPNON TNG CUCKEUNG, arod KAToLo ATouo urnelBuvo
yla TNV acpAAeld Toug.

Ta nadid nmpémnet va erutnpouvTtal Wote va dlacdalileTal 6TL dev naifouv Pe
OUOKEUN.

Mnv amnoppirreTe To MPOIOV 0 KASOUG KOLV®V ATIOPPIHMUATWV.
Eival arapaitnt n EexwploTt) UAAOYY TIAPOUOLWY ATIOPPIMHATWV Yid EIOLKN
I crcccovaoia

R32:675
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2UOKEUN TTOU EPTTEPIEXEI EUPAEKTO WUKTIKO uypo R32.

AloBAoTE TTPOTEKTIKA TO EYXEIPIDIO XPrONG TTPIV TN XPrON TG GUCKEUNG.

Mpiv TNV eyKATAoTOON TNG OUCKEUNG, 8I0BAOTE TTPOCEKTIKA TIG 0dNYiE
auTou Tou gyxelpidiou.

MpIv TNV €TTIOKEUN TNG CUOKEUNG, S10Bd0TE TTPOCEKTIKA TIG 0dnyieg
auTtou Tou gyxelpidiou.

4 = BB

WYKTIKO YIT'PO

® [a Tnv Aeiroupyia auTtrg TNG KAIMOTIOTIKAG OUOKEUAG, €I0IKO WUKTIKOG Uypo
KUKAOQOPEI 0TO E0WTEPIKO TNG oUCTNUA. To WUKTIKS uypo eival To R32, To o11oio
£Xel €10IKN eTTeEEpyacia kaBapigpou. To WUKTIKG uypd gival EUQAEKTO Kal OO UO.
Mrtropei va o0dnynoel o€ €kpnén KATw aTTd CUYKEKPIPEVEG OUVONKEG. H eupAekTOTNTA
TOU WUKTIKOU UypoU eival TTOAU XaunAn. Mtropei va ava@AexBei pévo pe wrid.

o ZUYKPIVOUEVO WE TA TTAPABOCIOKA WUKTIKG uypd, To R32 gival TTOAU @IAIKO TTpOG TO
TePIBAAAOV TO OTT0I0 deV KATAOTPEPEI TOV UOPOPOPO opifovTa. To WUKTIKG uypd
R32 &1a6£1el TTOAU KAAG BEPUOSUVANIKA XOPOKTNPIGTIKG T OTTOIa £XOUV WG
ATTOTEAECUO UYWNAL EVEPYEIQKT aTTOd00N. KATd OUVETTEIQ ATTAITEITAI MIKPOTEPN
TTOOOTNTA WUKTIKOU UYpOU OTn CUOKEUN.

MPOEIAOMNOIHZH:

Mnv xpnoiyoTrolgite ueBOGdoUG TTou dev TTPOTEIVOVTAI OTTO TOV KATAOKEUAOTH YIa va
emTayUveTe TN diadikaoia amdéyugng r Tov kabapiopd. Edv ataiteital EMOKEUR TNG
OUOKEUNG, ETTIKOIVWVACTE PE TO TTANCIECTEPO £E0UTI0BOTNUEVO Service.
O1r0100ATTOTE TTPOCTTABEIN ETTIOKEUNG OTTO N adEIOUXO0 EEOUCIODOTNUEVO TEXVIKO
MTTOpPEI va gival emTikivouvn. H cuokeun TTpETTEl va TOTTOBETNBET o€ XWwpo OTTou dev
Ba uttdpyel ouvexng Aeiroupyia TTNywV ava@AEEng (yia TTapddelypa: QAOYEG,
OUOKeUn agpiou o€ Asitoupyia, NAEKTPIKY ouokeur Béppavong KAT). Mnv Tputrdre
Kl JNV KAITE TNV CUOKEUN.

H cuokeur auth Ba TTpéTTel va eykaBioTatal Kal va AgIToupyei o€ Xwpo 61Tou Ba
gival yeyaAuTeEPOg Twv 4m2.

H ouokeun TTepI€Xel UQAEKTO uypd R32. INa TNV €TTIOKEUN TNG, OKOAOUBEITE
QUOTNPWG TIG 00NYiEG TOU KOTAOKEUAOTH. TO WUKTIKS uypo gival Goopo. AloBdoTe To

eyxelpidlo xprong.

A 1 [§ =
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Métpa NMpéoAnywng

AI’IPOZOXH

AsiToupyia Kai1 ZuvTipnon

* H cuokeur autr dgv TTpoopileTal yIa XpHon aTrd aToua
(TrepIANAPPBAVOUEVWVY TWV TTAIOIWYV) HE MEIWUEVEG OW-
MOTIKEG, AIOBNTIKEC 1 TTIVEUMOTIKEG IKAVOTNTEG R OTTd
dtoua pe EAAEIYPN EUTTEIPIAG KOI YVWONG, EKTOC av Bpi-
oKovTal UTTO ETTOTTTEIA ] TOUG €XOUV TTapacxeOei odn-
YIEC OXETIKA ME TN XPHON TNG OUOKEUNG, atTd KATTOIO
dTOMO UTTEUBUVO YIa TNV AOPAAEId TOUG

* Ta TTaIdIA TTPETTEI VA ETTITNPOUVTAl WOTE VA OIACPOAI-
CeTal 0TI dgv TTAICOUV UE TN OUOKEUN

* O KaBapIoPOC Kal N CuvTriPNON TNG OUOKEUNG OtV
TTPETTEN VA YiveTal atto TTaIdIG XwpPig TTiBAEWN.

* Mnv ouvdéeTe TO KAIHATIOTIKO o€ TTOAUTTPIC0. MTTOpEI
va TTPOKANOBEi TTUpKayId.

* TeppaTioTe TNV AEITOUPYia TOU KAIMATIOTIKOU KOl agal-
PEOTE TO QIG ATTO TN TTPIfa TTPIV TOV KABAPIOWO TOU. 2€
OIOQOPETIKI TTEPITITWON MTTOPEI va TTPOKANOEI nAe-
KTPOTTANSia.

e EQv TO KOAWDdIO TNG TTAPOXNAC PEUMATOC €ival KATE-
OTPAMMEVO, TTPETTEI VA AVTIKATAOTABEI aTTd £€0UCI000-
TNUEVO adEIOUXO TEXVIKO, WOTE VA ATTOPEUXBOUV TUXOV
atuxniuara.

e Mnv TTAEvETE TO KAIMATIOTIKO PE veEPO. MTTOpPEI Va TTpO-
KANBei nAekTpoTTANngia.

e MnV WekadeTe Ye vepod TNV ECWTEPIKNA PJOVADA TOU KAI-
MaTIOTIKOU. MTTOpEi va TTpokAnBei nAekTpoTtrAngia n
QUOAEITOUPYIO TOU PINXAVAMATOG.
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Métpa MpoéoAnyng

A NMPOZOXH

e MeTd TNV a@aipeon Twv QIATPWY, PNV OKOUMTTIATE T
EOWTEPIKA OTOIXEID TOU MNXAVAMATOG OIAPOPETIKA
MTTOPEI VA TPAUUATIOTEITE.

* Mnv XpNOIYOTIOIEITE QWTIA 1] TIIOTOAAKI HAAAIWV YIa VO
OTEYVWOETE Ta QiATpa. Mtropei va TTpokAnBei Qwrid,
TPAUPATIOPOG KAl TTAPAUOPPWOT) TOUG.

* H ouvtipnon Tou KAIJATIOTIKOU TTPETTEI VA YiveETAl NOVO
aT1TO €COUCIODOTNHUEVO ADEIOUXO TEXVIKO. 2€ DIAPOPETIKN
TTEPITITWON PTTOPEI VO TTPOKANBEI TPAUUATIONOG 1} NI
OTO KAIJQATIOTIKO. Z€ AUTH TNV TTEPITITWON N £yyunon dev
EXEl I0XU.

e Mnv TTPOOTTABROETE VA ETTIOKEUACETE TO KAIMATIOTIKO
MOvol cag. Mtropei va TTpokANBei nAekTpoTTANia 1
(nuid. MapakaAoUpe KAAEOTE TNV AVTITTPOCWTTIA 1 TO
€€ouaIodoTNUEVO OEPPIC YIa TNV ETTIOKEUN TOU KAIPOTI-
OTIKOU 00G.

e Mnv Badete Ta dAKTUAG 0OG | AAAO QvTIKEiNEVA PETQ
OTIC €10000UG Kal €EOO0OUC aépa TOU KAIMOTIOTIKOU.
MTtropei va TIpokAnBei TpaupaTiopog 3 nuid oTn
OUOKEUN.

* Mnv gptTodileTe TNV £€6000 KAl €i0000 TOU aEpa. MTtropei
va TTPOKANBEI SUOAEITOUPYIQ OTN CUOKEUN.

* Mnv pixveTe vepd OTO TNAEXEIPIOTAPIO. TO TNAEXEIPIOTH)-
pI0 Ba KATOOTPOYEI.

e 2TIC TTAPAKATW TTEPITITWOEIS TEPUATIOTE TN A€ITOUPYia
TOU KAIJQOTIOTIKOU, a@aIpECTE TO QIG ATTO TNV TTPIa Kal
ETTIKOIVWVIOTE PE TO £LOUCIODOTNUEVO CEPPIC YIa ETTI-
OKEUN:
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Mérpa MNMpoéoAnywng

/\ nPozoxH

* To kaAwdio TTapoxS peuPaTog £xel UTTEPBEPUAVOEI i KaTO-
OTPAQEI.

* Akouyetal aocuvhBioTog B6puUBOC KATA TNV AsIToupyia.

* H ao@aAsia TEQTel ouyvd.

* AvadueTal pupwdId Kapévou atrd To KAIUATIOTIKO.

* YTIapxel diappor| atrd TNV E0WTEPIKI JovAda.

* 2¢& TIEPITITWAON TTOU TO KAIUATIOTIKO AEITOUPYET KATW ATTd 00U-
vBioTe¢ ouvonrkeg, utTopei va TTPokANnBei duaoAeitoupyia,
NAEKTPOTTANGI, QWTIA j TPAUPATIOPOG.

* 01OV EVEPYOTIOIEITE ) ATTEVEPYOTTOIEITE TO KAIMOTIOTIKO OTTO
TOV OIAKOTITN AEITOUPYiag EKTOKTNG avAyKng, TTOTHOTE QUTOV
TOV DIAKOTITN ME EVA HOVWHEVO OXI HETAAAIKO QVTIKEIMEVO.

e Mnv Tatdre ETTAVW OTNV EEWTEPIKN povada. Mnv TotroBeTeiTe
Bapid avTIkeigeva ETTAVW OTNV CWTEPIKA Jovada. MTTopei va
TTPOKANBEi TpaupaTiopds i (nuid.

NMPOZOXH

e H gykardaoTtaon Tou KAIHATIOTIKOU TTPETTEI VA TTPAYUOTOTTOIEI-
TOI HOVO aTTd £COUCIOdOTNHEVO ABEIOUXO TEXVIKO. 2€ dlago-
PETIKI TTEPITITWON, MTTOPEI va TTPOKANBEI TpauuaTIoONOS N
¢nuia.

* O1 gyxwpIol Kavoves ao@aAgiag TTPETTEl va akoAouBouvTal
KOTA TNV £YKATAOTACN TOU KAIUATIOTIKOU.

* 2UPQWVA PE TOUG EYXWPIOUG KAVOVEG ao@aAgiag, xpnoiuo-
TT0INOTE KATAAANAO KUKAWUO TTOPOXNG PEUMATOG.

* EykaraotinoTte ao@AAcia oTnv TTOPOXN PEUMATOG. 2€ dlago-
PETIKN TTEPITITWON Ba TTPOoKANBEI duoAeiToupyia.

e 'Evag TpITToAIKOG DIAKOTITNG WE AaTTdOTACN ETTAPARS OTOV
KABe 1TOA0 TouAdyioTov 3 XIAlooTWwy, Ba TTPETTEI va
gykaTaoTabEi oTnV TTOPOoXr PEUMATOC.
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Mérpa NMpdoAnwng

/\ nNPOsOXH

® MNa v emAoyn NG KATAAANANG NAEKTPIKNG A0QAAEIOG TOU
KUKAWMATOG, TTOPAKAAOUNE CUNPBOUAEUTEITE TOV TTAPOKATW
Tivaka. @a Tpétel va OlaBETEl payvnTiKA Kal BgpMIKN
OTTOKOTT) yla va TIpooTaTeUel atmmd PPaxUKUKAwua Kal
UTTEPBEPUAVON TOU KUKAWMPOTOG.

o 10 KAIJOTIOTIKO TTPETTEI VA £XEI OWOTNA Yeiwon. AavBaouévn
yeiwon PTTopEi va TTPOKAAETEI NAEKTPOTTANEIQ.
Mnv XpnolPoTToIEiTE aKATAAANAO KOAWDIO TTAPOXNG PEUMO-
TOG.

e BeBaiwBeite TTWG N Tapoxr pEUPATOC gival CUPBATH PE TIG
QTTAITACEIG TOU KAIMATIOTIKOU. AOTAONG TTapoXr] PEUPATOC
A AdBo¢ ouvdeapoloyia Ba TTpokaAéoel DUCAEIToUpyia TOu
KAIMOTIOTIKOU. EyKaTOOTAOTE KATAAANAO KOAAWDIO TTOPO-
XNG PEUMATOC TIPIV TNV XPAON TOU KAIUATIOTIKOU.

* 2UVvOE0TE OWOTA Ta KOAwdIa @AoNG, OUDETEPOU Kal
yeiwong.

* BeBaiwbeite TTWG £XETE dIAKOWEI TNV TTAPOXH PEUMOTOG
TIPIV TIPOXWPNOETE OE OTTOIAONTTOTE EPYATIA TTOU £XEI VO
KAVEl JE TA NAEKTPIKA PEPN TOU PINXAVAMATOG.

e Mnv avoiyeTe TNV ACQAAEIQ TTPIV OAOKANPWOETE TNV
gEykaTaoTaon.

® 2 & TIEPITITWON TTOU TO KOAWDIO TTAPOXNG PEUPATOG Eival
KATEOTPAMMEVO, TTPETTEI VA ETTIOKEUVAOTEI JOVO aTTO £COU-
01000TNUEVO adeIoUXO TEXVIKO WOTE va aTToQeuxOei
mOavog TPAUUATIONOG.

e H Bepuokpacia Tou WUKTIKOU KUKAWHOTOG Ba eival
uwnAn. MapakaAoUue KpatioTe TO KAAWDIO OUVOEONG
MaKPIA aTTO TOV XOGAKOOWANVA.
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Métpa NMpdoAnwng

/\ nPozoxH

* H ouokeun TTPETTEl va TOTTOBETNOEI CUPQWVA PE TOUG
€0VIKOUG KaVOVIOUOUG KaAwdiwong.

* H gykatdoTacn TEETTEI va TTPAYMATOTTOINOEI oCUNPWVa
Me TiIc ammaitioelic NEC kai CEC atrd e¢ouoiodoTtnuévo
adEIOUXO TEXVIKO.

e H yeiwon Tou KAIJQTIOTIKOU TTPETTEN va Yivel aTTO €€EIOI-
KEUUEVO adeIoUX0o TeXVIKO. BeBaiwbeite TTwWG €xel Yivel
OWOTH YEiwWOoN TOU PNXAVAUOTOG € JIOQOPETIKA TTEPI-
TITWOoN PTToPEi va TTPokANBEi NAeKTPOTTANGIa.

* To KiTpIVO-TTPACIVO KOAWDIO TOU KAIMATIOTIKOU E€ival TO
KaAwdIO yeiwong Kal dev UTTOPE va XpnolyoTroinBei yia
KATT010 GAAO OKOTTO.

* H avtiotaon ¢ yeiwong Ba TTpETTEl va gival CUPQWVN e
TOUG €BVIKOUG KOVOVIOUOUG NAEKTPIKWY EYKATOOTACEWV.

* H ouokeuly TTPETTEl va TOTTOBETNOBEI o€ PéPOg OTTOU va
utTdpxel TTpdoBacn TG TrPICac.

* OAeg o1 ouvdéoelg KaOAWDIWY ECWTEPIKAG KAl ECWTEPIKNAG
Movadag TTPETTEl va yivouv atro €CEIDIKEUPEVO adEIOUXO
TEXVIKO.

* Edv 10 uAKog Tou KaAwdiou ouvoeong eV ival ETTAPKEG,
ETTIKOIVWVACTE PE TNV QVTITTIPOOWTTEIA yIa éva véo. Mnv
TIPOCTTIOBNOETE VA ETTEKTEIVETE TO KAAWDIO pdVOI 0aG.

e H 1Tpifa pETA TNV eykaTdoTaon Ba TTPETTEN va gival TTpo-
opBdoiun.

* Ta KAIJATIOTIKA TTOU O¢gV gival ouvdedeuéva pe Trpia Ba
TTPETTEI VA €XOUV AOPAAEIODIOKOTITN OTNV TTAPOXI PEUMA-
TOG.
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Mértpa TrpéoAnYng

A MPOZOXH

* & TTEPITITWON TTOU XPEIOOTEI VO YETAKIVAOETE TO KANIHATIOTIKO O€
OI1aQOPETIKN TOTTOBETIa, Ba TTPETTEI N Epyacia va yivel pévo ato
€CEIOIKEUPEVO ADEIOUXO TEXVIKO. 2€ DIAPOPETIKY TTEPITITWON UTTOPEI
va TTPoKANBei TpaupaTtiopdg f ¢nuid.

e EmA£ETE via TNV TOTTOBETNON TNG HOVADAG £vav XWEO OTTOU TA
TTaIdId dev Ba €xouv TTpdoBacn Kabwg eTTiong ouTe wa ouTe PUTA.
2.€ TTEPITITWON TTOU KATI TETOIO BEV Eival EUPIKO, TTAPAKAAOUUE
TTPOCBECTE Evav PPAXTN Yia AOyoug ao@aAEiag.

* H eowtepikA povdda TTPETTEI va TOTTOBETEITAI KOVTA OTOV TOiXO.

* [MapakaAoUue ONPEIWOTE TTWG AUTH N CUCKEUN TTEPIEXEI
€UPAEKTO WUKTIKO uypo R32. Mn cwoTA xprion TNG CUCKEUNG
eVEXEI TOV KivOouvo ooBaprg ¢nuIdg T600 yia Tov AvBpwTro 600
KAl UNIKNG. AETTTOPEPEIEG AVOQPOPIKA PE AUTO TO WUKTIKO UypO
Ba Bpeite o1o KEPAAQIO «WYKTIKO YIPO»y.

e EAEyETe €dv 0 XWPOG OoUVTAPNONG i} O XWPOGS TOoU dwUaTIoU
TTANPOUV TIG TTPOBIAYPAPES TNG ETIKETAG XAPAKTNPIOTIKWY TNG
OUOKEUNG. — H Agitoupyia TNG CUOKEUNG ETTITPETTETAI JOVO O€
QWMATIa OTTOU TTANPOUV TIG TTPOBIAYPAPES TNG ETIKETAG
XOPOKTNPIOTIKWY TNG OUOKEUNG.

o EAEyETE €AV 0 XWPOG ouvTrhpNnoNg gival KAAG agpIfOPEVOG. —
2UVEXNG AEPIOPOG TOU XWPEOU TTPETTEI VA UTTAPXEI KATA TNV
dldpKela AsIToupyiag TNG OUOKEUNG.

* EAEyETe €dv UTTAPXEI OTTOIOBATIOTE TTNYA QWTIAS 1) TTIOavr) TTNyn
QWTIAG OTO XWPO CUVTAPNONG. — ATTAYOPEUETAI QUCTNPWGS N
PAGya OTO XWPOo OUVTAPNONG. ATTaPAITATA OTO XWPEO
OUVTHPNONG O€ EUKPIVEG ONUEIO, Ba TTPETTEI VO UTTAPXEI KA N
onuavon «AMNMATOPEYETAI TO KATNIZMAY.

o EAEyETE €dv 01 eVOEIEEIC TTPOEIBOTTOINONG OTH CUCKEUN
@aivovTal EUKPIVWG. — Edv dxI avTIKaTaoTHOTE TIG.

e [MapakaAouue XpnOIUOTTIOINOTE TOV AVIXVEUTH EUPAEKTOU AEPIOU
yla EAEYXO TTPIV TNV PETAKIVNON TNG OUOKEUNG.

* Mnv TOTTOBETEITE TN OUOKEUN KOVTA O€ EUPAEKTEG TTNYEG KAl INV
KATTVICETE OTOV idIO XWPO PE TN CUOKEUN.

o AKOAOUBEITE TOUG EYXWPIOUG KAVOVEG Kal VOUOUG.
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Métpa MpdoAnyng

/\ npPozoxH

* [Na ta KANIPATIOTIKA pE TTpiCa Ba TTPETTEl va SIao@aAioETE
TNV EUKOAN TTPOCRACIPOTNTA TNG PETA TNV EYKATACTAON.
e [0 Ta KAIJATIOTIKA XWpic TTpiCa, Ba TTPETTEl va
EYKATAOTAOEI AOQAAEIQ OTN YPANMN.
* H pyetagopd o€ dIaPOPETIKY) TOTTOBETIA TOU KAIUATIOTIKOU
oag Ba pETTel va yivel évo atrd eCEIBIKEUPEVO adEIOUXO
TEXVIKO. 2€ OIQQOPETIKN TTEPITITWON PTTOPEI va TTPOKANOEi
TPAUMATIONOG A CNUIA.
*[a TNV TOTTOBE0iO TOU KAIMOTIOTIKOU ETTIAECTE Mia B€on
Makpid atré TTaudid, (wa kal Qutd. Edv autd dev eival
EQIKTO, TOTTOBETAOTE £vVA TTPOCTATEUTIKO QPAKTN YIa AGyoug

a0 @aAciag.

e H eoWwTEPIKN PovaAda TTPETTEl va eykaBioTaTal KOVTAd OTov

TOiXO.

o Odnyieg yia TNV eykaTAoTACN KaI T XPrion autou Tou
KAIJOTIOTIKOU TTOPEXOVTAI OTTO TOV KOTAOKEUQOTH.

EUpog Oeppuokpaciog Kard Tnv AsiToupyia

O¢epuokpacia Eowrepikou
Xwpou DB/WB(°C)

O¢puokpacia E¢wTepIKOU
Xwpou DB/WB(°C)

Méyiotn Wuén

32/23

43/26

Méyiotn ©épuavon

27/-

24/18

2nueiwon:

To eUpog Beppokpaaciag (egwTepikoU xwpou) eival -15°C ~ 43°C.

O¢epuokpacia EcwTepikou
Xwpou DB/WB(°C)

O¢eppokpaacia ECwTepikoU
Xwpou DB/WB(°C)

Méyiotn Win

32/23

50/26

Méyiotn Oéppavon

27/-

30/18

Znueiwan;:

To eUpog Bepuokpaaiag eEwTepIKoU xwpou) ival -15°C~50°C.




Ovopaoisg Mepwv

EowTepIKi Hovada
eloodocg agpa

poooyn
diATpO
4 dlaKOTTING
XELPOKIivVNTNG
Aettoupyiag
oplZévTia TMepaida
£v3elEn Beppokpaociag £€0d0¢ agpa
évoelén - }
0¢ppavong— X:jg
fvBELE 086vn
evdelEn | ¢ evdeiEewv
Yi&Ng % l.j 5 6
evdelEgn | d) E BEKTNG
Aettoupyiag
|
€vdelEn
aplypavong

TNAEXELPLOTAPLO

eloodog agpa

/—Ka)\wélo ouvdeong

ORIt

£E0dog agpa

Ta oOpBola [ n B€on Toug pmopei va diadpEpouv amd TNV €ikova.
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NAHKTPA ENANQ 2TO THAEXEIPIZTHPIO

{ .TURBO

(7 By %
Q (=1 (==
@ = = =
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MAnktpo ON/OFF
MAnktpo MODE
MAnktpo FAN
MAAktpo TURBO
MANnktpo A/ v
MARKTpo 7T
MARKTPO
MAAktpo SLEEP
MAnktpo | SENSE
10 NAnktpa TIMER ON / TIMER OFF
11 NAnktpo CLOCK
12 NMAAktpo QUIET
13 NAnktpo WIFI

14 NANktpo LIGHT

15 MArktpo /€Y
16 M\rjktpo TEMP

O oo N O DS WN -



ENAEIZEIZ OOONHZ THAEXEIPIZTHPIOY

fF 1 SENSE
FAN Avepiotrpag

Paind PUBULON TNG TaXUTNTOC TOU AVEULOTHPO

. =
@ Aettoupyia TURBO 'i'h FAN “ianll & o%r
KON N\ |avto @ &
oPEr ‘EVBELEN amtOOTOARAC EVIOMAC - @ + ;Q

O Autopatn Aettoupyia %: 083 '-" “E
Iy E:' WY
a: C

* Nettoupyia Wiéng ~$§«
-
é;* Aettoupyia Aveplotnpa xk G} 83:85 towr

*/\SLTOUDV'LG Oépuavong @ __vé;c_ '?-I\‘ §| =

(€ Aetoupyia Yrivou
Eod Aettoupyia LIGHT

= . , . .
271N Ag€Ld KaL aplotepr] katelBuvon Tou aépa

?I MNavw Kat KAtw katelOuvon Tou agpa

[ Evdeitelg Bepuokpaciag ]

EK)\E'L&» o Tou ThAgxelplotnpiou - : ; \
M NAEXELPLOTNP { Q Eneypévn Oeppokpasio
@ , | Xwpou |
PoAdL |
I OEPUOKPACLA ECWTEPIKOU
@3 EvSeigelg Beppokpaoiag | @ xubggu ¢ P |
I
(%o Aettoupyia AutokaBaplopol I Q Il Oeppokpacia ewtepkov |
I XWwpou )
@ ABOpuPNn Asttoupyia \ (6ev elvaL SLaBéoiun) _

AUTO Autépatn Asttoupyia

@ Aettoupyla 8oC

‘AF Aettoupyia lovioth

"‘Q Aewtoupyla eloaywyng ppéokou aépa (dev sival Stabéoiun)
DF Epdavion Beppokpaciag otnv kAipaka Papevair (Fahrenheit)
'\WIED Aettoupyia WiFi

C Epdavion Beppokpaciag otnv KAipaka keAolou (Celsius)

B8:885%% €vseitn wpac
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AEITOYPTIEZ NAHKTPQN THAEXEIPIZTHPIOY

Inueiwon:

.

AUTO elval éva TNAEXELPLOTAPLO, CUUPBATO PE APKETA KALLATLOTIKA. Ma Asttoupyieg
Omou Sev eival SLAOECLUEC OTO LOVTENO TIOU EXETE ETUAEEEL, TO CUYKEKPLUEVO TIAAKTPO
Sev Oa Bploketal og LoyU.

‘Otav tonoBetoste to dLg otn mpila, Oa aKoUOTEL Evag XOpaKTNPLOTIKOG NXOG “beep”.

" "
H evbelktikn Auxvia d.) Ba avayel. Metd amod auto, Umopeite va AELTOUPYHROETE TO
KALLOTLOTIKO HECW TOU TNAEXELPLOTNPLOV TOU.
KaBe popa mou Sivete kAmola evtoAn amo 1o tnAexelplotiplo, Ba epdaviletal otnv
[LF—N1]

0Bovn tou TO OUPBOAO "% Kol Ba akoUyetol OXETIKOC NXoG emiBePaiwong
anodoxng EVIoAnG.

MARKktpo ON/OFF
MNathote auTtd To MARKTPO YLO VA EVEPYOTIOLHOETE TO KALUATIOTIKO ca¢. Matrote to

€ova ylLa VoL TO QTTEVEPYOTIOLNOETE.
MARktpo MODE

KaBe dpopd mou matdte autod To MARKTPO, N AELTOUPyla TOU KALUATLOTIKOU oAAALEL
ocbudwva pe tnv e€ng ospd: AUTO (Autopatn Aettoupyia), COOL (Wuén), DRY
(Aduypavaon), FAN (Aveuiotipag), HEAT (©€éppavan).

AUTO COOL DRY FAN HEAT
/—rQ—p*—»“‘—r%—» 1 —

v

Otav emhéyete tnv Autopotn Asttoupyia, TO KALLATIOTIKO Ba emiléyel owoth
Aettoupyia avtopata cupdwva pe tnv Bepuokpacio meptBaAAovtog. I auth T
Aettoupyia Sev pnopeite va pubpuioete tnv Beppokpacia kat Sev Ba epdaviletal otnv
0806vn tou tnAexelplotnpiou. Matnote to MANKTPO FAN yla va MPOCAPUOCETE TNV
TaXUTNTA TOU aVeLoTApa. Mathote Ta MARKTpa 71 / yla va puBuioete tnv popa
TOU 0€pa HECW TWV EPOCLOWV.

Otav eniéyete tnv Aettoupyia Wuéng, epdaviletal otnv 0606vn ToU KALLATIOTIKOU N
€vbeLgn * . Matnote ta mMANKTpa ANV ywa va mpo pubuicete tnv emBupntn
Bepuokpaocia. Matnote 1o mMARKTpo “FAN” yia va puBuicete tnv toxutnta TOU
avepotipa. Matfote ta mAdktpa 71 / 3 yla va puBuicete tnv dopd tou aépa
MEOW TWV MEPTLSWV.

Otav emAéyete Vv Asttoupyia AdpUypavong, To KALLATIOTIKO AsLToupyel o XapnAn
n 6 n
ToyUtnTo Kal epdavileTal otnv 086vn tou n évdelEn ¢ . Katd tnv Asttoupyia

aduypavong, dev pumopeite va aANGEeTe TNV TOXUTNTA TOU aveplothpa. MNatnote ta

mMARKTPa 71 / yla va puBuicete tnv ¢opd Tou aépa HECW TWV TEPCISWV.
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Otav emihéyete TNV Asttoupyia AVEULOTAPA, TO KALLATLOTIKO Ba tapdysl pdvo agpa.
Agv Ba epdaviletal kapia aAAn €véelén otnv 080vVn TOU KALLATLOTIKOU TTapd HOVO h
€vbelén  ON. Matfote to mAAKTpo FAN yla va puBuicete tnv taxltnta Ttou
aveplotipa. MatAote Ta MARKTPA 7 / yla va puBuicete tnv dopd Tou aépa
MEOW TwV Tepoibwv.

Otav em\éyete tnv Acswtoupyia Ofppavong, epdaviletar otnv o0Bovn Ttou

KALLOTLOTIKOU N €VEeLén Ik . Natrote ta mMARKTpa ANV yia va npo puBuiocete tv
embupntn Beppuokpaocia. Natiote to mARkTpo “FAN” yia va puBuioste tnv taxvtnTa
TOU avepLlothpa. MNatrote Ta TARKTP "E‘ / 3 yla va puBuiocete tnv dopd tou agpa
HEOW TwV Ttepoibwv.

Inueiwon:

Ma va punv eloépxetal Puxpog aEPag OTOV XWPO KATA TNV EKKivnon Asttoupylag Tou
KAlLatTloTikol otnv Oéppaveon, n Asttoupyia Ba fekwroel pe kabuotépnon 1~5
AETTWV TIPOKELUEVOU TIpWTa Vo BepuavOei To ecwTepLkd otolyeio.

To eUpog Bepuokpaciag mou pnopeite va pubuicete and to ThAEXELPLOTAPLO Elval
16™~30 °C. H taxVtnTta TOU QVEULOTAPA TOU umopeite va puBuicete péow
tnAexelplotnpiov eivalr Autépatn, XaupnAn, XaunAn-Mecaia, Meoaia, Meoaia-
YYnAR, YYnAn

MAnktpo FAN

MaTtAoTe autd TO TTAAKTPO YIa va pubuicETE TNV TaXUTNTA TOU QVEUIOTHPA WG EEAG:
AUTO, o oot amfl <will oc_amlill,then back to Auto.

rAutog’44"-4"--* | *‘GI.IT

- L ow speed «adll | ow-Medium speed sl Medium speed
—mmll Medium-Highspeed  —amllll High speed

Znueiwon:

>tnv Asitoupyia aguypavong o avepIoTAPAG KIVEITAlI O€ XaunAr TaxutnTa.
Aeiroupyia avepiotrpa: MNaTrioTe TTAPATETAPEVA TO KOUMTTI TAXUTNTOG YIa 2S GTN
Aerroupyia WigEng, 1o €IKovidIo "080" Ba eppavioTei aTnV 086VN Kal 0 ECWTEPIKOG
aveuIoTApag Ba cuvexioel va AEITOUPYET yIa KATTOIO AETTTA YIa VA OTEYVWOEI ThV
E0WTEPIKA HOVAdA aKOWN KAl av auTr €XEI ATTEVEPYOTTOINOEI.

AuTh n Aeitoupyia uttodeIkvUEl OTI N uypacia oTov €COTUIOTA TG ECWTEPIKAG JOVAdaG
Ba dioykwOEei PeTd TN SIAKOTTA TNG JovAdag yia va atro@uyel T dnuioupyia HoUxAag.
‘Exovtag evepyotroirjoel Tn Aeiroupyia X-FAN: A@oU atrevepyoTToInoETe TH HOVAdA
méfovtag ON / OFF o ecwTepIkdG aveUIOTHPAG TOU KOUUTTIOU Ba ouvexioel va
Aerroupyei yia Aiya AeTTTd o€ xaunAn taxutnTta. MEoTe T0 KOUPTTI TaXUTNTOG
QAVEMIOTHPA TTOPATETAPEVA YIA 2 S YIA VO OTAPOTACETE APECT TOV AVEUIOTHPA
E0WTEPIKOU XWPOU.

AtrevepyoTtroiovTag Tn Aeitoupyia Tou X-FAN: A@ou aTTevepyoTToINOETE TN Jovada
méCovtag 1o kouuTri ON/OFF, n TTAfpng povdada Ba atrevepyoTroinoei.
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MAfRktpo TURBO
Katd tic Aettoupyieg WiEng i Ofpuavong, matiote to mAnktpo TURBO yua va
erutvxete tayutepn Woén ) Oépuavon péoa oto xwpo. H évdelén "®" eudaviletal
otnv 00ovn Ttou TtnAegxelplotnplou. Matnote avad autd TO TAAKIPO yla va
OUITEVEPYOTIOLROETE AUTH TN Asttoupyia. Me tnv amevepyomnoinon tng Aettoupyiag n
€vbeLln "® " egadaviletal. Me tnv evepyomnoinon autng tng Aettoupyiag, N taxuTnTa
Tou aveplothpa Asttoupyel otnv oAU uPnAn taxvtnta.
MAAktpa A / v
MNatriote ta MANKTpa ANV pia dopd ylo va U OETE I LELWOETE TNV PO PUBULOLEVN
Beppokpaocia katd 1 °C. Kpatfiote matnuéva nopatetapéva ylo 2 SsutepdAemnta to
mANKtpa ANV al\alete tnv mpo pubulopévn Beppokpaocio o ypriyopa. MOALg
puBuioete tnv emBu Nt Bepuokpacia adrote ta mARKTpa. H €vdelEn Beppokpaaciag
enAvw otnv 006vn tou KAlpatiotikol aAAGleL avtiotolya. H Beppokpaoia dev pmopetl
va puBuLoTel katd tnv Asttoupyia AUTO.

*  Otav puBuilete tov Xpovobiakomtn TIMER ON / TIMER OFF rj to poAdtL CLOCK,

TATAOTE Ta MANKTPA ANV yLO VO TPOCAPUOCETE TNV ETUOUUNTH WPOA.

NARkTpo 7

Matnote auto To MANKTPO yLa va pubuicete Tnv aplotepn kot Se€Ld katevBuvon Tou

aépa HECW TwV KABetwv mepoibwv. H popd tou aépa pmopei va pubuiotel wg €nc:
- -

S / 7

t
évbeifn
Inueiwon:

*  [laTWVTaC TAPATETAMEVA YLo TIEPLOCOTEPO MO 2 SEUTEPOAENTA QUTO TO
TANKTPO oL TtePaideg KvoUvTal iow Kal Hrpog nmpog ta de€la. Adrvovrag to
TANKTPO N hopd Tou aépa KAELOWVEL OTO CUYKEKPLUEVO CNUELO.

* Kata tnv Aettoupyia kivnong twv mepoldwv aplotepd kot Se€ld, otav n
kataotaon aAAalel amno off oe 7 , QV TLATAOETE AUTO TO TMANKTPO avA LETA
and 2 SeutepOAemTa, n AELTOUPYLO QUTH QTEVEPYOTOLE(TAL. AV TIATNOETE
QUTO TO TARKTPO evtog Suo Seutepolémtwy n dopd tou aépa Ba aAAdleL
cUudWVA LE TO AVWTEPW OXNMA.
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7

8

MARKTpO el

MatroTe AUTO TO MANKTPO yla Vo pUBULCETE TNV MAVW KoL KATW KateLBuvaon

Tou aépa péow TNG oplldvtiag mepoidac. H dopd tou afpa umopei va
/>§;I—>\I—>\I—>—|—>/I ~

PUBLOTEL WG eﬁr']c:\m”iué"ﬁaﬁ"'_l\l 3l A— 1

Otav Matdte To TARKTPO 31 n opwovtia mepoida &ekvd autopata va

TOAQVTEVETOL TTAVW KOl KATW. Mmopeite va eTAEEETE CUYKEKPLUEVN ywvia

"y, - "
. , . . RO R R R |
dopdg Tou aépa péow Twv BEcewv: .
MaTwvTtag o€ KATOoL O AUTEG TIG O€0ELG OTAUATATE TNV opl{ovTLa TtEpaida
"o\ ~ _B" , ,
oTo emBUUNTO onpeio. Natwvtag (N B f/l OTEAVETE TOV OEPOA OTLG
OUYKEKPLUEVES YWVILEG.
MaTAOTE MOPATETAUEVA VL0 TIEPLOCOTEPQ ATIO 2 SEUTEPOAEMTA TO TTANKTPO 31

yla va puBuicete v emBuunt ywvia thg dopdg tou aépa. Adnote to
TIANKTPO OTNV Ywvia mov cag eEumnpetel.

Ynueiwon:

nag  ~ "

* Y& kdAmola povtéha n pubulon =1 7"’/' Mmopel va pnv elvat
SlaBéotun.

* [laTWVTAG MOPATETOUEVA YLOL TIEPLOCOTEPO OO 2 SEVUTEPOAENTA AUTO TO
TAAKTPO N Tepoilda Kwveital pmpog micw amd MAvw TPog Ta KATW.
Adrvovtag To MARKTPO N dopd Tou aépa KAELOWVEL OTO CUYKEKPLUEVO
onueio.

* Kata tv Asttoupyia kivnong tng mepoibag mdvw kat KATw, OTavV n
katdotaon aAlGlel amno off oe 7%, av maTAOETE AUTO TO MANKTPO Eova
META amod 2 Seutepdhenmta, n Aswtoupylo auth amevepyomoleital. Av
TIATHOETE AUTO TO TANKTPO £VTOC SU0 Seutepolémtwy N dopd Tou agpa
Ba al\alel cLUPWVA UE TO AVWTEPW OXNUAL.

MARktpo SLEEP

Katdtig Aeitoupyieg WiENG R ©€puavong, mathoTte autd To TANKTPO yia va BEoeTe
oe epappoyn ™ Aettoupyia ‘'Yrivou. MOAIG Tnv B€aeTe oe edpappoyn, epudaviletal
otnv 086vn Tou TNAEXeELPLOTNpPiou 1 £VOEIEN ‘(¥ H Aettoupyia 'Yrivou dlabétel
Tpelg B€oelg mpog eruAoyn, Sleep Mode 1, Sleep Mode 2, Sleep Mode 3. INa va
nepinynBeite peTa&l TWV ermAoOYwvV, MATAOETE TO Kouutt sleep. Matwvrag To
Hia gpopd Ba evepyorojoeTe T Aettoupyia Sleep Mode 1 (¥, Ao popég Sleep
Mode 2 “€2, Tpelg dopég Sleep Mode 3 (&, Matwvtag To TMANKTPO Yl TETAPTN
popd amevepyoroleite auth ™ Aettoupyia kat 1 évdeEn “A” Ba eEapavioTei. Av
AMEVEPYOTIOINOETE TO KALLATIOTIKO, N Agltoupyla ‘Yrvou Ba amevepyoroinBet.
Katd Tig Aettoupyieg DRY, FAN, AUTO, E&olkovounon evépyelag & “8° C Heating”
n Aettoupyia 'Yrnvou dev eival dlabéoiun.
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AsiToupyia ‘'Yrivoud.

H Aettoupyia "Yrivou 1 “C¥ eival dla0éotun oe Aettoupyieg WOENG 1 ©épuavong.
EvepyomolwvTag n Aettoupyia, n Oepuokpacia Tou KAPATIOTIKOU au&dveTal kaTtd
1 BaBuo6 TNV Wpa oe Aettoupyia “WUENG” Kal HelwvVETAl KATA €va Babud avd wpa
ot Aeltoupyia “©épuavong”.

AeiToupyia ‘Ynvou 2.

H Aettoupyia 'Yrvou 2 “(.E'“svepyonmsiml povo Katd Tig Aeitoupyieg WUENG 1
O¢épuavong.

Katd v Aettoupyia Wiéng:

-E4v n Bepuokpacia Tou KALMATIOTIKOU €xel pubulotel peta&l 16-23° C, n
Bepuokpacia Ba auEavetal katd éva Babud avd wpa yia TIG EMOUEVES 3 PEG ATIO
TNV gvepyoroinon g Asltoupyiag kal oTn cuvéxela mapapével otabepr). Kata
Vv 8n wpa amd v evepyoroinon g Aettoupyiag n Beppokpaocia Ba pelwbel
Katd éva Baduod autoupata

- Edv n Beppokpacia Tou KALLATIOTIKOU €xel pubuiotel peta&l 24-27° C n
Bepuokpaocia Ba au&avetal katd éva Babud avd wpa yia TIG EMOUEVES 2 PEG ATIO
NV gvepyomoinon g Aeltoupyiag Kal otn ouvéxela nmapapével otabepn. Kata
v 8n wpa arod Tnv gvepyotoinon g Asttoupyiag n Bepuokpacia Oa pelwbel
Katd éva Badbuod autopara.

-E4v n Bepuokpacia Tou KALLATIOTIKOU €xel pubulotel peta&l 28-29° C, n
Beppokpaocia Ba au&nbeikatd éva Babud otny emdPEVN wPA And TNV EVEPYOTOINoN
NG AslToupylag Kal otn ouvéxela mapapével otabepn. Katd v 8n wpa arod
TNV evepyoroinon g Asltoupyiag n Bepuokpacia Ba pelwBei katd éva Babuod
auTtopata.

-E4v n Beppokpacia tou KAlpatiotikoU €xel pubuiotel and 30° C kat avw, Ba
mapapeivel otabepn) yia 7 wPeg Amd TNV evepyoroinon g Aettoupyiag kal Kata
NV 8n wpa n Beppokpacia Ba pelwbei katd éva Babud autduata.

Katd tv Aettoupyia @éppavong:

-Eav n emuloyn Beppokpaciag Tou KAMATIOTIKOU eival 16° C, To KAIMATIOTIKO Ba
ouvexloel TNV Aettoupyia oe autn Tn Beppokpaaia.

-Eav n Beppokpacia tou kKAlpatiotikoU eivat peta&l 17-20° C, n Bepuokpacia
TOU KALUATIOTIKO Ba pewwBel katd éva Babud PeTd Tnv MP®TN wpea and tnv
evepyoroinaon g Aettoupyiag Kat otn cuvéxela Ba mapapeivel otabepn).

-Eav n Beppokpacia Tou kKAlpatioTikoU gival peta&l 21-27° C, n Bepuokpaacia Tou
KALMOTIOTIKO Ba pelwBei katd éva Badud avd wpa OTIG MPOTEG 2 MPEG amd TNV
gvepyormoinon g Aeltoupyiag katl otn ouvéxela Ba nmapayeivel otabepn.

-Eav n Beppokpacia tou kKAlpatiotikoU eival peta§u 28-30° C, n Beppokpacia Tou
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KALMATIOTIKO Ba pelwBeil katd éva Babuod avd wpa oTIC TPOTEG 3 WPEG amd TNV
gvepyoroinon Tng Aettoupyiag Kat otn cuvéxela Ba mapapeivel otabepn.

AeiToupyia 'Ynvou 3.

H Aettoupyia 'Yrvou 3 € givat dlabéolun oe Aettoupyieg WUENG ) ©€puavong.
Evepyomolwvtag Tn Acitoupyia pmopeite va dnuloupynoste To dBIKO 0dag
e€aToulkeupévo TPOYpapua Bdon wpag Kal Bepuokpaciag. MNa va pubuioete TV
wpa Kal Beppokpacia méote 1o Koupri “TURBO” napatetapéva yia 3” kal otnv
006vn Tou TNAexelplotnplou Ba avaBooPnoel To elkovidlo TG Beppokpaaiag.

Mmopeite va puBuioeTe TNV Beppokpacia avd wpa, HEXPL KAl 8 WPEG CUVEXOUEVA.
Me TaTARKTpa“A”kal“V¥” uropeite va pubuioeTe Katva aAAGEeTe TNV Bepuokpaacia.
lMa va emuBeBalwoete TNV emBuUunTY Beppokpaacia, mathote To MAHkTpo “TURBO”.
lMa va puBuiocete TNV Beppokpaacia yia tTnv deUTepn wpa eMavalauBaveTe v
{dla dladikaoia.

To eEATOMIKEUNEVO TIPOYPAMA ATOBNKEUETE OTN VAN MAPA TNV Arevepyomoinon
TOU KALUATLOTIKOU.
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MAnktpo | SENSE
Matiote ouUTO TO TANKTIPO YloL va €VEPYOTOLNOete Tov Oeltepo awcbntrpa
Bepuokpaociag mou PBpioketal emdvw oto tnhexewplotiplo. H £€vdelEn
eudaviletal otnv 006vn tou tnAexelplotrplou. MOALg Béoete og ebappoyn autr Tn
Aettoupyia to KALMaTIOTIKO Ba AapBavel tnv évdelEn Bepuokpaciag Swuatiou and to
onueilo mou Ppiloketal To ThAexelploTrplo. lNaA va QTEVEPYOTIOLOETE QUTH TN
Aettoupyla, matnote {ava to mAnktpo | SENSE.
XpARowun cupBouAn: TOOOETHOTE TO TNAEXELPLOTIPLO KOVTA 0aG OTAV XPNOLLLOTIOLETE
autr tn Asttoupyia. Mnv tomoBeteite To TNAEXELPLOTHPLO KOVTA OE TINYEC/AVTIKELUEVDL
pe oAU uPnAn 1 moAl xaunAn Bepuokpacia yla va pnv Aappavel AavBaopévo
punvupa Bepuokpacioc dwuatiov to kKApatiotiko. Otav Béceste oe edappoyn tnv
Aewtoupyia | SENSE,BeBalwbeite nmwg to TnAexelplotiplo PBploketal kovtd otov
KALLOTLOTIKO Ko Sev euntoSileTal n amooToAr eVIoAwv.
MAAktpo TIMER ON / TIMER OFF

* Ano to mAnktpo TIMER ON puBuilete tov XpovoSLaKOTTN yldt QUTOMOTH

€vapén Aettoupyilag Tou KALLATLOTIKOU o€ TipokaBoplopévn wpa. Natwvtag

QUTO TO TANKTPO, epdaviletal n evdelén "G" kat n Aé€n ON avaPoaoPrvel
otnv 0Bovn tou TthAexelplotnpiou. Matfote ta MAAKTIpa ARV yla va
pubpuioete TNV wpa oU BEAETE va EEKIVAOEL QUTOMATA TNV AELTOUPYLA TOU TO
KALLOTLOTIKO. Me KABe matnpa Twv MANKTpWY AV aufdvete TNV WP KATA
1 Aemto. Kpatwvtag mapatstapeva ta mANRKTpo AR ¥ aAldlste TV wpa Lo
ypnyopa. MoALg dtacete otnv emBuunti wpa, adnote Ta TARKTPa ARV Kal
natiote to MARKTpo TIMER ON. H Aé€n ON otapatd va avapocfrivel. To

ouupolo "G" efakolouBel va eudavitetat  otnv  0Bo6vn  TOU
tAexelplotnpiou. Na va akupwoete tnv Asttoupyia TIMER ON matrote to
nAnktpo TIMER ON otav tebel oe edpappoyn n Asttoupyla.

* Ano to mAnktpo TIMER OFF puBuilete tov XpovoSLakomTn yla ouTOMATN
navon Asltoupylag Tou KALLOTIOTIKOU o€ TipokaBoplopévn wpa. MNatwvrtag

QUTO TO TANKTPO, epdaviletal n €vdelén . G}“ kot n Aé€n OFF avaBoaofnrvet
otnv 0Bdvn tou TthAexelplotnpiou. Matfote ta MARKIpa ARV yl va
puBpuioete TNV wpa ToU BEAETE va EEKIVAOEL QUTOMATA TNV AELTOUPYLA TOU TO
KALLOTLOTIKO. Me KABe mAtnpa Twv MANKTpWY ARV aufdvete TNV wpa KATA
1 Aento. Kpatwvtag mapatetapéva ta mANKIpa AR v aAldlete TV wpa Mo
ypnyopa. MoALg dtdoste otnv emBupnth wpa, adiote ta TARKTpa ARV Kal
natnote 1o mMAnKTpo TIMER OFF. H Aé¢n OFF otapatd va avaBoofrvet. To

ouupolo : G}" efakolouBel va epdaviletat  otnv  oBovn  ToOU
tnAexelplotnpiou. MNa va akupwoete thv Asttoupyia TIMER OFF matrote to
mAnktpo TIMER OFF otav tebel og edappoyn n Aettoupyia.
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Inueiwon:
*  Otav to KALLATLOTIKO BplokeTal o Aeltoupyia N EKTOG AetToupylag, Umopeite
va puBpuioete tig Asttoupyieg TIMER OFF & TIMER ON avtiotouya.
* [pw puBuioete g Aettoupyieg TIMER ON & TIMER OFF, BeBawwbBeite nwg
£xete pubuioel cwotd TNV Wpa 0To PoAdL.

Apotou Eekivhoete TNV Aettoupyia TIMER ON kat TIMER OFF, 6¢ote 1n
ouvePn kivnon. Metd amdé autd To KAILATIOTIKO Ba evepyoroleital | Ba
arevepyomoleital cUudpwva e TO PUBUIOPEVO XPOVO.

MAfKktpo CLOCK

Matriote aUTO TOo MAAKTPO yla va pubuioste TNV wpa oto poAdL. H £vdelln "G"
avaBoofrvel otnv 086vn Tou tnAexelplotnpiou. Natnote Ta MARKTPA ANY evidg 5
SeUTEPONEMTWY yLa VA pUBLILOETE TNV WPA 0TO pOAOL. Me KGO MATNUA TWV TANKTPWY
AV nwpaBaauvaveln Ba petwvetal Katd 1 Aemto. MNatwvtag mapaTeTaUEVA AUTA
ta MARKTpa N wpa aAdleL o ypriyopa. MOALS ¢ptdoete otnyv erbupuntn wpa, adrnote
ta mARKtpa AN ¥ kol tathote to mARKTpo CLOCK yLa va OpLOTIKOTIOLOETE T pUBULoN
™G wpag. H évdelén . G" OoTAMATA Va avaBooPBrveL.
Inueiwon:

* Huopdn tng wpag oto poAoL pubuiletal og 24wpo.

* To 6udotnua petafy Svo puBuicewv Oev pmopel va unepPel ta 5

Seutepolemnta. 2 SLAPOPETLKI MEPLMTWON AKUPWVETAL N pUBULON.

MAfiktpo QUIET
Matiote auto To MARKTPO yla va Boete og ebappoyn tnv abopuPn Asttoupyia. Itnv

0006vn Tou TnAexelplotnpiou epdaviletal n Evoeln "@" kat “AUTO”. Natrote auto

TO TANKTIPO YylA VO QTEVEPYOTIOLCETE auTN tn Aetoupyia. H €vdelén Kol
“AUTO” e€adavilovtal.

« H Aettoupyia Quiet pnopel va pudbuiotel oe 6Aeg TIg Aettoupyieg. ‘Otav n
AelToupyia eival evepyoroinuévn, ol pubuioslg TaxUTNTAg TOU AveuloTnpa
dev eival dlabéoipeg.

-'OTav £XETE €veEPYOTIOINOEL TN AElTOUpYIa:

Aettoupyia YUENG: O e€OWTEPIKOG avedloTHpag Aettoupyel otnv B&on
TaxUtnTag 4. 3t1a endpeva 10 Aerrd 1) 6TavV N e0WTEPIKA Bepuokpaaoia eival
<28 °C, 0 e0WTEPIKOG aveplotnpag Ba Aettoupyel otn B€on taxlunTag 2 1
otnv Aettoupyia quiet.

Aeltoupyia BEppavong: o ecwTeEPIKOG aveploTnpag Aettoupyel otn B€on 3 1)
oe AelToupyla quiet Baon olykpLONG TNG €E0WTEPLKNG BepoKkpaciag Kal TG
pUBUIONEVNG BepoKkpaaoiag.

AelToupyia aveuloTnpa: 0 ECWTEPIKOG AVEULOTHPAG AelToupyel oe AetToupyia
quiet
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NARktpo WIFI

MNatrote to mMANKTpo WIFI yla va evepyomolioete TV AelTtoupyia AmOpaKPUGHEVOU
ehéyxou. Otav éxete evepyomolnuévn tn Asttoupyia WIFI, epdaviletal n €vdelén
"WIiFi " endvw otnv 08dvn tou thAexelplotnpiou. Otav to KAHATIOTIKO BpiokeTal
€KTOG Aeltoupylag matiote tauvtdxpova ta mANRktpa “MODE” kat “WIFI”  yua 1
SeutepOlento. Me aQuTO TOV TPOMO EVEPYOTOLELTOL N €VTOAR ylo E€Aeyxo &€
QMOOTACEWG.

MARktpo LIGHT
Matiote autd to MAAKTPO yla va eéadaviotolv amd tnv 00ovn TnG ECWTEPLKAC

povadoc Ttou KAwoToTIKOU oL evdeifelg Asttoupyloc. To ouppolo ©
e€adaviletal and tnv 0806vn tou TnAexelpLotnpiou. Matrote Eavd aUTO To MANKTPO
yla va enavepdaviotolv ol evdeifelg Aettoupyiag otnv 00dvn NG EC0WTEPLKAC

LOVASaC Tou KAaTIoTkoU. To oUpBolo ¢ epdavitetar otnv 0Bovn Tou
tnAexelplotnpiou.

MAnktpo *’ﬁ

Matiote autd To TAAKTPO YlA VO EVEPYOTIOLHOETE/AMEVEPYOTIOLOETE TOV lovioTh
0TV TO KALLATLOTIKO BplokeTal og Aettoupyia. Matrote pia dopd autod To MANKIPO
yla va Oféoete oe edappoyr tv Asttoupyia swoaywyng ¢ppéokou agpa amd To
efwtepko TePLBArov (6ev eival SlaBéowun). H oBdvn tou tnAexelplotnpiou
eudavilel To oupBoro "‘ﬁ". Matnote ywa Seutepn dopd to (Slo MANKTIPO yla va
Béoete oe mMapdAAnAn edappoyr] TG Asttoupyleg sloaywyns GpEckou agpa Kal
loviot. H 086vn tou thAexelplotnpiou Ba eudaviost kot ta SVo oA "ﬁ " a

* . Natote ywa tpitn dopd autd TO MAAKTPO ylO VO QTIEVEPYOTIOLOETE TIC
Aewtoupyleg eloaywyng ppéokou agpa kat loviotr. MNatiote yla tétaptn opd autod
To TMANKTpO yla va B€oete oe Aettoupyia povo tov loviotr. Xtnv oBovn tou

tnAexelplotnpiov epdaviletal n £velén * .

NAnktpo TEMP

Matwvtag autd Tto TANKTPO Wmopeite va &eite v pubulopévn emBupntn
Bepuokpacio kat tnv mpaypatiky Osppokpacia Swuatiou. H e€wteptkr Osppokpaocia
6ev  eudavitetat. O evﬁeiﬁsu; OTO  TNAEXELPLOTAPLO €Xouv WG  €€NC:

<—> Kapia évéeln —p
Ose— @ :
ny ||

e ©Otav esmiléyete A Kopia €véelén péow Tou ThAexslplotnpiou,
eudaviletal n pueutousvn emBuuntn Bepuokpacia.

|
e Otav emhéyete -, eudaviletal n mpayuatiky Beppokpacia Swuatiov.
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*  Otav emléyete ﬂ‘l’ epdaviletal n npaypatiky Beppokpaocia eEwtepkol
xwpou. (8ev gival dtabéoun). 2 autn tnv nepimtwon n Ogppokpacia mou
spdaviletal eival n pubutopévn erbupntr Beppokpaacia

Inueiwon:

* Otav evepyomoleite To KALLATIOTIKO, n Beppokpacia mou epdaviletal
gilvat n puBuopévn embuuntr Beppokpaocia. Asv untdpyet Evoel€n otnv
000vn Tou tnAexelplotnpiou.

I
e Otav emihéyete a n Q”‘ n mpaypatikr Beppokpacia epdpavitetal yia 3
— 5 SeutepdAenta Kal otn cUVEXELD Yupilel oTnv puBULopéVn emBupntn
Beppokpaocia.

AEITOYPTIEZ MEZQ 2YNAYAZMOY NAHKTPQN

AEITOYPIIA EEOIKONOMHZHZ ENEPTEIAZ
Kata tnv Aettoupyia Woéng, matrote tautoxpova ta mARktpa “TEMP” kot “CLOCK” yia va
EVEPYOTIOLNOTE TNV Aeltoupyla efolkovopnong evépyelag. Otav tebel oe edapupoyn n
Aewtoupyla autr, n €véelEn “SE” eudaviletal otnv o0Bovn Ttou tnAexelplotnplou. To
KALLOTLOTIKO pUBUiTeL auTOpaTa TOV TPOTO AELTOUPYLOG TOU TIPOKELUEVOU va emiteuxBel n
péylotn Sduvatr e€olkovounon evépyelag. MNatnote ava tautoxpova ta mAnktpa “TEMP” kat
“CLOCK” yia va amevepyomnolnote tnv Aettoupyia e€okovopnong EVEPYELAG.
Inueiwon:
e Katd tnv Asttoupyia €£0LKOVOUNONG EVEPYELOC, N TOXUTNTO TOU AveULOTApPA elvatl
puBpuiopévn oto AUTO kat ev pmopei var oAAGEEL.
*  Katd tnv Aettoupyla e€0lKOVOUNCNG eVEPYELAG, OV Umopel va aAAGEEL N puBULOUEYN
ermbupntn Beppokpacia. Av matioete To MARKTPo “TURBO” Sev Ba yivel amodektn n
OXETLKN EVIOAN.
* Ot Aewtoupyieg E€olkovopunong Evépyelag kat 'Yrvou 8ev UmopoUv va AELTOU Py oOUV
TaUTOXpOVA. AV EXETE EVEPYOTIOLNOEL TNV AELTOUPYia £€0LKOVOUNONG EVEPYELAG KOTA
v Aettoupyia Wiéng, matrote to mMARKTPo SLEEP yia va tnv akupwaoete. Av €xete
evepyoroloel tnv Asttoupyia SLEEP katd tnv Asttoupyia Wiéng, ekwrote tnv
Sladikaoia yla tnv evepyomnoinon tg Aettoupyiag e€oLkovounong eVEPYELAG yLa va
OKUPWOETE TNV Aettoupyio SLEEP.
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AEITOYPTIA 8 °C.
Matnote tavtoxpova ta mARKTpa “TEMP” kat “CLOCK” katd tnv Asttoupyia tng Oépuavong
yla va evepyomoloste tnv Aswtoupyia 8°C. MOA evepyormolnBel auth n Aswtoupyia

eudaviletal to cuuBoAo '@ & “8°C” otnv 0086vn tou tnAexelplotnpiov. EmavaldBete tnv
Sladlkaoia ylo vo ammevePYoTOLCETE AUTH TN AsLlToupyia.
Snueiwon:

e Katd tnv Aettoupyia otoug 8°C, n TaxyTNTA TOU OVEULOTAPA Elval puBuLopévn oTO
AUTO kat dev propet vo aANGEeL.

e Katd tnv Astoupyia otoug 8°C, Sev pmopel va aM\del n puBuopévn emtBupntn
Oepuokpaoia. Av atjoste to mARkTpo “TURBO” Sgv Oa yivel amoSeKTh n OXETIKNA
EVTOAN.

e Ot Aettoupyieg 8°C kat'Yrvou Sev umopoUv va AELTOUPYHCOUV TAUTOXpovVa. Av EXETE
evepyomotfioel thv Asttoupyia 8°C katd tnv Asttoupyia Oéppavong, MATAOTE TO
TANKTpo SLEEP yla va TNV akUpwOoETe. Av €XETE EVEPYOTIOLNOEL TNV Aeltoupyia SLEEP
KaTd TNV Asttoupyio O€ppavong, Eekiviote tnv Sladkaoia yla TNV evepyomoinon tng
Aettoupyiog 8°C yia va akupwoete tTnv Asttoupyia SLEEP.

*  Otav n évbeltn Bepuokpaociog sival pubulopévn o Qapevalt, oto TNAEXELPLOTHPLO
Ba daivetal n évbelén 46°F.

AEITOYPIIA LOCK
Ma va KAELOWOETE TIG AELTOUPYieG LEOW TNAEXELPLOTNPLOU, TATAOTE TAUTOXPOVA TA TARKTPA
“A” kal “v”. Otav ot Aettoupyieg péow tnAexelpotnpiov kAeWbwOoLv, epdaviletal otnv

006vn tou n €vdelén - . KaBe dopad mou matdre kamoto MARKTPO yLa va aAAdageL n Aettoupyia,

to oluuBolo - Ba avaBooPrivelt 3 ¢dopég kat n Asttoupyia Sev Ba alldlel 600 TO
tnAexelplotrplo Bpioketal oe katdotaon KAEWSWUOTOG. A va QTEVEPYOTOLOTE QUTH T
Aettoupyia, matnote fava ta MANKTpa “A” kal “ v ” tautoxpova.

AANATH ANO OAPENAIT ZE KEAZIOY

‘Otav 10 KALLATIOTIKO BplokeTal eKTOG Aeltoupyiag, matnote ta mARktpa “MODE” kal “v”
TauToXpova yla vo aAA&Eete tov Tpomo suddviong Beppokpaciog petafl °F kot °C.
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OAHIOZ AEITOYPTIAZ

1 AdoU Bahete to dL¢ otn Mpila, atrote to MARKTPo ON/OFF armd to tnAexelplotriplo
YLOL VL EVEPYOTIOLNOTE TNV AELTOUPYia TOU KALLATLOTIKOU.

2 Matnote to mANnkTtpo MODE yla va emiAé€ete tnv erlBupuntn Asttoupyia: AYTOMATH,
WY=ZH, AOYTPANZH, ANEMIZTHPAZ, OEPMANZH.

3 Matiote ta mARKTpa “A” 1 “v” yia va puBuicte tnv emBupntr Bgppokpacia. H
emBupuntn Beppokpacia ev unopet va pubutotel katd tnv Asttoupyia AUTO.

4 Matnote to mANktpo FAN yila va puBpicete Tnv emBupnTr taxuTNTA TOU
aveptotipa: AYTOMATH, XAMHAH, XAMHAH-MEZAIA, MEZAIA, MEZAIA-YWHAH,
YWHAH.

5 Matrote to MARKTPO 3 yla va puBuiote thv kKateVBuveon Tou aépa LECW TNG
nepoidag.

AEITOYPTIA SELF CLEAN

‘Otav To KAILATIOTIKO BpiokeTal eKTOG AelToupyiag, maTAOTE TAUTOXPOova Ta TAHKTpd “MODE” kat
“FAN” yla 5 S€UTEPOAETTTA Yla VA EVEPYOTIOOETE 1) va amevepyomolnoete Tn Aettoupyla SELF
CLEAN. MoAig evepyoroinBei n Aettoupyia SELF CLEAN, Ba dpavein Evdeln “CL” 0Tnv e00TEPIKN
povada. Kata 1 didpkela g dladikaciag autokabaplodol Tou oTotxeiou, To KALMATIOTIKO Ba
Aeltoupyel oe ypryopn YUEN 1| ypryopn 6€ppavaon. Evdexouévws va akolyeTtal kamolog 06pupog
oav va pEeL uypo, 1 va UTidpxel cUOTOAN/S1aoToAn Aoyw allayng Bepuokpaciag. H eowTepLKY Wo-
vada evdéxetal va Byalel Yuxpod N Bepuod agpa katd Tn dldpkela autng Tng dladikaoiag Kal autod
elval puaolohoyiké palvopevo. Katd tn didpkela g dladikaoiag autokabaplopou, Bepalwbeite

WG TO dWHATIO aePIfETAL EMAPKNOG WOTE Va PNV dnuioupyndel kamoto aiobnua duodopiag.

Znpeiwon

«  H Aettoupyia SELF CLEAN umopel va mpaypatomomBel Hovo und Kavovikeg Bepokpaaieq
MePIBANNOVTOG. € MEPITTWON TOU TO dWUATIO £XELTIOAU OKOVY, TIPAYLATOTIO|0TE QUTH TN dt-
adikaoia pia popd To Pnva. Av dev utidpxel MOAU OKOVT 0TO SWHATIO MPAYUATOTOMOTE AUTH
™ dladikaoia pia popd oto Tpiunvo. Katd t didpkela g Aettoupyiag SELF CLEAN pmopei-
Te va Byeite amod 1o Xwpo. MOALG n dladikacia TeEAEIMOEL, TO KAIHATIOTIKO HMaivel auTouaTa

0€ KATAOoTAON AVAROVING WG OTOU TO EVEPYOTIOINOETE ETW TOU TNAEXELPLOTNPIOU.
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ANTIKATAZTAZH TQN MNATAPIQN 2TO THAEXEIPIZTHPIO

1 Miéote to iow HEPOG TOU TNAEXELPLOTNPIOU TTOU EXEL o6 eviohioy F—

v €vbel€n “OPEN” kol cUPTE TO MPOC TA KATW YLt |

va adaLPECETE TO KOMAKL TWV UTTOTOPLWV.
’
2 Avtikataotnote pe 600 véeg &npég umatapieg 7# enavgronofimon

“ u

(AAA 1.5V), kal BeBalwBeite mwg ot moAoL “+” kat
elval owotad tonoBetnuévol.

& .
% adaipeon
. . . P
3 ET[(IV(ITOT[OGETI’]GTS TO K(X)\UHIJ.(I oTtnv apxwn Ttou

B¢o n. KOAULUO UITOTapLmV

ZHMEIQZH:

¢ Koatd tnv dlapkela Aeltoupyiag Tou KALLATLOTIKOU, BEBatlwOeite MwG 0 MOUTNOG
evtoAwv Sivel orjpa oto onueio AYPNG EVIOAWV TG ECWTEPLKNG Hovadag.

* Handotaon LETAEY TOU TIOUTOU EVTOAWV TOU TNAEXELPLOTNPLOU KaL TOU onueiou
ANYNG EVIOAWV TNG ECWTEPLKNG Hovadag Sev TpETEL va Eemepva Ta 8 PETpa Kol Sev
T(PEMEL VA UTTAPXOUV EUMOSLO HETAED TOUG.

*  Mrnopel va umtdpéel mapeBoOAN TOU CUATOG EAV OTOV XWPO UTIAPXOUV AQUITTAPEG
$Ooplopou 1 actpuata tnAépwva. To TNAEXELPLOTAPLO TIPETEL VO BPLOKETAL KOVTA
OTNV ECWTEPLKN HOVASaA KOTA TNV SLdpKeLla AeLToupyiag TOU KALUATLOTIKOU.

*  AVTIKATOOTAOETE TG (510U TUTTOU HmaATAPIieEG OTAV XPELAOTEL.

*  Otav 6&v XpnNOLLOTOLEITE yLa LEYAAO XPOVLKO SLACTNUA TO KALLATLOTIKO 0ag,
adalpelte TIg pnatapieg anod 1o TNAEXELPLOTAPLO.

* Edv oL evbeifelc otnv 000vn tou tnAexelplotnpiou gival BOAEG, AVTLKATOOTHOTE TIC
protoplec.
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0dnyo6g Asitoupyiag

2HMEIQZH:

* Katd tnv Aeiroupyia, yupioTe TOV TTOPTTO ATTOOTOARG EVTOAWY TTPOG TNV ECWTEPI-
K} yovdda.

* H amdéoTaon Tou TnAeXeipioTnpiou atrd TNV e0wWTEPIKA povada dev Ba TTpETTel va
gival ueyaAuTtepn Twv 8 PETpwy Kal dgv Ba TTPETTEI VO UTTAPXOUV EPTTOBIO PETOEU
TOUG.

* H ex1TOUTT) €VTOANG UTTOPEI va €TTNPEACTEI EUKOAD OTAV UTTAPXOUV OTOV XWPO
AapuTTEG PBOopiou | acUpuaTo TNAEPWVO. To TNAEXEIPIOTAPIO TTPETTEI VO BPICKETAI
KOVTA OTnNV £€0WTEPIKA povdada KaTd Tnv SIAPKEIQ AITOUPYiag TOU KAIJOTIOTIKOU.

» Kdvte avrikardoTaon idlwv grratapiwy 6tav auto aTTaITeiTal.

* Otav dgv XpnOIYOTTOIEITE TO KAIJATIOTIKO YIO HEYAAO XPOVIKO dIdoTnUA, BYAATE TIG
MTTaTapieg atrd 10 TNAEXEIPIOTAPIO.

* Edv Ta oUpBoAa aoT1o TnAgxeipioTriplo @aivovTal BoAd i dev @aivovTal kaBdAou,
QAVTIKOTAOTHOTE TIG UTTOTAPIEG TOUG.

AgiToupyia ‘EKTaKkTnG AVvAyKng

2 € TTEPITITWOTN TTOU TO TNAEXEIPIOTAPIO XOBEI ] KATOOTPAPE], TTOPEITE VA XPNOTIUO-
TTOINCETE TO BoNONTIKO TTARKTPO VIO VO EVEPYOTTOINCETE KAl VA ATTEVEPYOTTOINTETE
TO KAIMOTIOTIKG. AVOigTe TNV TTPOCOWN, TTATACTE TO BondNTIKO TTARKTPO aux yia va
EVEPYOTTOINCETE I VO ATTEVEPYOTTOINCETE TO KAIMATIOTIKO. OTAV EVEPYOTTOINCETE TO
KAIHaTIOTIKO KaTd auTtdv Tov TpoTTo Ba Asitoupyei oto AUTO.

BondnTiKd

pifelelofe]
eoown TTANKTPO aux.

A NMPOZOXH!

XPNOIYOTTOINOTE JOVWHEVO UAIKO IO VO TTATAOETE QUTO TO TTARKTPO.

78



KaBapiopég kal Zuvtipnon

/\ npozoxH

1

ATrevepyOoTTOINOTE TO KAIMATIOTIKO KAl ATTOOUVOECTE TO PIG ATTO TNV TTPICa TTPIV TOV
KaBapiou6 Tou KAIYOTIOTIKOU YIa TNV aTToQUYA NAEKTPOTTANEIAG.

Mnv TTAéveTe e vepO To KAIMOTIOTIKG. KivOouvog nAekTpoTTAngiag.

Mnv xpnoipoTtroigite dilaBpwTikd UYPO yia Tov KaBapiopd Tou KAIHATIOTIKOU.

KaBapiopdg TnG rpdooyng TNG ECWTEPIKNG HOVADAG

MNa va kaBopioete TNV TIPOCOWN TNG ECWTEPIKAG MOVADAG WTTOPEITE VO
XPNOIMOTTOINCETE £va EAAPPWGS VWTTO TTAVi.

ZHMEIQZH: Mnv agaipeite Tnv Tpdoown ammd TNV ECWTEPIKA Povada
TIPOKEIEVOU VA TNV KABAPIOETE.

KaBapiopog Twv @iATpwyv

Avoi§te TnVv  TPdCOYN. 3 KoBapioTe To Baciké Tpo @iATpo.
TpaBAte mpog Ta ETMAVW » XpnoiyotroinoTe €181k6 TTavi GUAAOYNG
OTTwg Ocgixvel n €KOva o€ OKOVNG, NAEKTPIKA okoUTTa 1 KabapioTe

OUYKEKPIPEVN ywvia. TO pE vePO (OxI CeaTd TTAvw atréd 450C).
\ * Otav 10 TTPO PiATPO €ival TTOAU BpwuI-
KO, OuvIioTAdTal O KOaBapIopdg Tou va
yiveTal he vepo.
» Edv kaBapioeTe TO TTPO QIATPO pE VEPOD,
AQAOTE TO va OTEYVWOEl TTOAU KOAd o€
MEPOG OKIEPO. H eTmavarotmobETnor Tou
TIPETTEI VA YiVEl HOVO.OTAV TO TTPO PIATPO

2 Agaipéote 10 @iATpo. Agal- £XEl OTEYVWOEI TIOAU KOAG.

pPEOTE TO QIATPO OTTWG QaiveTal
oTnv eikéva

4 EmavaromoBérnon @iATpou. ETava-
TOTTO0ETAOTE TO QIATPO OTTWG PaiveTal
OTNV €IKOVO KAl KOUPTTWOTE CWOTA TNV
TTPOoOYN OTNV E0WTEPIKA povada.
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KaBapiouodg Kal Zuvtipnon
/\ NPOEIAOMOIHEH

*To Tpo @iATpo TTPETTEl VA KABAPIZETAI TOUAAXIOTOV KABE TPEIG UAVEG. Z€ TTEPITITW-
on 1mou 10 TrEPIBAAAOV £xel TTOAAOUG pUTTOUG CUVIGTATAI TTIO CUXVOG KABapIiopog
TOU TTPO QIATPOU.

* Mnv ayyilete TOV €0WTEPIKO EVAAAGKTN KAl TO JETOAANIKA OTOIXEID TNG ECWTEPIKAG
povadag étav agaipeite Ta @iATpa. Kivduvog Tpaupaticuou.

« Mnv xpnoiyoTToIEiTE QWTIA A TNIOTOAAKI JOAANIWV TTPOKEINEVOU VA OTEYVWOETE TA
@iATpa. Kivduvog Trapauépewaong Twv QIATpwy, TTUPKAYIGS, TPAUNATIGHOU.

* Mnv kaBapilete Ta UyIEIVA QIATPa agpa pe vepd. O KaBapIopdg Toug TTPETTEN Va
yiveTal yOvo Pe NAEKTPIKR) oKOUTTa 1) TIVACOVTAG Ta OTTAdL.

Znueiwon: Baoikog EAeyXog onUEiwy TTPIV TN XPAON OE TTEPITITWOT TTOU TO
KAIJATIOTIKO Sev €€l XpnoigoTroinei yia Kaipo.

1. EAéyETe €dv o1 €icodol kal £§0do1 aépa Tou KAIMATIOTIKOU dev euTTodioVvTal.

2. EAéyETe €dv TO @IG KOl N TTpida BpiokovTal o€ KaAr KaTdoTaon.

3. EAéyEre €dv Ta @iATpa gival kaBapd.

4. EA&yETe €AV Ta aTnpiyuaTa TG BAONG TNG EEWTEPIKNAG HOVADAG £XOUV KATOGTPA-
@ei ) dlaBpwbei. Ze auTh TNV TTEPITITWON KOAEOTE AuEca TO €EOUTIOOOTNUEVO
service.

5. EAéyETe €dv 0 OWARVOG aTTOXETEUONG €XEI TTABEI {NMia. Z€ AUTA TNV TTEPITITWON
KOAEoTE Aueaa TO e€0UTIOdOTNUEVO Service.

Znueiwon: Baoikog éAeyXog onuEiwv TPIV OTOMATACETE Tn XPAON TOU
KAIJATIOTIKOU YIO JEYAAO XPOVIKO SIAoTnHA.

1. BydAte 10 @IG 0116 TNV TTPICAL.

2. KaoBapioTe Ta QiATpA Kal TNV TTpOGGOWN TOU KAIMATIOTIKOU.

3. EAéyETe €dv Ta oTnpiydaTa TNG BAONG TNG EEWTEPIKAG JOVADAG £XOUV KATAOTPO-
@ei N dlaBpwbei. Ze auTh TNV TTEPITITWON KOAEOTE dueca TO €EOUCIOOOTNUEVO
service.

ZnuEiwon yia TNV avakUKAwon Tou JNXavAHATog

1. MoAAG atd Ta UAIKA cuokeuaaiag gival avakukAwaoiua. MNapakaAolpe atroppi-
TITETE TA UAIKA OUOKEUAOiag ue TPOTTO ao@aAR yia To TTEPIBAAAOY.

2. X& TEPITITWOoN TToU BEANOETE va aTToppiYeTe TO TTOAIG 0OG KANIUATIOTIKO, OTTEU-
BuvBeite OTIG TOTTIKEG APXEG TTPOKEINEVOU va TTapadoBei o€ €10IKO KEVTPO TTEPICUA-
AoyNAG Kal avakUKAWGONG NAEKTPOVIKOU Kal NAEKTPOAOYIKOU EOTTAIGHOU.
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EmriAuon mrpoAnpaTwy

daivouevo

EAEyETE €qv:

Auon

H eowTepikA povada dev
AapBavel TIG EVTOAEG TOU
TNAEXEIpIOTNPiOU 1 TO
TNAEXEIPIOTAPIO OEV EXEI
Kapio dpaon

YTapxel onUavTKA
TTapePBoAn (11.X. amrd
OTaTIKO NAEKTPIOUO,
oTaBepr) TGon)

TeppaTioTe TN AsiToupyia
TOU KAIMATIOTIKOU 00,
ByGaATe TO @IG a1T6 TN
Tpia kal EavaBAaATe To
META aTTd TTEPiTTOU 3
AETTTA. =€KIVAOTE TTAAI TNV
AeiIToupyia Tou
KAIJOTIOTIKOU 00G

To TnAexeipioTApIO
BpiokeTal ekTOG ePPEAEIOG

H epBéAcia yia Tnv
IKAvOTNTA AQWNG EVTOAWV
gival éwg 8 péTpa attd TV
EOWTEPIKA pHovada

Ymréapyouv eurodia

AQQIPETTE Ta EUTTOSIA

O TTOPTTOG EVIOAWYV TOU
TnAexeipioTnpiou BAETTEN
Tov aiodnTipa Aqung
EVTOAWV TNG E0WTEPIKAG
povadag

EmA&ETE TN owOoTA ywvia
OTTOU O TTOUTTOG EVTOAWY
TOU TNAEXEIPIOTNPiOU
BAETTel TOV qugBNTPO
A\WNG eVTOAWY TNG
E0WTEPIKAG povadag

YTapxel peyaAn
evalodnaoia 6TTwg BoAEg
€IKOVEG 1] KaBOAou
evOEeiteIg oTO
TNAEXEIPIOTAPIO

EAéyéte Tig ytrartapieg. Eav
n 10XUG TOUG gival XapnAn,
QVTIKATOOTAOTE TIG

Agv uttdpxouv evoeitelg
OTO TNAEXEIPIOTHPIO

EAéyETe €dv TO
TNAEXEIPIOTAPIO
TTapouaoiddel katola ¢nuia.
Edv vai avTikataoTAOTE TO

Ymapxel Adutra @Bopiou
010 dWUATIO

* [Inyaivte TTI0 KOVTA
OTNV E0WTEPIKN
povada 1o
TNAEXEIPIOTAPIO

*  2BAoTe TN AduTTa
@Bopiou kal
dokipdaTe Eava
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EtriAuon TpoBAnuaTwyv

daivopevo

EAEyETe dv:

Auon

Aev Byaivel aépag atmod Tnv
EOWTEPIKN Povada

O1 agpaywyoi e06d0uU N
€€0douU TOu aépa eivai
MTTAOKQPITHEVOI

A@aipéaTe Ta EUTTOdIT

Kata tnv Asitoupyia
Bépuavaong, n EoWTEPIKA
Bepuokpaaia Tou Xwpou
£QTaoe TNV Bepuokpaaia
puBpIoNng

MOAIg etriTeuxOei n
Bepuokpaacia pubuiong,
oTapaTd va Byaivel aépag
aTro TNV ECWTEPIKN
yovada

H Asitoupyia B€ppavong
MOAIG evepyOTTOINONKE

MNa va pnv Byel
TTaywuévog aépag, n
E0WTEPIKN pHovada Eekiva
TNV AeImoupyia Bépuavong
ME pia pikpr) kaBuaoTtépnon
£€wg OTou CeaTaBei TO
EOWTEPIKO aToIxXEio. Eival
PUOIOAOYIKO

To KAIaTioTIKO dev
AeIToupyei

AlakoTT ) peUPOTOG

Mepiuévete Ewg 6TOU
eTavéNBEl TO pedpa

To @Ig €xel putTel Xahapd
oTn Tpida

ETravatoTroBeTNOTE TO QIG
oTn Tpida

H aocpdAcia i o
ao@AAEIODIAKOTITNG OEV
AgIToupyouv

ZntoTe a1ro £EEIBIKEUPEVO
TEXVIKO VA AVTIKATOOTACEI
TOV A0QOAEIODIOKOTITN A
TNV AdoQ@AaAsia

To kaAwdio Tpoodoaiag
pelpartog £xel TPORANA

ZntNoTe aTTo £EEIBIKEUPEVO
TEXVIKO VO QVTIKATOOTAOEI
TO KAAWSIO

To KANIpaTIoTIKO Egkivnoe
va Aeiroupyei avd apéowg
MOAIG TEpUaTIoATE TN
AeIToupyia Tou

MepipéveTe yia 3 AeTTTG Kal
META EEKIVAOTE TTAAI TNV
AeIToupyia Tou

H puBuion amd 1o
TNAEXEIPIOTAPIO €ival
A&Bog

AANNGETE TN pUBUION TOU
TNAEXEIPIOTNPIOU
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EmriAuon mmpoBAnudTWY

daivépevo

EAEyETE €qv:

Auon

Byaivel Aeukd vépog aépa
aTtro TNV ECWTEPIKN
povada

H eocwTepikA Bepuokpaaia
Kal n uypaaoia BpiokovTal
o€ UYnAQ eTTitTeda

O aépag amd v
E0WTEPIKA Yovada
TTaywvel ypryopa. Meté
atd Aiyo n Bepuokpaaia
KalI TO ETTITTEQ0 UYypaTiag
TTEQPTEI KAI TO AEUKO VEQOG
agpa egagaviceTal

Aev ptropeite va pubpioeTe
TNV €mOuPNTN
Bepuokpacia

To KAIPATIOTIKO AsiIToupyei
oTtn Aeiroupyia AUTO
(oTnv autéuarn
Aermoupyia)

H Bepuokpacia dev ptropei
va aAAdgel katd Tnv
Aerroupyia AUTO. Eav
B¢€AeTe va aAAGEETE TNV
Bepuokpacia Ba TTpéTTel va
aAAGgeTe kKal AsiToupyia

H emBuuntr Bepuokpaaia
Zemepvad 10 PEYIOTO €UPOG
pUBuIoNG Beppokpaaiag

To €Upog puBbuIoNg
Bepuokpaaiag givar 16°C ~
30°C

H amédoon katd Tig
Aermoupyieg Wiéng R
O¢puavaong dev givai
KAVOTTOINTIKA

H 10N €ival TToAU xaunAn

Mepipévere Ewg 610U
emavéNOel n Tdon o€
@UOIOAOYIKA eTTiTTESQ

Ta @iATpa gival Bpwuika

KabapioTe Ta QiATpa

H emBuuntn Bepuokpaaia
BpiokeTal evidg eUpoug

MpocapuodaTe TNV
emOuunTA Beppokpaaia
€VTOG €UpPOUG

MépTeg R Tapdbupa eivai
QVOIKTG

KAgioTe TIg TTOPTEG KAl TQ
TapdBbupa

Byaivel pupwdid atmo To
KAIUATIOTIKO

YTdpxel TNy oopwv
EMITTAQ

* Ag@aipéaTe TNV
TTNYA TWV OCHWV

* KaBapioTe Ta
@iATpa
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EtriAuon TrpoAnpaTWY

daivouevo

EAEyETE €qv:

Auon

To kAipaTIOTIKG EEKivnoe
Zavikd va Asitoupyei

YTapxel TapeUBoAn,
OTTWG KEPAUVOG,
ACUPUATEG CUOKEUEG KATT

AtroouvdéoTe atTd TO
pevpa. ZuvdEoTe Eava Kal
AEITOUPYAOTE €K VEOU TO
KAIMOTIOTIKO

H e€wTtepikn povada €xel
udpaTPoUg

To KAIJaTIOTIKG BpiokeTal
ae Asitoupyia B€ppavong

Karta tnv amméyuén mmou
yiveral 6Tav 1o
KAIJOTIOTIKG AEITOUPYEI OTN
Bépuavaon, utropei
TTPOKANBei udpaTtuog. Eivai
PUOI0AOYIKO

AkouyeTal B6pufog pong
VvEPOU OTNV E0WTEPIKN
povada

MOoAig EekiviioaTe 1) HOAIG
TEPUATIOATE TNV AEITOUpYia
TOU KAINATIOTIKOU

O NX0g TTPOEPXETAI ATTO TN
pPON TOU WUKTIKOU uypou
MEOQ OTNV ECWTEPIKA
povada. Eivar pualoAoyikd

©dpufog oTTagiyaTog

MOoAIg EekiviioaTe 1 HOAIG
TEpUaTioaTe TNV AsIToupyia
TOU KAIUATIOTIKOU

NAoyw aAAayng
Bepuokpaaciag Ta TTAACTIKG
1 GAAQ pépn Tou
KAIMATIOTIKOU
ouaTéAAovTal Kal
diaaTéANovTal pe
OTTOTEAEOHA VO OKOUYETQI
06puPBog cav aTTaciyo
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EtriAuon mrpoBAnpdaTWYV

Kwdik6g BAARNg

Otav TpokuTrTel KATTOIO BAARN, N £vOeIgn BepPoKPaTiag i N ECWTEPIKA Povada
Ba avaBoofroel kal Ba &eifel oTOV OXETIKO KWOIKO BAGBNG. AVOPOPIKA UTTOPEITE
VO OUPBOUAEUTEITE TOV KATWO! TTivaKa BAABWV.

Kwdikdc BAGBNC

MBavA Auon TpoBAAPATOC

ES

Mrtropei va ool apéowg HOAIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AeIToupyiag Tou KAIMATIOTIKOU. Z€ BIAQOPETIKI)
TTEPITITWOT, TTAOPOAKAAOUNE ETTIKOIVWVAOTE UE TO
£¢ouaiodoTnuévo oépPig

E8

MTropei va ofroel apéowg POAIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AeIToupyiag Tou KAIMATIOTIKOU. Z€ DIAQOPETIKI)
TTEPITITWON, TTAPAKAAOUUE ETTIKOIVWVACTE UE TO
£¢oua10d0TNUEVO O€PPIg

us

Mrtropei va oBfoel apéowg JOAIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AgIToupyiag Tou KAIMATIOTIKOU. Z€ OIOQOPETIKNA
TTEPITITWON, TTAPAKAAOUNE ETTIKOIVWVACTE UE TO
etoualodoTnuévo aépfic

H6

Mrtropei va oBoel apéowg HOAIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AeIToupyiag Tou KAINATIOTIKOU. 2& SIOQOPETIKNA
TTEPITITWON, TTAPAKAAOUNE ETTIKOIVWVACTE UE TO
e€ouaiodoTnuévo aépPig

C5

ETikoivwvnoTe Pe 10 e€0uaiodoTnuévo service.

F1

EtmkoivwvnoTe he 10 £€ouaiodoTnuéVo service.

F2

EmikoivwvnoTe pe 1o e€ouaiodoTnuévo service.

H3

H évdei&n ofrjvel eTd TNV €TTAVEKKIVNON TNG CUOKEUNG.
Z¢ JIAPOPETIKA TTEPITITWAN ETTIKOIVWVIOTE PE TO
€¢oualodoTtnuévo service.

E1

MTropei va oBroel agéowg HONIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AeIToupyiag Tou KAIATIOTIKOU. 2€ DIOPOPETIKN TTERITITWON,
TTOPOKOAOUE ETTIKOIVWVAOTE WE TO séoouoloéompévo o£pPIg.

E6

Mmopei va oPrjogl auéowg POAIG KAVETE ETTAVEKKIVNON
AeIToupyiag Tou KAIATIOTIKOU. 2€ DIOPOPETIKN TTERITITWON,
TTOPAKANOUE ETTIKOIVWVIOTE PE TO EEOUTIOBOTNHEVO TEPPIG.

Znueiwon: e TEPITTTWON TTOU EPPAVIOTEI KATTOI0G AAAOG KWOIKOG, TTAPAKAAOUUE
ETTIKOIVWVIOTE PE TO £EOUCIOBOTNUEVO OEPPIG.

Edv TTapouciacTei oTroladnTroTe aTTd TIG KATWO!I TTEPITITWOEIG, TEPUATIOTE AUETWG
TNV AgIToupyia Tou KAIHATIOTIKOU, BYGATE TO QIG OTTO TNV TTPICA KOl ETTIKOIVWVIOTE
pe To e€ouaiodoTtnuévo service LE.AHMHTPIOY A.E.E.

@ ThA. emkoivwviac 210 5386490
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EtriAuon mrpoBAnpAaTwy

MPOZOXH

* Z€ TIEPITITWAN TTOU EUPAVIOTOUV TA KATWOI QaIVOPEVA, TTAPAKAAOUE TEPUATIOTE
TNV A&IToupyia Tou KAINATIOTIKOU Kail BYAATE TO @IG aTTd T TTPIfa auéowg. £Tn
OUVEXEID ETTIKOIVWVAOTE PE TO £E0UCIOBOTNHEVO OEPPRIG YIa ETTIOKEUN TNG BAARNG.
* To KaAWBIO TTAPOXNG PEUNATOG £XEI UTTEPBEPUAVOE i KATAOTPAPEI.

* YTTdpxel acuvhBioTog AX0G KATd TNV AgIToupyia.

* O ao@AAEIOBIOKOTITNG TTEQTEI OUX V.

* MupwdId kapévou Byaivel atrd To KAIJATIOTIKO.

* Ydpxel diappon atrd TNV ECWTEPIKN Povada.

* Mnv €TTIOKEUACETE 1) ETTAVOTOTTOBETEITE POVOI 0AG TO KAINATIOTIKG.

* 2& TTEPITITWON TTOU TO KAINATIOTIKO AEITOUPYEi KATW atrd aouviBioTeG CUVOAKEG,
MTTOpPEl Va TTpokANBEei BAGRN, NAekTpOTTANEIQ, QWTIG | TPAUUATICUOG.
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Aidypappa

n aTTo TO TABRdvI

anoeTac

aréoTaon OTT0 TOV TOiX0

15¢m N TePIco6TEPO

atrog

250cm 1 TepIoaoTEPO

O1 aTTOOTACEIG TOU ATTAITOUHEVOU XWPOU Yia 0pbr
£YKATAOTOON TNG HOVADOG, TTEPIAAUBAVOUV Kal TIG
€AAXIOTEG OTTOOTATEIG YIa CUVOEDN TWV EEAPTNHATWY. &

1)

50cm rj TePICOOTEPO
L O N O N N N \HK(IPK\U(\(\\\\\\KKKKK\

50cm R mepioasrend

QmrdoTaON ATTo TOV TOiX0

owArfjva atrooTpayyiong
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YAIKA TTOU 00 XPEIOOTEITE YIO TV EYKATAOTAON

ANQEDI

KatoaBidl

KpouaoTikd dpdrravo

KepaAn Tputraviol

EkXUAWTH XaAKoowARva

AuvapuodkAeido

KA&1di TUtToU AAev

KogeTn owAfvwy

AvixveuTh dlappowv

AvTAia Kevou

MeTpntA Trieong

Métpo

EowTtepikd €€aywvo KAeIBi

MeTpoTaivia

Znpeiwon: elMapakalolue KOAEOTE TO £€0UCIOBOTNUEVO OEPRIC 1

TTIOTOTTOINKEVO TEXVIKO YIAQ TNV £YKATACTACT TOU KAIMATIOTIKOU 0AG.

oMnv XpNOIUOTTOIEITE AKATAAANAO KAAWDIO TTAPOXNS PEUMATOG.

EmiAoyn KatdAAnAng Totroleciag yia Tnv
TOTTOBETNON TOU KAIMATIOTIKOU

Baoikég rpoirobéocig

H eykardoTtacn tou KAIPATIOTIKOU
OoTa KATWOI pépn YTTOPEi va TTpoKa-
Aéogl duoAeIToupyieg. e TTEPITITW-
on Tou dev UTTApXEl AAAN evaAAa-
KTIKA TTapakaAoUuE CUUPBOUAEUTEITE
TO onueEio TTWANONG A TNV AVTITTPO-
owTTEiq.

1. Mépn ue duvarég eoTieg BepudTN-
TAG, ATHOU, EUPAEKTWYV AEPIWV KATT
2. Mépn pe uywnAhig ouxvotnTag
NAEKTPOHUAYVNTIKWY KUUATWV OTTWG

3. MapdkTieg TTEPIOXES

4. Mépn otrou uTtdpxouv Addia n
Biounxavikd aépia

5. Mépn 61T0U UTTAPXE! BENKd agplo
6. ANa pépn OTTOU €TTIKPATOUV
I01QiTEPEG OUVONKEG

7. H ouokeun dev TpETTel va eykabi-
OTOTAI OTO PTTAVIO

padidewva, 1aTPIKE HNXAVAOTA KATT.

EowTepikA povada

1. MNpooé€Tte va pnv gutrodideTal n
€i0000¢ Kal £€£000G TOU AEpa aTN
OUOKEUN.

2. EmA&ETe éva anpeio, 6TTOU
MTTOPEI Va Yivel EUKOAQ N ATTOXETEU-
On TWV CUPTTUKVWHATWV.

3. EmA£LTE éva BoAikd onpeio yia
TN oUVOEDN TNG EEWTEPIKNG JOVA-
da¢ KovTd o€ TTpica.

4. EmAEETE €va onpeio TTou Ogv
éxouv TpéoBacn Ta Taidid.

5. EmMA£ETE éva onueio TTou PtTopei
va avté€el To BAPOg TG ECWTEPI-
KNG povadag kai dev Ba augdvel To
etiTredo BopuRou Kal TIG BOVATEIG.
6. H ouokeun] TTpéTmel va TOTTo0ETn-
B¢i 2,5 péTpa madvw atrd 1o
TTATWHQ.

7. Mnv eykaBIOTATE TNV CUCKEUN
AKPIBWG ETTAVW aTTO GAAES
NAEKTPIKEG OUOKEUEG.

8. KpartroTe TN OUOKEUN JaKpId
atd AdpTreg pBopiou.
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EmiAoyn KatdAAnAng totroBeciag yia tnv
TOTT00£TNON TOU KAIMATIOTIKOU

ESwTepikn povada

1. EmMA£ETE €va anueio 6TTou 0 B6puog kal o aépag TTou Byaivel atrd Tn Jovada
d¢ev Ba evoxAei TOug yeiToveg.

2. EmAEETE éva onpeio 6TTou UTTAPXE! ETTAPKNAG KUKAOQOpPIa Tou aépa, gival
oTeyvo Kal dev eKTIBETAI OTNV duean akTIvOBoAia Tou nAiou ) o€ duvatoug
avépoug.

3. EmA&ETE éva onpueio 61Tou Ba eTmapkei yia va otnpixBei To Bapog NG povadag.
4. BeBaiwBeite 6TI N povada Ba eykaTaoTadei Bdoel Twv odnyiwy Tou oXedia-
YPAUUATOG OIA0TACEWY EYKATAGTACNG.

5. EmA&CTE éva onpueio Tou dev £xouv TTpdoBacn TTaidid, wa f eutd. Edv autd
O¢v gival EQIKTO, TTAPAKAAOUNE TOTTOBETACTE Eva PPAXTN TTPOCTACIAG YIa AOyoug
aoQaAciag.

Odnyieg aoc@aAgiag

1. MNpétrel va akoAouBeiTe TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG KATA TNV EYKATACTAON.

2. ZUPQwva PE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG, XPNOIMOTIOINOTE KATAAANAO KUKAWUA
TTOPOXNG PEUMATOG KAl AOPAAEIODIAKOTTTH.

3. BepaiwBeite TG N Tapoxn peUPaToS TaIPIAZEl OTIG OTTAITAOEIG TOU KAIYATIOTIKOU.
4. YuvdéoTe OwOTA TO KOAWDIO TNG PAONG, TOU OUBETEPOU Kal TO KAAWDIO yeiwong
oTnv Tpica.

5. BeBaiwBeite TTwG £XeTE DIAKOWEI TNV TTOPOXA PEUUATOG TIPIV TTPOXWPHOETE O€
OTTOIOONATTOTE Epyacia €XEl va KAVEI e TO PEUNA KAl TNV GOPAAEIa.

6. Mnv eTTava@QEépETE TNV TTAPOXT PEUPATOG TTPIV TEAEIWOETE TNV EYKATACTOON.

7. Z& TEPITITWON TTOU TO KAAWDIO TTAPOXAG PEUMATOG Eival KATEOTPAUUEVO, TTPETTE
va avTIKOTaoTaOEl povo atrd €€EIBIKEUPEVO OBEIOUXO TEXVIKO WOTE VA ATTOPEUXOEI
mOaVOS TPAUUATIONOG.

8. H Bepuokpaacia Tou YUKTIKOU KUKAWMATOG Ba givalr uwnAr. KpatioTte KaAwdio
ETTIKOIVWVIAG PHAKPIG aTTd TIG WUKTIKEG CWARVES XAAKOU.

9. H ouokeuny mpémrel va eykataoTabesi pe Pdoer Toug AlgBveic kavoviououg
KOAWDBIWOEWV.

10. H ouokeur| TTpéTTel va eykaTaoTadel, AeiTtoupynoel Kal TOTToBeTnNOEl o€ Xwpo
MeyaAUTepO atd 4m2.

WUKTIKO uyp6 R32. Mn cwoTA Xprion TNG OUCKEUNG EVEXEI TOV KivOUVO
ooBapng ¢nuIdg TOCO yia Tov dvBpwTTo 600 Kal UAIKAG. AETTTOPEPEIES
ava@OpPIKA JE aUTO TO WUKTIKG uypo Ba Bpeite aTo kepdAaio « WYKTIKO
YIPO».

f MapakaAoUue ONPEIWOTE TTWGS AUTH N CUOKEUN TTEPIEXEI EUPAEKTO
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Atraitiosig Neiwong

1. To kKAipgaTioTIKO 0ag eival NAekTpIk ouokeury KAaong (1). Mpétrer va ummdpyxel
KOTAAANAN yeiwan, Pe €I0IKr CUOKEUNR YeEiwang atro e€EIOIKEUPEVO adEIOUXO TEXVIKO.
BeBaiwBeite TTWG N yeiwon gival TTAVTA ATTOTEAECUATIKA. Z€ SIOQOPETIKA TTEPITITWON
uTTOPEl Va TTPOKANBEI NAeKTPOTTANEiA.

2.To kKaAwdIo TNG yeiwong oTo KAIMATIOTIKO gival KiTPIVO-TTPACIVO Kal gV PITTOPET va
XpnoiuotroinBei yia dAAo oKoTTo.

3.H avrioTaon yeiwong TTpémmel va gival oUPQwvn PE Tou €BVIKOUG Kavoviopoug
QOQAAEIOG NAEKTPIKWYV EYKOTAGTACEWV.

4.H ouokeun TpéTTel va ToTToBeTNOEl 0 pépog 6TTOU N TTPiCa va gival TTpocBdoiun.

5 Evag OIaKOTITNG OTTOKOTIAG TTPETTEl va eykaTaoTabei e 3 xINoaoTd dvolyua
ETTAPNG 0€ OAOUG TOUG TTOAOUG.

6. MNa Tnv emAoynA TG KAaTAAANANG NAEKTPIKIG AOPAAEING TOU KUKAWHOTOG, TTOPAKAAOUUE
OupBouUAeUTEITE TOV TTAPOKATW TTivaka. Oa TTPETTEl va dIaBéTel peAE dIaQUYAG/TTPOCTACIOG
Yl VO TTPOOTOTEVEI ATTO BPAXUKUKAWA KOl UTTEPBEPUOVOT TOU KUKAWHATOG.

KAIpaTIOTIKO HAekTpIKA ao@dAcia
18K 16A
24K 25A
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EYKATAOTAON TG EOCWTEPIKAG HOVADAG

Mpwto PBAua: ETAELTE TO PéPOG OTTOU Ba EYKATAOTHOETE TNV
EOWTEPIKNA MovAda

MpoTeivere aTOV IBIOKTATN TO CWOTO PEPOG YIA TNV TOTTOBETNON TOU KAIMOTIOTIKOU
KOl OPICTIKOTTOINOTE TNV €yKaTdoTacn padi Tou.

AeUTepo Bripa: TotroBeTroTE TNV BACN OTAPIENG TNS ECWTEPIKNG MOVADAG
1. KpepdoTte Tn Bdon otrpigng atov Toixo. NMpocapudoTe Tn o€ opilovTia BE€an P TO
aA@AdI Kal 0Tn Cuvéxela onuadéwTte Pe TO KaToafidl @TidxvovTag TPUTTEG OTOV
TOiXO.

2. AvoiTe TIG OTTEG TTOU €XETE ONPOOEWEI OTOV TOIXO PE TO TPUTTAVI (KATAAANANG
OIATOPNG) KAl OTN GUVEXEIQ TOTTOBETAOTE OTIG OTTEG TO TTAACTIKO TTapEéPPBIoUa TNG
Bidag.

3. BidwoTe 1 Bdon otrpIiEng oTov ToiXo JE TIG avTioToixeg Bideg (ST4.2X25TA) kai
eAEYETE €AV N Bdon £xel TOTTOBETNOE CWOTA Kal cuyKpaTeiTal oTaBepd atrd TI Bideg.
Edv ta mAaoTikd TrapeuBiopara eivar xahapd avoifte dAAn TpuTTa e diITAavo
onpeio.

Tpito Bripa: Avolypa TpUTTag CWANVWOEWY

1. EmEEETE TNV TPUTTO OTOV TOIXO YIA TIG WUKTIKEG CWANVWOEIG CUUPWVA UE TV
KOTEUBUVON TWV CWANVWOEWV OTTO TNV €0WTEPIKA Povada. H Tputra authi Ba
TPETTEl va €ival Aiyo XapnAoTepa atrd tnv Bdon otApIEng 0TTwWG QaiveTal TTAPAKATW.

T0iX0G zn“?ééww |Um uéon

. Cd .

o o o
! \
T0iX0 1 m AméoTaon
o amd Tov
= \ 3 Toixo 150mm
ApioTep

—
Aegid
®55mm
7

TAQIVA TPUTTO CWAfRva

mAav Te0TIa owARVa Arpasy
TMa pepikd MovréAa

2. Avoi¢te Tnv TpuTTa pE didpeTpo P55 ) O70 cluewva pe TN €mIAeyuévn B€on Twv

OWANVWOEWY TNG ECWTEPIKNG Povadag. MNa TNV oJaAR por TWV CUUTTUKVWHATWY N
TPUTTa Ba TTPETTEl Va €XEI KATNQOpPIKA KAion 5 — 10°
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EYKOTACTAO TG ECWTEPIKAG HOVADAG

Znueiwaon;:

* O1av avoiyeTe TIG TPUTTEG TTIPOCEETE
WOTE VA PNV Peivel p€oa Toug okdvn
Kal AGBeTe PETPa ao@aAgiag KaTd To
dvolyua Twv OTTWV.

* Ta TAaoTIKd TTapeuBiopara dev
TTapExovTal Kal Ba TTPETTEl va
ayopaoToUV XWpIA.

e 2
E0WTEPIKNA eEWTEPIKN
PKN Z/Z PKN
O\S D55/
5-10° 7 f d70
\ y,

Tétapto Bripa: WukTiKEG CWANVWOEIG - ATTOXETEUON

1. O1 cwANVWOoEIG uTTOPOUV va Byouv
TTpoG Ta BeId ) TTiow Oe€Id, apioTepd
r Tiow aploTepd.

Tiow

aploTtepd apiorepd

B Tiow Sedid

2. MOAig emAéEeTe TNV KaTEUBUVON
TWV OWANVWOoEWYV aTtd aploTepd A
0e€1d, KOWTE TN OXETIKA TPUTTA OTO
KATW TTAdIVO HEPOG TOU KAIJATIOTIKOU.

aploTepd de€id

| KoyrTe -
TNV TPUTTA

MEPTTTO BAPA: ZUVOEON TWV WUKTIKWYV OCWANVWOEWV TNG

EOWTEPIKAG Povadag

KATdAANAn 6€on ouvdeong.

2. Yuo@itTe TO AVTIOTOIXO POKOP EAAPPA PE TO XEPI.
3. MpooapudoTte 1o OUVANOKAEIDO TNV POTTH

paKoP

oUvOeoUOg OwAnvag

OWANVWOoeEWV

oUoQIENG CUPPWVA JE TOV TTAPOKATW TTiVOKA.
ToTtroBeteioTe TO £€dywvo KA€Idi cUOQIENG 0TV
oTaBepr| TTAEUPA TNG CWAAVAGS KAl TO SUVAUOKAEIBO
OTO POKOP. ZUCQIETE TO PaKOP PE TO BUVANOKAEISO.
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EykardoTaon TnG EOCWTEPIKAG HOVAdAG

t 0 e€aywvo [ AIGPETPOg pakop| Potmh clopieng (N-m))

KAE1i 6 15~20

paKdp © 952 30~40

cwhfivae ® 12 45-55

5UV0H0K)\€7{§9 — s d 16 60~65
= @19 70~75 J

WUKTIKOG CWARvVaG

4. TUNETE TIG WUKTIKEG CWANVWOEIG
ME TO QVTIOTOIXO HOVWTIKG UAIKO Kal
TUAICTE TO pE Talvia.

1. ZuvdEOTE TOV CWANVA ATTOXETEUONG UE
TNV AvTiOTOIXN CWAAVA TOU PNXOVAUOTOG
QTTO TO AEKQAVAKI CUUTINKVWUATWY. gwhrdvag amoxTey

€CWTEPIKI) CWARV!

KGOWAVOG
oC aTTOXETEUONG

ravia~"

2. Z@payioTe TV €vwan JE Talvia.
owAnRvag

2nueiwon: /__\ '
* MpocBéaTe yovwaon otV CwARva -~ amoxeTeuang

QATTOXETEUONG TNG ECWTEPIKAG HoVAdag mmL)U /U_

WOTE VA EUTTODICETE GUUTTUKVWATA.
* MAaOTIKA e€apTAMATO OUVOECNG KAl A~

. . OVWHEVO
ETTEKTAONC DEV TIAPEXOVTAIL. HOVLHEVOS

owAAvag

‘EBSopo BApa: ZuvdEoTE TO KAAWDIO TG EOCWTEPIKAG pOovadag
. i5

1. Avoi&te TNV TTPOCOWN, APAIPEDTE TN Trpocoyn pioa
Bida atrd 10 KAAUNMA TWV KaAwdiwy Kal

KOTEBAOTE TO KAAUPUG KOAWDIWV.

20

5

SN —

KGAUPHa KaAWBiwy
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EykardoTaon TnG ECWTEPIKNG HovAadag

2. MNepdoTe 10 KAAWDIO TNG TTAPOXAS TOU
peupaTog atd Tnv avrioToixn TPUTTa OTNV
Tow TTAEUPA TOU PNXOVAPATOG Kal ETTEITA
TPABALTE TO OTTO PTTPOOCTA.

3. AQaIpéoTe TO TTPOCTATEUTIKO KAAUMMO
atd TNV KAEPPa Kal ouvOEDTE TO KAAWDIO
NG TaPOXNAS PEUPATOG OTIG QVTIOTOIXES
Béo€Ig oUPPWVA PE TO XPWHO. ZUoQiETe
TIG Bideg ka1 emavatoTroBeTeioTE  TO
KAAUPpa TNG KAEUUaAG.

KaAWdIO TTapoXng
pepaTOg

18K, 24K

Nyl 2| s | @D

HTAE |uaupd KagE KiTpIVO
TpdoIvo

I

ouvdean eEWTEPIKAG HOVAdAG

4. ETravaToTroBeTeioTE TO TTAAOTIKO
KGAUMMO KOl CUCQIETE TNV AVTiIOTOIXN
Bida.

5. KAgioTe Eavd Tnv Tpdoown.

2nueiwon:

* OAa Ta KOAWDBIA TNG ECWTEPIKNG KAl ECWTEPIKNG HOVADAG TTPETTEI VA
ouvdeBOoUV aTTd £EEIBIKEUPEVO ADEIOUXO TEXVIKO.

* Edv 10 prikog Tou KaAwdiou TTapoxrG peUpaTog dev gival ETTAPKEG,
ETTIKOIVWVHOTE YE TOV TIPOUNBEUTH 0ag i TNV AVTITIPOCWTTEIA yIa TNV TTAPOXN
véou. Mnv TTpooTTaBA0ETE VA ETTEKTEIVETE UOVOI 0OG TO KOAWDIO.

* Na Ta KAIJATIOTIKG TTOU dIaBETOUV QIG, TO @IG Ba TTPETTEl va gival TTPOooRdaIuo
META TNV eykaTdOTAON.

* Na Ta KAIJATIOTIKG TTOU Oev BIABETOUV @IG, £vag ao@AAEIODIOKOTITNG TTPETTEI VA
eykaraoTabei oTnv TTapoxn peUPATOG.

* O ao@aAel0dioKkOTITNG Ba TTPETTEN va €ival TPITTOAIKOG JE aTTOOTOON ETTAPAG
MeyaAUTepa aTTd Tpia XIANIOOTA.
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EyKataoTaon TnNG ECWTEPIKNG HOVADAG

‘Oydoo BApa: KaAuyn kai
HOVwOon TwV CWARVWYV

1 KaAUyTe Tov cwArjva ouvdeong, To
KOAWBIO TTaPOXNS PEUPATOG KOl TOV
OWAAVa aTTOXETEUONG WE TaIvia.

KaAwdio ouvdEsn

&wnmm £OMITEPIKAG KAl EEWTEPIKAG POVASAG

Tavia

2. ®povTioTe KATA TNV KAAUWI) TOU
OWAAVA aTTOXETEUONG KAl TOU
KaAwdiou oUvdeoNG VO aPrioeTE
ETTOPKEG MNKOG EKTOG TNG KAAUWNG
yIO TNV PETETTEITA EYKATAOTAON.

owArRvag ouvdeong owhivag anox%ﬁ\l;%ng

KaAwSIO TTAPOXAG PEUMATOG ECWTEPIKAG HovAdag

3. KaAUyrTe Ta pe Tnv Taivia xwpig va
QQAVETE KEVA.

4. O1 YUKTIKEG CWANVWOEIG Ba TTPETTEN Va
KOAUQBOUV EeXwpPIOTA OTO TEAOG.
2nueiwon:

* To KaAwdio TTapoxnG PEUPATOS Kal TO
KaAWwdIO €TTIKOIVWVIOG dev TTPETTEI vVa €ival
pTTEPSEPEVA KATA TNV TUAIEN TOUG.

* O owAAvag atmox£TEUoNG TIPETTEN VO
TOTTO0ETNOEI KATW OTTO TIG WUKTIKEG
OWANVWOEIG KAl Ta KAAWdIa.

‘Evaro BApa: KpepdoTe TRV ECWTEPIKN pOVADA

1. TommoBeTeiOTE TIG CWANVWOEIG PEOO OE Wia TTAACTIKF) TTPOCTATEUTIKA CWARvA Kal
TEPAOTE TN PECQ ATTO TNV OTTH) TOU TOiXOou.
2. KpepdoTe TNV ECWTEPIKN Jovada eTTAVW 0T HETAAAIKA Bdon oTAPIENG.

3. lNepioTe 170 KEVO PETAEU TWV CWANVWY Kal TNG TPUTTOG TOU TOIXOU HE MOVWTIKO

UAIKO.

4. YTEPEWATE TOV TTAOCTIKO CWAAVA KAAUWNG TNG OTING.
5. EAéyETe €dv n ecwTepIKA povada £xel eykaTaoTabei oTaBepd Kal KOVTA OTOV TOiXO.

( . A
E0WTEPIKO—— €EWTEPIKO

OwARvg // OVWTIKO
TOiYoU M

UAIKO

&

2nueiwon:

dvw AyKIoTpO

KATW AYKIOTPO TNG
MeTAANIKAG BAong oTrpIENg

* Mnv AuyiCeTte TTOAU TOV CWAAVA OTTOXETEUONG TTPOKEIUEVOU VA ATTOPEUXOEI

moavd ToAKIoQ.
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‘EAeyxog AsiToupyiag
2. MéB0b0og eAéyxou AsiToupyiag

* Avoifte v Tapoxn pevuparog, maTtAote To TANKTPpo ON/OFF oTo
TNAEXEIPIOTAPIO £TO1 WOTE VA EEKIVATEL N AEITOUPYia TOU KAIJATIOTIKOU.

* NaTAoTe 10 TTANKTPO MODE yia va emAégeTe TV Aeitoupyia AUTO, COOL,
DRY, FAN, HEAT £101 waoTe va eAéyEeTe Av n AsiToupyia To KAIHATIOTIKOU €ival
VOPMGA 1 Oxl.

* Edv n Bepuokpaacia xwpou eival pikpdtepn atmmd 16°C, 10 KAIPATIOTIKO Ogv
MTTOPEl Va Eekiviiael TNV AsiToupyia wuéng.

AIOuOpPWON TWV WYUKTIKWY CWANVWOWYV

1. Z100€pd PNKOG WUKTIKWY CWANVWOEWV: 5 NETpa, 7,5 puétpa, 8 pétpa.
2. EAGXI0TO UAKOG WUKTIKWY CWANVWOEwWY, 3 PETPA.
3. MéyIoTO UAKOG TWV WUKTIKWY CWANVWOEWV.

MéyioTo MéyioTo
ATTO800N | pAkog Twv ATTOd00nN | pnAkog Twv
WL’J&"]C WUKTIKWV WOEI’IQ WUKTIKWV
CWANVWOEWV OWANVWOoEWV
5000Btu/h 15 24000Btu/h o5
(1465W) (7032w)
7000Btu/h 15 28000Btu/h 30
(2051W) (8204W)
9000Btu/h 15 36000Btu/h 30
(2637W) (10548W)
12000Btu/h 20 42000Btu/h 30
(3516W) (12306W)
18000Btu/h 25 48000Btu/h 30
(5274W) (14064W)

4. ATTaITOUPEVO WUKTIKO UYypO Kal WUKTIKG AddI €TTeITa atrd Tnv oAoKApwon
£YKATAOTAONG.

Metd tnv emmipikuvon 10 péTpwy TOU CUVOETIKOU OCWAAVA, TTPETTEN va
TpooBéoeTe S5ml WUKTIKOU AadIoU yia KABe 5 péTpa eTTITTAEOV CWANVWOEWV.
- H uéBodog uttoAoyiopou cuPTTARPWONG WUKTIKOU uypou eival Baciopévn
OTO UNKOG TNG CWARVOG UYPoU wg KATWOI:

1) MoodTNTa CUPTTARPWONG WUKTIKOU UYypoU = £CTPA PETPA CWANVWOEWV X
TTOoOTNTA WUKTIKOU UypoU avd PETPO.

2) 10V TTOPaKATW TTivaka diveTal n atrairtoUpevn ToodTNTA CUUTTARpWONG
WUKTIKOU uypoU GUP@QWVA PE TN YPAPUF uypoU Tou KABE pnxavipaTog Kal
gival dIaQOPETIKN yia SIOPOPETIKES DIATOPES TNG YPAUMNG uypoU.
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AlopopPWOoN TWV WPUKTIKWYV CWANVWOEWYV

MINAKAZ ZYMIMAHPQZHY WYKTIKOY YIPOY R32

Aidperpog WukTiKwv ZwAnvwagwv YIA. | Tomog eawtepikrig povadag Tumog e§wrepikic povddag
(F)g;x};ur'] Yypou (rxﬁi-L;Uﬁ Aepiou W&zzgétsé%n M(’Z\éo;t’]:))én eél:::é% ;
g/m) (g/m)

®6 ®9.5 | d12 16 12 16

6 | 99.5 ®16 4 P19 40 12 40

®12 ®19 1 ©22.2 80 24 96

®16 ®©25.4 1 ©31.8 136 48 96

®19 - 200 200 200
®22.2 - 280 280 280

2nueiwon: H emmrAéov TTARpwWON WUKTIKOU UYypoU TOU aVWTEPW TTIVAKO
gival TTPOTEIVOMEVN.
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Aoc@aAng AsiToupyia Tou EUQPAEKTOU WUKTIKOU Uypou

ATtraitnon MioTtotroinong yia Tov EyKATACTATN i} TOV TEXVIKO
TTou 0a d1§dyel TRV CUVTAPNON TNG CUOKEUNG
o OAeg 01 epyaaieg TTOU £€X0UV Va KAVOUV UE TO WUKTIKO oUoTnua Ba TTpETTEl v a

dlegdyovTal aTrd TEXVIKO TTOU va dIaBETEl EyKupn TTIGTOTTOINGN N oTroia Ba £XEl
xopnynoOei atrd eTTionuo Qopéa. Z& TTEPITITWAON TTOU XPEIAOTOUV TTEPICTOTEPOI ATTO
€VOG yIa TNV EyKATAOTOON, ETTIOKEUN 1) GUVTHPNOT TNG CUOKEUNG, Ba TTPETTEl va
€mMTNPEOUVTAI ATTO TOV TEXVIKO TTOU QEPEI TNV TTICTOTTOINGT Yia dlaxEipIon EUPAEKTWV
WUKTIKWYV UYPWV.

e H €IMOKEUN TNG CUOKEUNG UTTOPEI Va YiveEl JOVO KATA TOV TPOTTO TTOU UTTOBEIKVUETAI
aTtro TOV KOTAOKEUAOTH.

Znueiwoeig Eykardoraong

® To KANIJATIOTIKO &€V ETTTPETTETAI VO XPNOIUOTIOIEITAI O XWPOUG OTTOU UTTAPXEI
PAOYa/QwTIA (6TTWG PAOYOROAO/PAOYIOTPO, PWTAEPIO, NAEKTPIKEG CUOKEUEG
Bépuavong KATT)

o AtTayopeuetal n didvoin Tputtwv. Mnv TTANCIAZeTe @AOYa OTOUG CWANVESG OUVOEDNG
E0WTEPIKNG KOl EEWTEPIKAG HOVADAG.

e To KNIPOTIOTIKO TTPETTEI VO TOTTOBETEITOI OE XWPO MEYAAUTEPO OTTO TIG EAAXIOTEG
B100TAOEIG TOU KATWOI TTivaKa.

® 'EAgyx0G dI0pPONG WUKTIKOU UypouU TTPETTEN va SIECAYETAI ATTOPAITATWGS PETA TNV
gykaraoTaaon.

EAdxioTeg dlaoTdoelg xwpou (m?)

Mooomra oupmhpwong (kg) [<1.2[1.3 1.4 [1.5]1.6|1.7]1.8 19| 2 |21 |22 23|24 |25

TomoBémon aTo TdTwya | |14.5[16.8]19.3] 22 |24.8|27.8| 31 [34.3|37.8|41.5|45.4]49.4|53.6
EAdyioteg

diootdoeig [Tomodémon oto mapddupo| / |5.2|6.1 | 7 |7.9]8.9] 10 [11.2[12.4[13.6] 15 |16.3[17.8]19.3
XWpou (m?)

TomoBémon atov Toix0 / 11619121124 |28|3.1|3.4|38|42|46| 5 |55]| 6

TomoBétnan oTo Tapdvi /(1113 [14[16]18])21]|23(26(28]3.1]|34|37]| 4
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ZNMEIWOEIS YIO TNV ZUVTAPNON

* EAEyETE £V O XWPOG GUVTAPNONG 1} O XWPOG OTTOU Eival EYKATESTNUEVO TO KAIMATIOTIKO
TTANPOI TIG OTTAITACEIG BATEI TWV TEXVIKWY TOU XOPAKTNPIOTIKWY (Trpodiaypa®ég). — H
AgIToupyia TOU KAIHATIOTIKOU OTOV XWPEO ETTITPETTETAI HOVO OTAV O XWPOG TTANPOI TIG
OTTAITACEIG TWV TEXVIKWYV TTPOBIAYPOAPWY TNG OCUOKEUNG.

o EA&yCTe €dv 0 xwpog ouvTipnong egagpileTal owoTd. - Katd tnv Asiroupyia Tng
OUOKEUNG TTPETTEI VA UTTAPXEI TUVEXTG AEPITUOG TOU XWPOU.

o EAEyECTE TTPOCEKTIKA €AV UTTAPXEI KATTOIO TTNYH QWTIAS A TBavr TNy avA@AEgng KaTd
TN dIdpKeIa AeIToupyiag Tou KAIHATIOTIKOU OTOV XWPO CUVTAPNONG/ETTIOKEUNG. — H
XPAon eAGyag atmmayopeUeTal QUOTNPWS OTOV XWPO CUVTAPNONG/ETTIOKEUNG Kal Ba
TPETTEI VO UTTAPXEI 0€ opaTd anpeio kal n orjpavon «AMONEPEYETAI AYZTHPQX TO
KATMNIZMA»

* EAEyETe £dv OAeG 01 onUAVOEIG KIVOUVOU UTTAPYXOUV EUKPIVWG ETTAVW OTN CUOKEUR. —
AVTIKOTOOTAOTE EKEIVEG TTOU DEV EPPAVICOVTAI PE EUKPIVEID.

2YITKOAAHZH

o EAQv xpelaoTei va kOWeTe A va CUYKOANACETE TOUG CWANVEG TOU WUKTIKOU CUCTHPATOG
KaTd Tnv S1adikagia eykaTdoTaong/ouvTipnong, TTapakaAoUe akoAouBEioTE Ta KATWOI
Bripara.

Aoc@aAig AsiToupyia TOU EUPAEKTOU YUKTIKOU uypou

a. TeppartioTe TN AeIToupyia TNG CUOKEUNG Kal BIOKOWTE TAV TTAPOXr PEUMATOG.

B. EKKEVWOTE TO WUKTIKO UYPO

Y. Aladikagia Kevou TwV OWANVWOEWV

0. KaBapioTe pe wukTikd uypd N2 (AlwTo)

€. Koyrte 1) ouykoAAAoTE

C. MeTagépeTe OTO ONPEIO EAEYXOU/ETTIOKEUNG YIA TN OUYKOAANGN

* To WUKTIKO UypO TTPETTEN VO AVAKUKAWOEI p€oa oTn OUOKEUR avdAKTnonG.

* BeBaiwBeite TTwg dev uttdpxel ixvog @Adyag Kovid atnv £6000 TG avTAiag Kevou Kal
OTI 0 XWPOG ECOEPICETAI ETTAPKWG.
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Aoc@aAng AsiToupyia Tou EUQPAEKTOU WUKTIKOU Uypou

NMARpwon WYukTikou Yypou

e XpnoipotroinoTe eEEIBIKEUPEVEG CUOKEUEG TTARPWONG yia To R32. BeBaiwbeite TTwg
dev Ba uTTApEEl avapIgn SIAPOPETIKWY WUKTIKWY UYPWV.

e O1 @IdAeg e TO WUKTIKG UypO, Ba TTpéTTel va BpiokovTal oe 6pBia Béon KaTd Tn
diadikacia TTARpwaong.

® KoAMAOTE TNV ETIKETA OTO oUOTNUA PETA TNV TTARpWON.

e MHN uTTEpTTANPWVETE TN GUOKEUN PE WUKTIKO UYPO TTEPAV TNG OTTAITOUPEVNG
TOGOTNTAG.

e MeTd 1O TTEPOG TNG TTANPWONG, TTAPAKAAOUUE KAVTE EAeyXO SIOPPONAG TTPIV TNV
Aeiroupyia Tou KANipoTIoTIKOU. Oa TTpETTel va eTTavaAdBere Tnv diadikacia eAEyxou
dlapporg OTav APaAIPEITE WYUKTIKO uypd atrd TO KANIHATIOTIKO.

Odnyieg aoc@aleiag KATG TNV HETAPOPA KAl ATroBRKEUON

o [apakaAoUpe XPNOIMOTTIOINGTE TNV GUOKEUN EAEYXOU SIApPOWV TIPIV TO EEQOPTWUA
KQI GVOIyha TNG CUCKEUAG.

e AtrayopeUeTal TO KATTVIOUO ) OTTOIAONTIOTE TTNYN MTTOPE va TTPOKAAETEI aVAPAEED,

e AkoAouBeite Toug £BVIKOUG KaVOVIGUOUG Kal VOUOBETIEG.
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EykardoTaon e§wTtePIKNG Hovadag
MpwTto BAMa: ToToBeTAOTE CWOTA TNV Bdon oTAPIENG

NG £§WTEPIKNAG HOVADAG.

1. ETAEETE TO OWOTO PEPOG VI TNV TOTTOBETNON TNG ECWTEPIKAG Povadag oup@wva

ME TNV KATAOKEUN TOU OTTITIOU GOG.

2. TomoBeTACOTE CWOTA TNV BAon OTAPIENG TNG EEWTEPIKAG HOVADAG OTO ONUEIo
TTOU €XETE ETTIAEEEI XPNOIUOTTOILVTAG PE QVTIOTOIXEG PidEG.

Znueiwon:

Mdpte 6Aa Ta amrapaitnTa PETPA TTPOPUAAENG KaTA
TNV £yKATAOTACN TNG EEWTEPIKNAG MoVAdaAG.
BeBaiwbeite Twg n Pdon ompigng umopei va
avTECEl TOUAAYXIOTOV TEOOEPIG QOPEG TO BAPOG TNG
€EWTEPIKNG povadag.

H eCwrepikp povada TpETel va  eyKaTaoToOei
TOUAAXIOTOV 3 EKOTOOTA TTAVW AT TO TTATWUA £TOI
WOTE VA €ival EQIKTH N €YKATACTOON Tou CWAARva
QTTOXETEUONG.

Ma 1o KAiPoTIoTIKA e amddoon 2300W ~5000W,
Xpeiagovrai €€ Bideg oTepEwang Mo To KNIPATIOTIKG e
amédoon 6000W ~8000W, xpeidlovTal okTw Pideg
oTepéwaong. MNa 1a kKAipaTioTikd Ye amédoon 10000W
~16000W, xpeidlovtal déka Bideg aTEPEWONG

TOUAdIOTOV 3 €K TTAVW OTTO TO £60QPOG

Ag0Tepo BApa: EykaraoTRoTe Tpito BApa: Zrepéwon
TNV CWAARVA ATTOXETEUONG TWV €§wTePIKNAG povadag.
CUUTTUKVWHATWV. 1. TOTTOBETAOTE TV £EWTEPIKR YOVEda

1. ZuvdoTe Tov €IBIkO TAAOTIKG 00vdeapo Tg| 0TV Bdon Tng. ] ]
amoxéTeuong oo peraMikd Trhaioio g Bdong | 2 BIBWATE TNV otV BAon pe avTioToixeg
OTTWG QaiveTal OTNV TTAPOKATW PWTOYPAIa. Bideg kai Tagipadia.

2. Zuvdéote gTov €I0IKO OUVOEOUO PE TNV
OWArva TG aTTOXETEUONG KAl YPOVTIOTE N ATTOP
por| TG va KaTaAryel o€ a1povI i udPopPPOH.

.\ i
OWARVOC g z\z 200

atooTpdyyliong  ZUVOEOHOG

\/ ATTOXETEUONG
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EykatdoTaon e§WTEPIKAG HOovadag
Térapto BAMA: ZUVOECH WUKTIKWYV CWANVWOEWYV

1. ApaipéoTe Tnv Bida arrd 1o TAdivO
TTAQOTIKO KAAUPUQ KAl GTNV GUVEXEID
q(poupéms TO KAAUM Q.

\
i [
I \
i l}l\{\II\IIIIIIIHII\IWH

Bida

“Imn‘ \I\II\IHHNIIHI“ '
i

XEIpoAaRn

2. A@aipéaTe TO PETOANIKO KATTAKI TNG
KGO BaABIdAG KAl OTNV CUVEXEIQ EVWOTE
TIG CWANVWOEIG PE TO XEIAOG TNG KABE
BaABidag.

N
ﬁ / OWARVAC UyPOU
BaABi OowAnRvag
agpiou
uypou
\ BaABida agpiou

3. ZuoigTe eEAa@pPWG TO PaKOP

ME TO XEpI.
oUvOETHOG
OWANVWOEWV

X
=

4, Zuo@itte TO paKOP PE DUVAUOKAEIDO
ME TNV avTioToiXn PoTrh OTTWG diveTal
OTOV TTAPOAKATW TTIVAKA.

fmd“upog oaKop Pon(r]NC'Inl;C)ﬂPIﬁﬂg >
D6 15~20
®9.52 30~40
® 12 45~55
® 16 60~65

L ® 19 70~75 )

MépTrTo BAMA: ZUVOEON TWV KAAWSIWV TTAPOXNG PEUMATOG

Kadl £1TIKOIVUJViGg.

1. AQaipéoTe TO TTAAOTIKO KAAUPMA TV NAEKTPOAOYIKWY CUVOECEWY, KOl CUVOEDTE
TO KAAWOIO TNG TTAPOXAG PEUMATOG Kal TNG ETTIKOIVWVIAG OTIG AVTIOTOIXEG BETEIG
OUMQWVA PE TO XPWHA Kal TNV ovopaTtoAoyia.

N

-
MovTélo wugng/Béppavong 24K MovTého wugng/Béppavang 18K
N 23D
lrglflﬁrfrrfffﬁ (m N(D| 2 [LE)
|.|.=mﬂ||m"m L= T le] o
lII|I|| III I|| \ e ot | e L oo
I ' mpaowo | PTTAE | patpo | kagé [MTTAE | (Hatpo) mpdow (it 3“L
HTTAE 1
Il - b e | Koo N
i “mi’ NL @ | A€ prabpo ka9 | oo TPOGOAOTIA
Zuvbeoohoyia TPO®OAOSIA
E0WTEPIKAG POVAdag SuvdEapoAoyia
\ E0WTEPIKAG POVADAG
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EykardoTaon eEwWTePIKAG povadag

2. Zuo@igte 6Aeg TIG Bideg 0TNV KAEUUA TWV KOAWBIWV Kal TOTTOBETACTE TNV
ouvéxela To TTAAoTIKO KAAUPUAL.
ZNUEIWCEIG:
e ApoTou BIdwoeTe TIG Bideg, TpaBRETe pe dUvapn Ta KAAWDIA yIO VA OlyOUPEUTEITE
OTI CUYKPOTIOUVTAI CWOTA OTNV KAEUMA.
® >& KOpia TrEPITTWON PNV KOBETE KAl « JOTICETE» TO KAAWSIO TNG TTAPOXAS TOU
peUATOG.

‘ExTo BApa: Odsuon cwAnvwoewv

1. O1 owAnvwoelg Ba Tpémel va odeUouv Katd
MAKOG TOU TOIXOU , XWPIG JEYAAEG KAPTTUAEG Kal
edv eival €piktd va kaAutrrovTal. H pikpoTEPN
akTiva oTnVv KauTmuAn Ba mrpémrel va givar 10cm.

2. Y& TEPITITWON TTOU N EEWTEPIKI| HOVASA TOTTOBE-
TeiTal o€ YnAOTEPO onpeio atmd Tnv ecWTEPIKA, Ba
TTPETTEI OTIG CWANVWOEIG VA KAVETE Hia KAPTTUAN /( (
TUTTOU U, TTpIV OTT0 TNV €i0086 TOUG OTNV OTTA TOU KOUTIOAN oxfuatog U é

(I
i

TOiX0G

TOiXoU oUTOG WOTE VA ATTOTPETTETAI N TIEPITITWON
£I0p0r']§ VEPOU amd mv BPOXT']- OwAARVaG OTTOXETEUONG

Znueiwon:

AWOTE KABOSIKA PUCT OTO CWARVA H amoxéteuon Twv GUPTIUKVWHATWY
atroxéreuong. O cwArfvag dev TTpémel  TNG ECWTEPIKNG HOVADAG TTPETTEN vVa
va gival KUpTog, va aveBaivel TTpog T OONYEITal Pe pUON TIPOG TOV EEWTEPIKO
AV 1 VO TAAQVTEUETAI KATT. XWPo

O owAnvag
aTrooTpaAyyiong

EVTpETEI VA |
avepaivel TTpog R

TO TTAVW

L)

| i i x O owAnvag atroaTpdyyiong dev TTPETTEN va
Mnv TotToB€eTEITE TNV £€080 TOU CWARVO gival KUPTOG (VO KAVEl KAUTTUAEG)

ATTOOTPAYYIONG O€ vEPD, KOBWG N
aTmmooTPAyyIon TIPETTEI VA YiveTal
ATTPOCKOTITA.

X

O owAfvag H é€odog Tou

aTrooTPAYYIoNG owAAva
Ogv TIPETTEI val ATTO0TPAYYIONG
TOAQVTEUETAI Oev TTPETTEl VAl

TgAavTEUETAI
Mnv ToTroBeTeiTE TNV €000
TOU CWARVA aTTOaTPAYYIGNS
o€ vepoO
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AladiIkaoia KEvoU TwWV CWANVWOoEWY

1. ApaipéoTe Ta KOAUPPATO
TWV BaABidwyv TNG YPAPUAG
Uypou Kal Tng YPaupng
OEPIOU Kal TO KATTAKI ATIo BaABiBA agpiou
TNV BaABida TTAfpwong.

2. Yuvdéote Tov OwAfva BoABida mAfpwong
TWV  MavouETpwY  OTnV ™
BaABida TTAApwONg TG  pakdp Bavag
YPOPUNG Ogpiou Kal TNV  TTANPWOEWS \ﬂ
GAAN CwAAva TWV PavOpE- @
TPWV OTNV avTAia Kevou.

3. Avoigte TTAApWG TNV Bdva Tou HavOUETPOU Kal
ME TNV avTAia Kevou o€ Asitoupyia avapueivare
€wg O6ToU N TTieon O¢igel -0.1MPA.

4. KAgiote Tnv avtAia kevou kal eAéyEte yia 1-2
AeTrTd n Tieon TTapauével -0.1TMPA. Edv diago-
poTrolgital TOTE UTTAPXEl KATTolo dlappory OTo
KUKAwpQ.

5. AgpaipéoTe Ta pavOPETPaA Kal avoiTe pe éva
KA€10i TUTTOU « AAAENY TIG BaABidES TNG YPAMMAS
uypouU Kail agpiou.

6. TotroBeTiOTE {avA Ta KATTAKIA OTIG 2 BAABideG.

7. ToroBeTAOTE TO TTAACTIKO KAAUUHG TWV BAABIdWV.

BaABida uypou

KAEIOTO

avoIxTo

EAgyxog diappowv

1. Me avixveuTtr diappowy.

EAEYETE TTPOCEKTIKA GV UTTAPXEI DIOPPOr O€ KATTOIO GNEID TWV CWANVWOEWV Kal
TWV OUVOETEWY TOUG.

2. Mg ocatrouvovepo.

> ¢ TePITITWon TToU dev SIABETETAI AVIXVEUTH dIOPPOWY, TOTTOBETAOTE OATTOUVOVE-
PO OTO onuEia TTOU BEAETE va EAEYEETE yIa TUXWV BIAPPON KAl APrOTE TO VIO HEPIKA
AeTiTd. Edv oxnuaTtioTolv QUoaAideg e aépa TOTE UTTAPXEI DIAPPON OTO CUYKEKPI-
Mévo onueio.
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‘EAgyxX0G HETA TNV EYKATAOCTOON

oEAEYETE TA KATWOI PETA TNV EYKATAOTACN

Znueia Tpog éAeyxo

Moeavn BAARN

‘Exel eykataoTabei n povada otabepd;

H povada ptropei va Téoel, va
TapakouvnOei i va gival BopuBwdnc

‘Exel yivel o éAeyxog dlapporg WUKTIKOU
uypou;

Mrtropei va TTpokANBEi aveTTapKig
atmédoon wuéng i Béppavong

Eival eTrapknig n Bepuopdvwon Twyv
WUKTIKWY CWANVWOEWV Kal TNG
ATTOXEUTEUONC;

Mrtropei va TTpokKANBoUV CUUTTUKVWHUATO
Kal OTAgIuo vepou

ATToppEéel CWOTA TO VEPO TWV
OUNTTUKVWHATWY a1Td TNV ECWTEPIKN
povadag;

Mrtropei va TTpoKANBoUV CUPTTUKVWHATO
Kal OTagIuo vepou

H 1don mapoxng peUUATOG TOU GTTITIOU
0ag gival cUPQWYN YE aUTH) TTOU
AVOQEPETAI OTO TOUTTEACKI
XOPOKTNPIOTIKWY ThG CUOKEUNG;

> € DIOYOPETIKA TTEPITITWON PTTOPEI va
TTPOKANBEI SUCAEITOUPYIa | KATACTPOPH)
KATTOIWV PHEPWYV TNG CUOKEUNG

To NAekTPIKO KOAWDIO TNG TTAPOXNAS
PEUNATOG KAl Ol WYUKTIKEG CWANVWOEIG
€XOUuV gyKaTaoTaBEi cwoTd;

2.€ OIOQOPETIKN TTEQITITWON MTTOPE] Va
TTPOKANBEi duoAeiToupyia | KATAOTPO®N
KATTOIWV PEPWV TNG OUOKEUNG

‘Exel yeiwBei pe ao@dAeia n povada;

2.€ OIOQOPETIKN TTEPITITWON PTTOPEI Va
TTPOKANBEI NAeKTPIKY dlappon

To KaAwdIo TTaPOXNS PEUMATOS TTANPOI
TIG TTPOJIAYPAPEG;

2.€ OIOQOPETIKN TTEPITITWON PTTOPE] Va
TTPOKANBEi duTAeIToUpYia | KATACTPOPN
KATTOIWV PUEPWV TG OUOKEUNG

YTdpxel KATTOI0 EPTTODIO OTIG EI00D0UG
| €£€6d0oug Tou aépa;

MTTopei va TTPOKAAETEI QVETTAPKD
atmédoon wuéng i Béppavong

‘Exel a@aipeBei n okdévn Kal Tuxov dAAa
owuaTidla TTou dnuioupyrndnkav Katd
TNV EYKOTAOTAON;

2.€ OIOQOPETIKN TTEPITITWON PTTOPE] va
TTPOKANBEi duCAEITOUpYia | KATAOTPO®N
KATTOIWV PUEPWV TG OUOKEUNG

O1 Baveg agpiou kai uypou TNg
€EWTEPIKNAG HOVADAG gival EVTEAWG
QVOIKTEG;

MTTopEei va TTPOKAAETEI AVETTAPKD
atmédoon wuéng i Béppavang

Eival kaAuppéveg n €icodog kai n
£€€000G OTIG OUVOEDEIG TWV
OWANVWOEWY;

2€ QUTH TNV TTEQITITWON UTTOPEI VO unv
éxel owaoTtn amddoaon WiEng/Oépuavong
TO KAIJOTIOTIKO 1] VO KATAVAAWVETOI
TTEPICOOTEPO PEUA.

‘EAeyxog AsiToupyiag

1. MpocToipacia eAéyxou AsiToupyiag
* YTTOJ€IETE TIG ONUAVTIKEG GNUEIWTEIS TTOU A@OpPOUV GTO KAILATIOTIKG OTOV
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M£B0DB0G ekXEIAWONG TWV CWANVWOEWV
Znueiwon:
H AavBaopévn ekxeidwaon Twv cwAnvwoewy, gival o o meavoeg TTapdyovTag TTou
JTTOPED Va eppavioTei dlappor] WUKTIKOU péoou. MNapakaAoUue akoAouBeioTe Ta
TTAPAKATW BAMATA €AV BEAETE VA ETTEKTEIVETE TIG CWANVWOEIG:

E. Ekxeilwon Twv akpwv

A. Kéyte Tov cwArva

* MeTprioTe TNV OTTOCTOOT ECWTEPIKAG KAl
€CWTEPIKNAG HOVADAG KOl OTN CUVEXEID ETTIAEETE TO
MAKOG CWAAVA TTOU XPEIGLETTE.

* KéyTte TO amraiTouPeVo PNKOG CWARvVa PE ToV
KOQTN CWARVWV.
oola)\r']vag

v X X X
0 YEPVEl avioo YPEQD
- 4 y ¥
S s e

B. AgaipéoTe Ta ypEQia

* A@aipéoTe Ta ypEQIQ aTTé TNV ETTIPAVEID TNG
KOTTAG Kal dWaTe 181aiTEPN TTPOCGOXA OTO VA UNv
MTTOUV ECWTEPIKA OTOV OCWARva.

OwARvag

epyaAeio
Agiavong

. TommoBeTAOTE ECWTEPIKA TNV
KatadAAnNAn pévwon

A. ApaipéoTe TO pakop atmo TNV cwWARva
NG E0WTEPIKAG HOVAdag Kal TNV BAva TNG EGWTEPIKAG
TOTTOBETACTE TO AVTIOTOIXWG OTOV GWARvA.
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Znueiwon:
H ambéoTtaon «A» gival dIAQOPETIKN Kal
eCaptatal ammd Tnv SIGUETPO TOU CWANRVA.
MapakaAoUue cUPBOUAEUTEITE TOV KATWOI
Tivaka:

eEWTEPIKA A(mm)
didpeTpog (Mm) | MéyioTo | EAdyioto
®6-635(1/4" | 13 | 07
©9.52(3/8") 16 1.0
®12-12.7(1/2") 1.8 1.0
®15.8-16(5/8") 24 2.2

>T. EAeyxog

* EAEyETe TNV TTOIOTNTA TNG EKXEIAWONG.

Edv Tapartnprioete omToIodATTOTE AVWHAAIa
oTNV EMQAVEIN I} AOCUPETPIA, ETTAVAAGPETE
TNV ekxeildwaon akoAouBwvTtag Ta idia BApaTa.

ETTITTEDN ETTIPAVEIQ

Y
-( akatdAANAn ekxeiAwon
,!I VYT NN T
u YEPVEI KOTEOTPOUMEVN PAYIOUO QVOUOIOHOPYO
' ETQAveIa TIAX0G
ioo prkog



1. 'Otav npayHOTOMOLEITAL EYKATAOTACH | LETAKIVNON TNG KALLATIOTIKNAG povadag, BeBatwbeite otL Exete
KPOTHOEL TO KUKAWHO PUKTIKOU HECOU Xwpic aépa i) oucieg SLapopeTIKEG Ao To KAOOPLOUEVO PUKTIKO
unéoo. Onoladnmote mapouaia aépa ) GAANG évng ouaciag oto PuKTIKO KUKAWHA Ba tpokaAéoel avénon tng
niieong tou cuotrpatog i BAARN OTO CUUTLEDTH, UE ATMOTEAECA TPAUMATIONO.

2.'0tav MPAYLOTOTOLELTAL EYKATAOTAON 1) EMAVATON00£TNON TNG KALLATIOTIKAG povadag, dev
eMLTPENETAL N TARPWON TOU YUKTIKOU KUKAWHATOG ME YUKTIKO HECO SLOPOPETIKO OO QUTO IOV
avaypAapETOL OTNV ETIKETA XOLPOAKTNPLOTIKWY TNG CUCKEUNG.

Y& SladopeTikn Tepimtwon pnopet va pokAnOei SucAettoupyia, unxavikr BAABN 1 akoua kal coBapo
atuxnua.

3. Otav Katd t SLdpKeLa TG EMAVATONOBETNONG ) TNG EMLOKEVNG TNG KALLATIOTIKA G HovAadag, Xpelaletat
va avaktnOei to Puktiko péoo, BePatwbeite 6tL n povada Asttoupyei oe katdotacn YPugng. 2Tn cUVEKELQ,
kAeiote mMARpwcg tn BaABida otnv mAcupd vPnAng rtieong (BaABiba vypou). Mepimou 30-40 SsutepOAenta
apydtepa, kheiote mMAnpwe tn BaABida otnv mAsupd xapnAng riieong (BaABida agpiov), oTAUATAOTE AUECWS
TNV AELTOUPYLA TNG CUOKEUNG KAL AITOCUVEECTE TNV OO TNV TAPOXT| PEVULATOC,.

Mnv Eexvdte 6TL 0 XpOVOG aVAKTNONG Tou PUKTIKOU péoou Sev mpémel va urtepPBaivel o éva (1) Aemro. se
TLEPUTTWON TIOU N OVAKTNONG TOU PUKTIKOU LECOU SLOPKEDEL yLa LeEYaAUTEPO SLdoTnua, Uopei va elooyBei
Q£POLG OTO ECWTEPLKO TOU KUKAWHLATOG KOL VO TIPOKOAEDEL avénon miieong i BAGBN oTov CUMTLEDTH pE
OTTOTEAEC LA TOV TPAUHATIONO.

4. Katd tnv avdaktnon touv YPuKtikov pécou, BeBatwbdeite 6tL n BaABibeg uypou kat agpiov sival mARpwg
KAELOTEG KOl AMOCUVSEDTE TNV IOPOXH) PEUNATOG TIPLV AOCUVSECETE TO SwARVA oUVSeoNG. Ie Tepltwon
TIOU 0 CUMTILEOTAG EeKvroeL v SouleVeL evw n BoABida avappodnong ivat avolytr kat o cwARvag
oUvbeong dev €xeL akopa ouvbebei, Ba eloayBel aépag 0To E0WTEPLKO TOU KUKAWHOTOG Kot Bat tpokAnBei
avénon mieong | BAABN OTOV CUUTTLEDTH UE ATTOTEAECUA TOV TPOUUOTIOUO.

5. Otav yivetat eykatdotaon thg povadag, Befaiwbdeite nTwg oL cwANVwWoeLg cUVSeoNG eivat
OUVEESEUEVEG OWOTA, TIPLV EEKLVIAOEL TNV AELTOUPYIO TOU O CUMTILECTHG. Z€ MEPIMTWON TTOU O CUMTTLECTAG
EekwvnoeL va Aettoupyel evw n BaABida avappddnong eivat avolyxtr kot oL cwANVwoelg cUvEeong ev €xouv
akopa ouvsebei, Ba eloaxBel aépag 0To ECWTEPLKO TOU KUKAWUATOG Kal Ba tpokAnBei avénon mieong
PWYLI OTOV GUUTILECTH UE TOTEAEGLO TOV TPAUHATIONO.

6. AmtayopeVETAL N EYKATAGTAON TNG HOVASAG OE XWPO OTIOU UIOPEL val UTtAPXEL Slappon SLaBpwTikwv
aepiwv N ebPAekTwV aepiwv. Ze mepintwon mou undpyel Slappon agpiwv yupw f Kovtd otn povada,
umopel va mpokAnBei £kpnén kat AA\a atuyxruota.

7. Mnv XpnOLHOTIOLEITE KAAWSLA EMEKTAONG VLA TG NAEKTPLKEG CUVSECELG. Z€ TIEPIMTWON TIOU Ta KOAWSLaL
TLLPOXN G PEULLATOC KOl EVTOAWV S€V ElVaL OPKETA LOKPLA, TIOPAKOAOUHE OVTIKOTAOTHOTE TO e GAAQL
KaAwdLo Tou €X0UV TO amapaitnto KLRKog. AABog 1| Kakr cUvdeon pmopel va o8nyroeL o nAektpomAnéia n
TUpKayLd.

8. Xpnotponoleite navra toug KatdAAnAoug tumoug kaAwsdiwv Baost twv npodiaypadwv tou
KOTOLOKEUOLOTH] YLaL TLG NAEKTPLKEG CUVEEDELG HETAY TNG ECWTEPLKAG Kol EEWTEPLKAG Lovadag. Sdifte
otabepd o KOAWSLA OTLG KAEUEG ETOL WOTE OL AKPOSEKTEG TOUG va LNV SEXOVTAL EEWTEPLKES TILECELG/TAOELG.
HAektpika kaAwdia pe avenapkn avtoyn (oe évtaocn Ampere), AdBog cuvS£oeLlg KOAWSLWOEWVY Kal pn
aodaleic akpobEkTeg umopel va mpokaléoouv nAektpomAnéia f upkayLd.
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Questo apparecchio non & destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, oppure
senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o
formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

| bambini devono essere sorvegliati affinché restino lontani dall'apparecchio.

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO Al SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA
2002/96/CE

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori

che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare

i materiali di cui & composto, con importanti risparmi di energia e risorse.

Per sottolineare I'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto € riportato il simbolo del
cassonetto barrato.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
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Apparecchio riempito con gas infammabile R32.

Prima di utilizzare I'apparecchio, leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Prima di installare I'apparecchio, leggere attentamente il manuale di installazione

§ = BB

Prima di riparare I'apparecchio, leggere attentamente il manuale di servizio.

Il Refrigerante R32

® Per realizzare il funzionamento del condizionatore, un refrigerante speciale circola nel
sistema. Il refrigerante utilizzato e I'R32, che € un refrigerante ecologico.ll refrigerante &
inflammabile e inodore. Inoltre, puo portare ad una esplosione in certe condizioni.
L'infiammabilita del refrigerante € molto bassa. E puo essere innescato solo da un incendio.

e Rispetto ai comuni refrigeranti, 'R32 & un refrigerante non inquinante senza alcun
danno per I'ozono. L'influenza sull'effetto serra & anche inferiore. L’'R32 ha ottime
caratteristiche termodinamiche che portano ad avere un’alta efficienza energetica.
| condizionatori hanno quindi bisogno di meno refrigerante all’interno.

AVVERTENZA:

Non usare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diversi da quelli
raccomandati dal produttore. In caso di riparazione, contattare il pit vicino centro di
assistenza autorizzato. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono
essere pericolose. L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di
accensione a funzionamento continuo. (Per esempio:. Fiamme libere, apparecchi a gas,
stufe elettriche in funzionamento). Non forare o bruciare.

L’apparecchio deve essere installato in una stanza con una superficie superiore a 4m?2.

L’apparecchio & riempito con refrigerante infiammabile R32.

Per le riparazioni, seguire rigorosamente solo le istruzioni del produttore.
Essere consapevoli del fatto che i refrigeranti sono inodori.

Leggere il manuale specifico.

& [ [li &=
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Precauzioni
A AVVERTENZA

Uso e Manutenzione

*Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone
(bambini compresi) le cui capacita fisiche, sensoriali o mentali
non ne consentono un utilizzo sicuro, o la cui esperienza o
conoscenza non sono sufficienti, a meno che non abbiano la
supervisione o abbiano ricevuto istruzioni in merito all’utilizzo
dell’'apparecchio da una persona responsabile per la loro
sicurezza.
| bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con
lapparecchio.

eLa pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate
da parte dei bambini senza sorveglianza.

*Non collegare il condizionatore d'aria ad una presa multipla.
Questo puo essere causa di incendi.

eScollegare I'alimentazione elettrica quando si esegue la pulizia
del condizionatore. Questo puod essere causa di scossé elettriche.

*Se il cavo di alimentazione € danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale
qualificato al fine di evitare rischi.

eNon lavare il condizionatore con I'acqua per evitare scosse
elettriche.

eNon spruzzare acqua sull'unita interna. Questo puo causare
scosse elettriche o malfunzionamenti.

eDopo aver rimosso il filtro, non toccare le alette per evitare
infortuni.

*Non utilizzare il fuoco o un asciugacapelli per asciugare il filtro
per evitare deformazioni o pericolo di incendio.
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Precauzioni

/\ AVVERTENZA

eL.a manutenzione deve essere effettuata da personale
qualificato. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni
personali.

e Non riparare il condizionatore da soli. Questo pud causare
scosse elettriche o danni. Si prega di contattare il rivenditore
quando € necessario riparare il condizionatore.

e Non introdurre le dita o altri oggetti nella bocca di ingresso
o di uscita dell'aria.Essa puo causare lesioni personali o danni.

e Non bloccare uscita o di ingresso dell'aria. Questo potrebbe
causare un malfunzionamento.

¢ Non versare acqua sul telecomando, in caso contrario il
telecomando si pud guastare.

« Quando uno dei seguenti fenomeni si verifica, spegnere il
condizionatore, scollegare immediatamente I'alimentazione,
contattare il rivenditore o il centro di assistenza.

* |l cavo di alimentazione ¢ il surriscaldato o danneggiato.
 Ci sono rumori anomali durante il funzionamento.

* L'interruttore scatta frequentemente.

* Il condizionatore emana odore di bruciato.

 L'unita interna ha una perdita.

¢ Se il condizionatore opera in condizioni anomale, pud causare
un malfunzionamento, scosse elettriche o pericolo di incendio.

* Quando si accende o si spegne l'unita tramite l'interruttore di
emergenza, premere l'interruttore con un oggetto isolante
diverso dal metallo.

« Non calpestare il pannello superiore dell'unita esterna, o
mettere oggetti pesanti. Questo pud causare danni o
lesioni personali.
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Precauzioni

/\ AVVERTENZA

Allegati

el 'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
In caso contrario, si possono causare lesioni personali o danni.

e Durante l'installazione dell’'unita si devono seguire le norme di
sicurezza elettrica.

¢ In accordo alle norme di sicurezza locali, usare un’alimentazione
elettrica ed un interruttore di protezione adeguati.

e Installare un interruttore di protezione. In caso contrario, si
potrebbero causare malfunzionamenti.

¢ Un interruttore multipolare con una separazione dei contatti di
almeno 3mm su tutti i poli deve essere collegato a cablaggio
fisso.

« Inserire un interruttore di dimensioni adeguate.

L’interruttore deve avere le opportune protezioni magnetiche
da corto circuito e sovraccarico.

« || condizionatore deve essere collegato alla messa a terra.
Un collegamento di messa a terra non corretta pud causare
scosse elettriche.

« Non utilizzare un cavo di alimentazione non adeguato.

¢ Assicurarsi che I'alimentazione elettrica sia collegata al
condizionatore. Un’alimentazione instabile o cablaggio errato
sono causa di malfunzionamenti. Si prega di installare adeguati
cavi di alimentazione prima di usare il condizionatore d'aria.

« Collegare correttamente i fili in tensione, neutro e messa a
terra alla presa di corrente.

* Assicuratevi di togliere I'alimentazione elettrica prima di
procedere ai lavori elettrici e di sicurezza.
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Precauzioni

/\ AVVERTENZA

¢ Non riattivare I'alimentazione elettrica prima di aver terminato
l'installazione.

e Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da
personale qualificato al fine di evitare rischi.

e Dato che la temperatura delle tubazioni del circuito frigorifero
e elevata, tenere distanziato il cavo elettrico di collegamento
tra le unita dalle tubazioni di rame.

e L 'apparecchio deve essere installato in conformita con le
normative nazionali.

¢ L'installazione deve essere effettuata in conformita con i
requisiti NEC e CEC solo da personale autorizzato.

¢ || condizionatore d'aria € I'apparecchio elettrico di prima classe.
Deve essere adeguatamente collegato alla messa a terra
mediante un dispositivo installato da un professionista
specializzato.

« || cavo giallo-verde del condizionatore € il cavo di terra che
non puo essere utilizzato per altri scopi.

* La resistenza di terra deve essere conforme alle norme
nazionali di sicurezza elettrica.

* | 'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina
sia accessibile.

* Tutti i cavi dell'unita interna ed esterna devono essere collegati
da un professionista.

* Se la lunghezza del cavo di alimentazione non & sufficiente,
contattare il fornitore per averne uno nuovo.
Evitare di estendere il filo da soli.
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Precauzioni

A AVVERTENZA

¢ Per il condizionatore dotato di spina, la stessa deve essere
raggiungibile dopo aver terminato l'installazione.

e Per il condizionatore senza spina, un interruttore di sicurezza
deve essere installato sulla linea.

e Se é necessario spostare il condizionatore in un altro luogo,
fare eseguire questa operazione da una persona qualificata
In caso contrario, pud causare lesioni personali o danni.

e Selezionare una posizione che sia fuori dalla portata di
bambini e lontano da animali o piante. Se & inevitabile,
aggiungere una recinzione di sicurezza.

¢ L 'unita interna deve essere installata sulla parete.

e |e istruzioni per l'installazione e l'uso di questo prodotto
sono fornite dal costruttore.
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Precauzioni
A AVVERTENZA

* Non é consentito I'uso del condizionatore in ambienti dove
vi siano fonti di calore (fuochi, caldaie a carbone, riscaldamento
elettrico).

* Non é consentito praticare fori o bruciare il tubo di collegamento.

* || condizionatore deve essere installato in un ambiente che
deve essere piu grande della superficie minima consentita.
La superficie minima della stanza € mostrata sulla tabella al
fondo del manuale.

* La prova di tenuta €& d'obbligo dopo l'installazione.

Temperature di funzionamento

Ambiente interno BS/BU(°C) | Ambiente esterno BS/BU(°C)

Raffrescamento 32/23 46/26
Riscaldamento 27/- 24/18
AVVISO:

e |atemperatura di funzionamento (temperatura esterna) per i modelli a pompa
di calore e -15°C ~ 43°C.

Ambiente interno BS/BU(°C) | Ambiente esterno BS/BU(°C)
Raffrescamento 32/23 50/26
Riscaldamento 27/- 30/18
AVVISO:

La temperatura di funzionamento (temperatura esterna) per i modelli a pompa
de calore & -15°C~50°C.
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Descrizione dei componenti

lato ingresso aria
pannello frontale
filtro

| tasto ausiliario

4 - \
' LU=
‘b‘\‘m‘l\“
=
——
indicazione
- temperatura
indicazione )
riscaldamento _| K:E
indicazione display
raffreddamento _| ¢
% & N
indicazione | E p.OS|z.|one
alimentazione —+——Q ricevitore
|
indicazione

deumidificazione

(Il contenuto o le posizioni nel display potrebbero essere
diversi dalla grafica riportata qui sopra: fare riferimento
al prodotto reale).
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comando infrarosso



Pulsante ON/OFF
Pulsante MODE
Pulsante FAN
Pulsante TURBO
Pulsanti A/w

-
Pulsante 7I1%™

Pulsante 3’"

Pulsante SLEEP

Pulsante | SENSE

10 Pulsanti TIMER ON / TIMER OFF
11 Pulsante CLOCK

12 Pulsante QUIET

13 Pulsante WIFI

14 Pulsante LIGHT

15 Pulsante *’,’Q

16 Pulsante TEMP

O oo N OO S WN B
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i- Funzione | SENSE

FAN Funzione ventilazione (Fan)

AUTQ . s s . .
Zaind Impostazione velocita di ventilazione (fan speed)

@ Funzione TURBO

-
oPER Invio segnale

) Modalita automatica (AUTO)

* Modalita di raffreddamento (COOL)
é;‘ Modalita di ventilazione (FAN)
* Modalita di riscaldamento (HEAT)
€ Funzione Sleep

0% Funzione LIGHT

2% Movimento destra - sinistra

§| Inclinazione verso alto/basso

E Blocco (Lock)

@ Orologio (Clock)

@’5 Tipo visualizzazione temperatura
080 Funzione di autopulizi (Self-Clean)

@ Funzione Quiet Function

AUTO Auto Function

@ Funzione 8°C

27\\* lonizzatore

"Q Scavenging — Fresh Air (not available)
F Temperatura in gradi Fahrenheit
'\mff’ Funzione WiFi

C Temperatura in gradi Celsius

08:88 5% Impostazione Ora (Set Time)
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Nota:

° Questo e un telecomando, compatibile con diversi condizionatori d'aria. Per le
funzioni non disponibili nel modello acquistato, premendo il pulsante della funzione
corrispondente, il condizionatore rimarra nello stato attuale di funzionamento.

° Una volta collegata I'alimentazione, il climatizzatore emette un segnale acustico. La

spia di funzionamento "(.I)" e ACCESA. A questo punto, & possibile controllare il
climatizzatore mediante il telecomando.

° Ogni volta che si impartisce un comando dal telecomando, il simbolo "%>" appare
sul display e dal condizionatore viene emesso un suono il quale indica che il segnale
e stato inviato ricevuto dall’apparecchio.

1 Pulsante ON/OFF
Premere questo tasto per accendere I'unita. Premere di nuovo questo tasto per
spegnere 'unita.

2 Pulsante Modalita (MODE)

Premere questo pulsante per selezionare la modalita operativa desiderata.
AUTO COOL DRY FAN HEAT
/—DQ—P*—b“‘—b%—b 3:1 —
- J

e Quando si seleziona la modalita automatica, il condizionatore d'aria funzionera
automaticamente in base alla temperatura rilevata. La temperatura impostata non puo
essere regolata e non verra visualizzata. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocita

-
della ventola. Premere il pulsante 71 / 3 per regolare I'angolo di uscita dell’aria.
e Quando si seleziona la modalita di raffreddamento, il condizionatore d'aria funzionera

in questa modalita. L'indicatore di raffreddamento * sull'unita interna e acceso
(questo indicatore non & disponibile per alcuni modelli). Premere i pulsanti"A" o "v"
per regolare la temperatura impostata. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocita

-_—
di ventilazione. Premere il pulsante 71/ 3 per regolare 'angolo di uscita dell’aria.

® Quando si seleziona la modalita deumidificazione, il climatizzatore funziona a bassa
n & n
velocita in modalitd deumidificazione e la spia ¢ ¢ & accesa sul display (Questo

indicatore non e disponibile per alcuni modelli). In questa modalita la velocita della

ventola non puo essere regolata. Premere il pulsante ’fl\‘ / %l per regolare I'angolo di
uscita dell’aria.
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e Quando si seleziona la modalita ventilazione, il climatizzatore mette in funzione solo la
ventola, senza raffreddamento né riscaldamento. Tutte le spie sono spente. Premere il

|
pulsante "FAN" per regolare la velocita di ventilazione. Premere il pulsante #1™ / A
per regolare I'angolo di uscita dell’aria.
e Quando si seleziona la modalita di riscaldamento, il condizionatore d'aria funzionera in

questa modalita. L'indicatore di riscaldamento I:x sull'unita interna e acceso (questo
indicatore non ¢ disponibile per alcuni modelli). Premere i pulsanti "A" o "¥v" per
regolare la temperatura impostata. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocita di
ventilazione. Premere il pulsante ’ﬁ‘/ 3 per regolare |'angolo di uscita dell’aria.
Nota:

e Per evitare che I'aria fredda entri nella stanza quando il condizionatore d'aria e acceso,
I'operazione iniziera con un ritardo di 1~5 minuti per riscaldare prima lo scambiatore di
calore interno.

e L'intervallo di temperatura che & possibile regolare dal telecomando & 16~30°C (61-
86°F). La velocita di ventilazione che & possibile regolare tramite il telecomando &
Automatica, Bassa, Bassa-Media, Media, Medio-Alta, Alta.

3 Pulsante FAN

Questo pulsante viene utilizzato per impostare la velocita del ventilatore nella
sequenza che va da Auto, w, el . s, «mlill o _amlll. quindi a Auto.

|—>Auto_> - " anll — adll _’aﬂlil _|

«a Bassa velocita -l Bassa-Media velocita il Media velocita

_--. Media-Alta velocita _--Il Alta velocita
Note:

e Durante il funzionamento DRY, la velocita della ventola & bassa.

® Modalita X-FAN: Tenere premuto il pulsante FAN per 2 secondi quando il condizionatore € in
funzione in modalita raffreddamento o deumidificazione. L’icona 080 ” apparira sullo schermo
del telecomando. Il ventilatore dell'unita interna funzionera ancora per alcuni minuti dopo che

il condizionatore d'aria si &€ spento, in modo che l'unita intema si sia asciugata. Dopo

l'accensione, X-FAN OFF & impostato di default. La modalita X-FAN non € disponibile in

modalita AUTO, FAN, HEAT. Facendo uso di questa funzione ci si assicura che sara impedita
la formazione di muffa sull'unita interna del condizionatore.

* Dopo aver impostato la funzione X-FAN: Dopo aver spento l'unita premendo il pulsante
ON/OFF il ventilatore intemo continuera a funzionare per alcuni minuti a bassa velocita.
Durante questa fase,tenere premuto per 2 secondi il pulsante velocita del ventilatore per
fermare direttamente ventilatore interno.

Dopo aver disattivato la funzione X-FAN: Dopo aver spento I'unita premendo il
« pulsante ON/OFF, il sistema si spegnera direttamente.
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Pulsante TURBO
Durante il funzionamento in raffreddamento o in riscaldamento, premere il
pulsante TURBO per ottenere un raffreddamento o un riscaldamento piu veloce

n n
nella stanza. L’icona &% appare sullo schermo del telecomando. Premere di
nuovo questo pulsante per disabilitare questa funzione e conseguentemente

n n
I'icona & scompare. Attivando questa funzione, la velocita di ventilazione sara
elevata.

Pulsante A / v

Premere una volta "A" /"w¥" per aumentare o diminuire la temperatura
impostata di 1°C (°F). Premere e tenere premuto per 2 secondi i pulsanti
"A"o"w" per modificare pil rapidamente la temperatura impostata. Una
volta impostata la temperatura desiderata, rilasciare i tasti. Il display della
temperatura sullo schermo del condizionatore d'aria cambia di
conseguenza. La temperatura non puo essere regolata in modalita AUTO.
Quando si imposta il TIMER ON, TIMER OFF o CLOCK, premere il pulsante
"A" o"w" perregolare I'ora. (Vedere i pulsanti CLOCK, TIMER ON, TIMER
OFF).

==
Pulsante 71~

Premere questo pulsante per selezionare |'angolo di oscillazione sinistro e destro
(swing orizzontale). L'angolo di uscita dell’aria puo essere selezionato in modo
circolare come indicato di seguito:

] i

q-| et F
- |

. N .
Nessuna visualizzazione. e

(il deflettore orizzontale si

arresta nella posizione
corrente)
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Nota:

eTenendo premuto questo pulsante per piu di 2 secondi, i deflettori interni oscilleranno da
sinistra a destra. Rilasciando il pulsante, i deflettori interni smetteranno di oscillare e verra
mantenuta la posizione corrente immediatamente.

eQuando i deflettori interni sono fermi, premendo il pulsante #1™ i deflettori inizieranno ad

-
oscillare. Premendo nuovamente il pulsante #1™ dopo 2 secondi, i deflettori si fermeranno.
Se invece questo pulsante viene premuto entro 2 secondi, I'inclinazione dell’uscita dell’aria
variera in base alla figura sopra.

7 Pulsante%|
Premere questo pulsante per selezionare I'angolo di oscillazione alto e basso
(swing verticale) dell’'uscita dell’aria. L'angolo di uscita dell’aria pud essere
selezionato in modo circolare come indicato di seguito:
P e I B I
' A J
Nessuna visualizzazions, ] "7-7'1 -— 7;"7 ,l —

(il deflettore verticale si  «
arresta nella posizione Stops
cortente) )

e Quando si seleziona %l, il climatizzatore aziona l'oscillazione verticale
automaticamente.
Il deflettore orizzontale si inclina automaticamente verso l'alto e il basso alla
massima angolazione.

n\

. o D D I NN L o
Quando si seleziona , il climatizzatore posiziona il
deflettore in una posizione fissa. Il deflettore orizzontale si arresta in
posizione fissa.

" -~ _ n A . A A 3 A
* Quando si seleziona B fl‘ ’.?l , il climatizzatore aziona l'oscillazione ad
una angolazione fissa. Il deflettore orizzontale eroga |'aria ad una angolazione
fissa.

* Tenere premuto il pulsante A per 2 secondi per impostare l'angolo di
inclinazione desiderato. Una volta ottenuto l'angolo desiderato, rilasciare il
tasto.
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Nota:

* Sualcuni modelli I'impostazione ' Sl b 7/' ' potrebbe non essere disponibile.

* Tenendo premuto questo pulsante per pil di 2 secondi, il deflettore verticale oscillera
in alto ed in basso. Rilasciando il pulsante, il deflettore smettera di oscillare e verra
mantenuta la posizione corrente immediatamente.

* Quando il deflettore verticale & fermo, premendo il pulsante 3 il deflettore iniziera

ad oscillare. Premendo nuovamente il pulsante %l dopo 2 secondi, il deflettore si
fermera. Se invece questo pulsante viene premuto entro 2 secondi, l'inclinazione
dell’uscita dell’aria variera in base alla figura sopra.

8 Pulsante SLEEP

o Premere questo pulsante, & possibile selezionare Sleep 1 (), Sleep 2 (€2 ), Sleep 3 () e
annullare la funzione Sleep in modo circolare dopo aver alimentato lapparecchio, Sleep Cancel &
impostato di defaullt.

e Sleep 1 & la modalita Sleep 1 e funziona nelle modalita Raffreddamento: dopo 1 ora di
funzionamento, la temperatura impostata aumenta di 1°C, dopo 2 ore la temperatura impost
aumenta di 2°C; In modalita Riscaldamento: dopo 1 ora di funzionamento, la temperatura
impostata diminuisce di 1°C, dopo 2 ore la temperatura impostata diminuisce di 2°C, quindi
['unita funzionera a questa temperatura impostata.

e Sleep 2 & la modalita Sleep 2; il condizionatore funziona in base alla selezione di una curva ¢
temperatura preimpostata.

e Sleep 3 impostazione personalizzata della curva di temperatura (impostazione “Fai da te”):
(1) In modalita Sleep 3, premere il tasto "Turbo" a lungo, il telecomando consente 'accesso
alle impostazionipersonali Sleep. Sul telecomando il display dell'ora indica "1hour ", il display
della temperatura " 88 " visualizza la temperatura corrispondete dell'ultima curva sleep
impostata e lampeggia (Il primo dato inserito sara visualizzato in base al valore di impostazio
iniziale della curva definito in fabbrica);

(2) Regolare mediante i pulsanti " A" e "¥" per modificare la temperatura impostata
corrispondente. Quindi premere "Turbo" per confermare;

(3) A questo punto, 1 ora sara aumentata automaticamente nella posizione del timer sul
telecomando, (idem per "2 ore" 0 "3 ore" 0 "8 ore"), il display della temperatura "88" visualizzer
la temperatura corrispondente dell'ultima curva sleep impostata e lampeggera;

(4) Ripetere le procedure ai punti (2)~(3), nelle 8 ore fino a quando & terminata limpostazione
della curva della temperatura. A questo punto il telecomando riprende la visualizzazione
originale; il display della temperatura riprende l'impostazione originale.

e Sleep 3: potrebbe essere richiesta limpostazione della curva dello Sleep in modalita Sleep
da“Faidate”

L'utente pud accettare la curva preimpostata dello Sleep accedendo allo stato di impostazione
dello Sleep personalizzata senza non modificare la temperatura, premere direttamente il
pulsante "Turbo" per confermare.

Nota: nella procedura di preimpostazione o di richiesta sopra descritta, se entro 10 secondi, nc
viene premuto alcun pulsante, limpostazione della curva dello Sleep si interrompera e riprend
automaticamente la visualizzare originale. Nella procedura di preimpostazione o di controllo,
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premendo uno dei pulsanti "ON / OFF", "Mode", "Timer" o "Sleep", I'impostazione della curva c
llo Sleep o lo stato della richiesta si chiuderanno allo stesso modo

9 Pulsante | SENSE
Premere questo pulsante per attivare il secondo sensore di temperatura situato

" "
sul telecomando. L’icona i'- apparira sul display del telecomando. Una volta
che questa funzione ¢ attivata, il condizionatore d'aria ricevera l'indicazione della
temperatura ambiente dal punto in cui si trova il telecomando.

Per disattivare questa funzione, premere di nuovo il tasto| SENSE e I'icona i'-
scomparira.
Quando la funzione | SENSE ¢ attivata, il telecomando deve essere posizionato

nell’area in cui 'unita interna puo ricevere il segnale inviato dal telecomando.

SUGGERIMENTO UTILE

Posizionare il comando vicino all'utente quando s'imposta questa funzione.

Non mettere il comando vicino a oggetti con temperatura elevata o bassa per
evitare di rilevare una temperatura ambiente imprecisa.

Quando la funzione | FEEL & attivata, il telecomando deve essere posizionato
nell'area in cui 'unita interna puo ricevere il segnale inviato dal telecomando.
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10

Pulsanti TIMER ON / TIMER OFF
Pulsante TIMER ON
Il pulsante "TIMER ON" puo impostare |'orario per il timer. Dopo aver premuto

questo pulsante, l'icona "@“ scompare e la parola "ON" lampeggia sul
telecomando. Premere i pulsanti 4 o ¥ per regolare l'impostazione TIMER ON.
Dopo ogni pressione dei pulsanti 4 o v, I'impostazione TIMER ON aumenta o
diminuisce di 1 minuto. Tenendo premuto il tasto 4 o ¥ per almeno 2 secondi, il
tempo cambiera rapidamente fino al raggiungimento del tempo richiesto.
Premere "TIMER ON" per confermare. La parola "ON" smettera di lampeggiare.

icona G}" riprende la visualizzazione.

Cancellazione del TIMER ON: Sotto I'impostazione del TIMER ON, premere TIMER
ON per annullarlo.

Pulsante TIMER OFF

Il pulsante "TIMER OFF" pud impostare |'orario di accensione del timer. Dopo aver

" "

premuto questo pulsante, l'icona scompare e la parola "OFF" sul
telecomando lampeggia. Premere A o V¥ per regolare I'impostazione TIMER OFF.
Dopo ogni pressione dei tasti 4 o Vv, |'impostazione TIMER OFF aumenta o
diminuisce di 1 minuto. Tenendo premuto il tasto 4 o ¥ per almeno 2 secondi, il
tempo cambiera rapidamente fino al raggiungimento del tempo richiesto.
Premere "TIMER OFF" per confermare. La parola "OFF" smettera di lampeggiare.

. "@" . e
I'icona riprende la visualizzazione.

Cancellazione del TIMER OFF: Sotto I'impostazione del TIMER OFF, premere il
pulsante "TIMER OFF" per annullarlo.

Nota:
* In modalita ON e OFF, e possibile impostare TIMER OFF e TIMER ON
simultaneamente.
*  Prima di impostare TIMER ON o TIMER OFF, regolare |'ora dell'orologio.
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12

Pulsante CLOCK

Premere questo pulsante per impostare l'ora dell'orologio. l'icona "@" sul
telecomando lampeggia. Premere il tasto A4 o ¥ entro 5 secondi per impostare
I'ora dell'orologio. Ogni volta che si preme il pulsante A o ¥ per almeno 2 secondi,
il tempo cambia rapidamente. Rilascia questo pulsante quando raggiungi I'orario
richiesto. Premere il tasto "CLOCK" per confermare I'ora. L'icona "@" smette di
lampeggiare.

Nota:
e L'orario dell'orologio adotta il formato 24 ore.
¢ L'intervallo tra due regolazioni non pud superare i 5 secondi altrimenti il
comando esce dalla modalita impostazione dell’orario. Il funzionamento
di TIMER ON/OFF é lo stesso.

Pulsante QUITE
Premere questo pulsante per attivare la modalita silenziosa. Il display mostra

I'icona @ "AUTO". In modalita silenziosa Premere questo pulsante per

disabilitare questa funzione. L’icona e "AUTO" scompaiono.

Nota:

e La funzione Quiet pud essere impostata in tutte le modalita; Sotto la modalita
Quiet,

non € possibile regolare la velocita di ventilazione.

e Quando ¢ selezionata la modalita silenziosa:

In modalita di raffreddamento: la ventola interna funziona alla quarta velocita.

10 minuti piu tardi o quando la temperatura dell’ambiente interno € inferiore a 28°C,
la ventola interna funzionera alla seconda velocita o modalita silenziosa in base al
confronto tra la temperatura ambiente interna e la temperatura impostata.

In modalita riscaldamento: la ventola interna funziona alla terza velocita o in
modalita silenziosa in base al confronto tra temperatura ambiente interna e
temperatura impostata.

In modalita deumidificazione: la ventola interna funziona in modalita silenziosa.

In modalita automatica: la ventola interna funziona in modalita silenziosa
utomatica in base alla modalita di raffreddamento, riscaldamento o ventilazione.

e La funzione Quiet € disponibile solo per alcuni modelli.
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Pulsante WIFI

Premere il pulsante “WiFi” per attivare o disattivare la funzione WiFi.

Quando la funzione WiFi € attivata, I'icona “WiFi” verra visualizzata sul teleco-
mando; In stato di disattivazione del telecomando, premere contemporaneamente i
pulsanti “MODE” e “WiFi” per 1s, il modulo WiFi ripristinera le impostazioni predef-
inite in fabbrica

e Questa funzione ¢ disponibile solo per alcuni modelli.

Pulsante LIGHT

n M~ n
Premere questo pulsante per spegnere il display dell'unita interna. L'icona %
sul telecomando scompare Premere nuovamente questo pulsante per accendere

[ | |

il display. L'icona C e visualizzata.

Pulsante *‘,‘Q

Premere questo pulsante per attivare/disattivare lo ionizzatore quando il
condizionatore d'aria € acceso. Premere questo pulsante una volta per applicare
la modalita di aspirazione dell'aria esterna (non disponibile). Lo schermo del

n "
telecomando visualizza l'icona ﬂ . Premere lo stesso pulsante una seconda
volta per attivare le funzioni Aria esterna e lonizzatore contemporaneamente. Lo

. ) "ﬂ " I|$II
schermo del telecomando mostrera sia I'icona che .
Premere questo pulsante per la terza volta per disattivare le funzioni Aria esterna
e lonizzatore contemporanei. Premere questo tasto per la quarta volta per attivare

" "
solo lo ionizzatore. Lo schermo del telecomando visualizza I'icona * .

Pulsante TEMP

Premendo questo pulsante, & possibile visualizzare sul display dell'unita interna la
temperatura impostata, la temperatura ambiente interna e la temperatura
ambiente esterna (non disponibile). L'impostazione sul telecomando & selezionata
in modo circolare come di seguito:

no display — g

ﬁ |
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" "
* Quando si seleziona ] o non si preme il telecomando, I'unita interna
visualizzera la temperatura impostata.

|
* Quando si seleziona "~ con un telecomando, l'unita interna visualizza la
temperatura ambiente interna.

* Quando si seleziona Q‘L con il telecomando, l'unita interna visualizza la
temperatura ambiente esterna. (funzione non disponibile).
In questo caso la temperatura visualizzata & la temperatura desiderata
impostata.
Nota:
* Quando si accende il condizionatore, la temperatura visualizzata é la
temperatura desiderata impostata. Non c'e visualizzazione sullo
schermo del telecomando.

. !

* (Quando si seleziona /‘—“\[ o C[", la temperatura effettiva viene
visualizzata per 3-5 secondi e quindi passa alla temperatura desiderata
impostata.

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI DELLE COMBINAZIONI DELLE COMBINAZIONI DEI
PULSANTI

FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO (ENERGY-SAVING)

In modalita di raffreddamento, premere contemporaneamente i tasti "TEMP" e "CLOCK"
per attivare la modalita di risparmio energetico. Quando viene avviata questa funzione,
I'indicazione "SE" appare sul display del telecomando ed il condizionatore regola
automaticamente il suo funzionamento per massimizzare il risparmio energetico. Premere
contemporaneamente i tasti "TEMP" e "CLOCK" per disattivare la modalita di risparmio
energetico.
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Nota:

Durante la modalita di risparmio energetico, la velocita di ventilazione € impostata
su AUTO e non puo essere modificata.

Durante la modalita di risparmio energetico, la temperatura desiderata impostata
non puo essere modificata. Se si preme il pulsante "TURBQ", il relativo comando
non sara accettato.

Le funzioni SLEEP e risparmio energetico non possono funzionare
contemporaneamente. Se & stata abilitata la modalita di risparmio energetico
durante il raffreddamento, premere il pulsante SLEEP per annullarla. Se e stata
abilitata la funzione SLEEP durante il raffreddamento, avviare la procedura per
attivare la modalita di risparmio energetico per annullare la funzione SLEEP.

FUNZIONE RISCALDAMENTO 8°C
In modalita riscaldamento, premere contemporaneamente i pulsanti "TEMP" e "CLOCK"
per avviare o disattivare la funzione di riscaldamento 8°C. Quando questa funzione e

avviata, ® e "8°C" saranno visualizzati sul display del telecomando. Il condizionatore
mantiene lo stato di riscaldamento a 8°C. Premere nuovamente i pulsanti "TEMP" e
"CLOCK" contemporaneamente per annullare questa funzione.

Nota:

Quando si opera con la funzione 8°C, la velocita di ventilazione & impostata su
AUTO e non puo essere modificata.

Quando si opera con la funzione 8°C, la temperatura desiderata impostata non pud
essere modificata. Se si preme il pulsante "TURBQ", il relativo comando non sara
accettato.

Le modalita 8°C e Sleep non possono funzionare contemporaneamente. Se ¢ stata
attivata la funzione 8°C durante la modalita di riscaldamento, premere il pulsante
SLEEP per annullarla. Se & stato abilitato la funzione SLEEP in modalita
Riscaldamento, avviare la procedura per attivare la funzione 8°C per annullare la
funzione SLEEP.

Quando il display della temperatura € impostato su Fahrenheit, sul telecomando
verranno visualizzati 46°F.
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FUNZIONE LOCK
Premere "A" e "¥" contemporaneamente per attivare o disattivare la funzione di blocco

del telecomando. Quando la funzione di blocco € attiva, l'icona © viene visualizzata sul

B

telecomando. Se si utilizza il telecomando, l'icona ™ lampeggia tre volte senza inviare il

segnale all'unita.

FUNZIONE DI COMMUTAZIONE DELLA VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA
In modalita OFF, premere i tasti"v" e "MODE" contemporaneamente per passare da una
visualizzazione della temperatura in °C a una in °F.

GUIDA ALLE OPERAZIONI DI BASE

1 Dopo aver inserito |'alimentazione, premere il pulsante "ON/OFF" o il telecomando
per accendere il condizionatore d'aria. Premerlo di nuovo per spegnerlo.
2 Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalita desiderata: AUTO,

Raffreddamento (COOL), Deumidificazione (DRY), Ventilazione (FAN),
Riscaldamento (HEAT).

3 Premere il tasto "A" o "V¥" per impostare la temperatura desiderata. La
temperatura non puo essere regolata in modalita automatica.

4 Premere il tasto "FAN" per impostare la velocita di ventilazione desiderata:
automatica, bassa velocita, bassa velocita media, media velocita, velocita medio-
alta, alta velocita.

5 Premere il pulsante 3 per selezionare I'angolo di uscita dell’aria.
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FUNZIONE AUTO PULIZIA (SELF CLEAN)

Con l'unita spenta, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti <MODE» e «FAN» per 5

secondi per attivare o disattivare la funzione SELF CLEAN. Quando la funzione SELF CLEAN

e attivata, 'interno visualizza «CL». Durante il processo di pulizia automatica dell’evaporatore,

I'unita eseguira il raffreddamento rapido o il riscaldamento rapido. Potrebbe esserci un po’ di

rumore, che ¢ il suono del liquido che scorre o dell’espansione termica o del restringimento a

freddo. Il condizionatore pud emettere aria fredda o calda, il che &€ un fenomeno normale. Durante

il processo di pulizia, assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per evitare di compromettere

il comfort.

Nota:

+ La funzione SELF CLEAN pu0 funzionare solo a temperatura ambiente normale. Se la
stanza € polverosa, pulisci I'unita una volta al mese. In caso contrario, puliscila una volta
ogni tre mesi.

Dopo aver attivato la funzione di pulizia automatica, € possibile lasciare la stanza. Al termine

della pulizia automatica, il condizionatore entrera automaticamente in standby.
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SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO

1.

NOTA:

Premere la parte posteriore del telecomando trasmittente beiterio

o ' " % " |segnale |
contraddistinta dal simbolo = ofén e farla scorrere
"
Sostituire con due nuove batterie asciutte da 7 # moz'one
(AAA da 1,5 V) e assicurarsi che i poli "+" e "-" siano )
posizionati correttamente. coperchio vano batterie
Riposizionare il coperchio nella posizione originale.

verso il basso per rimuovere il coperchio della
batteria.

Durante il funzionamento del condizionatore d'aria, assicurarsi che il trasmettitore
del telecomando possa inviare il segnale al ricevitore dell'unita interna.

La distanza tra il trasmettitore del telecomando ed il ricevitore dell'unita interna non
deve superare gli 8 metri e non devono esserci ostacoli tra di loro.

Potrebbero verificarsi interferenze nel segnale se nella stanza sono presenti
lampade fluorescenti o telefoni cordless. Il telecomando deve essere vicino all'unita
interna mentre il condizionatore d'aria € in funzione.

Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo quando necessario.

Quando non si utilizza il condizionatore per un lungo periodo, rimuovere le batterie
dal telecomando.

Se gli indicatori sul display del telecomando sono sfocati, sostituire le batterie.
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Funzionamento d’emergenza

In caso di smarrimento o rottura del comando, per accendere o spegnere il climatizzatore
utilizzare il tasto d’emergenza posto sotto il pannello frontale dell’'unita interna.

In tal caso, all’accensione sara impostato la modalita di funzionamento automatica.

pannellino

tasto ausiliario

Pulizia e cura

Nota:

Spegnere il climatizzatore e scollegare I'alimentazione prima effettuare qualsiasi operazione
di pulizia e manutenzione.

Pulizia della superficie dell'unita interna
Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie esterna del climatizzatore.
Non usare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di
talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell'involucro.
Per togliere eventuali macchie, usare acqua tiepida con poco detergente neutro.
Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo: questo potrebbe danneggiare i componenti
interni o provocare un corto circuito.

Nota: Non rimuovere il pannello nell'effettuare la pulizia.

Pulizia dei filtri
Aprire il pannello Rimuovere i filtri
Sollevare il pannello frontale dell'unita interna, Rimuovere i filtri sollevando uno degli
come mostra la figura. angoli in basso e tirandoli verso il basso,

come mostra la figura.

Pulire i filtri Installare di nuovo i filtri
« Pulire i filtri con un aspirapolvere. Reinserire i filtri nelle loro sedi e
+ Se sono molto sporchi, utilizzare acqua (sotto chiudere bene il pannello frontale.

i 45°C) e lasciarlo asciugare in un luogo fresco
ed ombreggiato.

Nota:
o | filtri devono essere pulito ogni tre mesi o con maggiore frequenza, se I'ambiente &€ molto
polveroso.
ATTENZIONE!

Dopo la rimozione dei filtri, evitare il contatto con lo scambiatore alettato (pericolo di
abrasioni o tagli).
e Non usare asciugacapelli per asciugare i filtrl per evitare deformazioni.
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Controlli prima dell’utilizzo
1. Verificare che mandata e presa aria siano libere da ostruzioni.
2. Verificare che l'interruttore di corrente, la spina e la presa siano in buone condizioni.
3. Controllare che i filtri siano puliti.
4. Controllare che la staffa di supporto dell'unita esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal
caso, contattare il centro assistenza.
5. Verificare che le tubazioni non siano danneggiate.

Controlli dopo il periodo di utilizzo
1. Scollegare I'alimentazione elettrica.
2. Pulire ifiltri e il pannello dell'unita interna.
3. Controllare che la staffa di supporto dell'unita esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal
caso, contattare il centro assistenza.

Possibili anomalie di funzionamento e soluzione

ATTENZIONE

Non tentare di riparare da soli I'unita. Un intervento non corretto pud causare scosse elettriche o
incendi, per cui si prega di contattare il servizio di Assistenza Tecnica di zona dopo avere tolto
I'alimentazione elettrica all'unita.
Prima di contattare il Servizio di Assistenza tecnica, eseguire i seguenti controlli:

Anomalia

Verifica

Soluzione

L'unita interna

Esiste un'interferenza notevole
(o un problema sull'alimentazione)?

Estrarre la spina. Reinserire la spina
dopo circa 3 minuti, poi riaccendere
I'unita.

Il comando infrarosso si trova entro la
distanza di ricezione segnale?
Sono presenti ostacoli?

La distanza massima di ricezione
segnale & di 8 m.: oltre non funziona.
Rimuovere gli ostacoli.

emissione d'aria
dall'unita interna

interna ha raggiunto la temperatura
impostata?

non riceve il - < - - ——
Il comando infrarosso & puntato verso il Puntare il comando verso il ricevitore
segnale dal it R
R ricevitore? sull'unita interna.
comando o il — ‘ - :
comando non La sensibilita del comando & bassa? Controllare le batterie. Se la carica delle
sembra Immagini sfocate o assenti? batterie & troppo bassa, sostituirle.
funzionare Non compaiono immagini quando si Controllare se il comando infrarosso
aziona il comando infrarosso? édanneggiato. In tal caso, sostituirlo.
Lampada fluorescente nella stanza? Posizionare il comando infrarosso
accanto all'unita interna
Spegnere la lampada fluorescente e
riprovare
Uscita o ingresso aria dell'unita interna Rimuovere le ostruzioni.
ostruito?
Nessuna In modalita riscaldamento, la temperatura (Una volta raggiunta la temperatura

impostata, I'unita interna smette di
emettere aria.

La modalita riscaldamento & stata appena
attivata?

Per evitare 'immissione di aria fredda,
I'uscita dell'aria avviene con un ritardo di
alcuni minuti (fenomeno normale).

Il climatizzatore
non funziona

Manca l'alimentazione elettrica?

Aspettare che torni I'alimentazione
elettrica.

E scattato I'interruttore di corrente o si &
bruciato il fusibile?

Chiedere a un professionista di sostituire
I'interruttore di corrente o il fusibile.

Il cablaggio é difettoso?

Chiedere a un professionista di
sostituirlo.

L'unita si e riavviata immediatamente dopo
l'arresto?

Aspettare 3 minuti e poi riaccendere
I'unita.

L'impostazione della funzione del
comando é corretta?

Reimpostare la funzione.
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Anomalia

Verifica

Soluzione

Dall'uscita
dell'aria dell'unita
interna fuoriesce
una
nebbiolina

Temperatura interna e umidita alte?

L'aria interna si raffredda rapidamente.
Attendere che la temperatura interna e
I'umidita scendano, provocando la
scomparsa della nebbiolina.

Non é possibile
regolare la
temperatura
impostata

L'unita funziona in modalita automatica?

In modalita automatica non € possibile
regolare la temperatura. Modificare la
modalita di funzionamento, se si vuole
regolare la temperatura.

La temperatura richiesta supera l'intervallo
di temperatura impostabile?

Intervallo di temperatura impostabile:
16°C ~30°C.

Non é possibile
ottenere un buon
riscaldamento /
raffreddamento.

Verificare se l'alimentazione elettrica & troppo bassa?

Attendere che la tensione torni normale.

Filtro sporco?

Pulire il filtro.

La temperatura impostata rientra
nell'intervallo corretto?

Regolare la temperatura nell'intervallo
corretto.

Porte e finestre sono aperte?

Chiudere porte e finestre.

Vengono emessi
odori

Sono presenti fonti di odori
(ad es. mobili, sigarette, ecc.)?

Eliminare la fonte degli odori.
Pulire il filtro.

Il climatizzatore si
accende
improvvisamente

Sono presenti interferenze (ad es.
dispositivi wireless, ecc.)?

Scollegare I'alimentazione, poi
ripristinarla. Accendere nuovamente
l'unita.

L'unita esterna
produce vapore

La modalita riscaldamento & attiva?

Durante lo sbrinamento in modalita
riscaldamento, la produzione di vapore &
un fenomeno normale.

Rumore di acqua
che scorre

Il climatizzatore € stato appena acceso o
spento?

Il rumore é prodotto dal refrigerante che
scorre all'interno dell'unita (fenomeno
normale).

Rumori simili a
scricchiolii /
scoppiettii

Il climatizzatore € stato appena acceso o
spento?

E il rumore dell'attrito provocato
dall'espansione e/o dalla contrazione del
pannello o di altre parti a causa dei
cambiamenti di temperatura.
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Analisi delle anomalie di funzionamento

Codice di errore

In caso di malfunzionamento, il led della temperatura sull'unita interna lampeggia per mostrare il
corrispondente codice d'errore. Fare riferimento alla lista seguente per identificare il codice
d'errore.

; Lo schema vale solo come esempio: fare
L% B O & DIsplay  rarimento al prodotto che si & acquistato per |
| interno riferimento al prodotto che si & acquistato per la
‘ spia e la posizione reali.
Codice d'errore
Codice di errorel Ricerca guasti
E5 Puo essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
E8 Puo essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
us Pud essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
H6 Puo essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
C5 Rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
F1 Rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
F2 Rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
Puo essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
H3 In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
E1 Puo essere eliminato spegnendo e riavviando l'unita.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.
Puo essere eliminato spegnendo e riavviando 'unita.
E6 In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per I'assistenza.

Nota: In caso di altri codici d'errore, rivolgersi a un tecnico qualificato per I'assistenza.

Avvertenza
Quando si veri?ca uno dei problemi seguenti, spegnere il climatizzatore. e scollegare immediatamente
I'alimentazione. Quindi contattare il Servizio di Assistenza tecnica di zona.
e |l cavo di alimentazione & surriscaldato o danneggiato.
C’& un rumore anomalo durante il funzionamento.
L'interruttore salva vita scatta spesso.
Dal climatizzatore fuoriesce odore di bruciato.
Ci sono perdite dall'unita interna.
Non cercare di riparare o reinstallare il climatizzatore da soli.
Se il climatizzatore funziona in condizioni anomale, possono verificarsi malfunzionamenti
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Istruzioni di installazione
Schema di installazione e spazi tecnici minimi

Distanza dal so

Dis

Distanza dal pavimento

all'ostruzione

Tubo di scarico

COTTTTTTTT T T T T TR

Almeno 50 ¢

*  Distanza
dall’ostruzione
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AVVISI PER L’INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che I'alimentazione
elettrica sia disinserita.

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di
protezione individuale.

ATTENZIONE: L'apparecchio deve essere installato conformemente alle regole
impiantistiche nazionali.

ATTENZIONE: i collegamenti elettrici e I'installazione devono essere eseguiti solo da
personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare
gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalita.

ATTENZIONE: Installare un dispositivo di protezione, ( interruttore generale) che consenta
di interrompere completamente I'alimentazione elettrica dall'apparecchio.

Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle
apparecchiature. Si lascia comunque all’esperienza dell’installatore il perfezionamento di
tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.

Non installare I'unita in locali in cui sono presenti gas infiammabili oppure sostanze acide
od alcaline che possano danneggiare irrimediabilmente gli scambiatori di calore in rame-
alluminio o i componenti interni in plastica.

Non installare P'unita in officine o cucine, dove i vapori d’olio miscelati all’aria trattata
possono depositarsi sulle batterie di scambio, riducendone le prestazioni, o sulle parti
interne dell’unita danneggiando i componenti in plastica.

Scelta del luogo di installazione

Requisiti essenziali Unita interna
Non installare I'unita nei luoghi seguenti | 1. Non dovrebbero essere presenti ostacoli vicino
potrebbe causare malfunzionamenti. al punto d'ingresso e di uscita dell'aria.
Luoghi con forti fonti di calore, vapori, gas | 2. Scegliere un luogo in cui 'acqua di condensa
infammabili o esplosivi. possa disperdersi facilmente, senza infastidire
1. Luoghi con dispositivi ad alta frequenza (ad altre persone.
es. saldatrici, apparecchiature mediche). 3. Scegliere un luogo comodo per collegare l'unita
2. Luoghi vicini a zone costiere. esterna vicino alla presa di corrente.
3. Luoghi con oli o fumi nell'aria. 4. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei
4. Luoghi con gas solforato. bambini.
5. Altri luoghi che presentano condizioni | 5. Il luogo deve poter sostenere il peso dell'unita
particolari. interna, senza incrementare rumori e vibrazioni.
6. L'unita deve essere installata alla distanza di 2,5
Non utilizzare I'unita nelle immediate vicinanze m dal pavimento.
di lavanderie, bagni, docce o piscine. 7. Non installare I'unita interna proprio sopra
I'apparecchio elettrico.
8. Cercare di mantenere una certa distanza dalle
lampade fluorescenti.

Unita esterna \

1. Scegliere una posizione in cui il rumore e il deflusso dell'aria emessa dall'unita esterna non
infastidiscano i vicini di casa.

2. Il luogo deve essere ben ventilato e asciutto; I'unita esterna non deve essere esposta direttamente alla
luce del sole o a vento forte.

3. Il'luogo deve essere in grado di sostenere il peso dell'unita esterna.

4. Verificare che l'installazione sia conforme ai requisiti dello schema dimensionale relativo
all'installazione.

5. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei bambini e lontana da animali o piante. Se cid non fosse
possibile, montare una recinzione di sicurezza.
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Requisiti per i collegamenti elettrici
Precauzioni di sicurezza

1. E necessario rispettare le norme di sicurezza elettrica nel procedere all'installazione
dell'unita.

2. In conformita con le disposizioni di sicurezza locali, utilizzare un circuito di alimentazione e
un interruttore di corrente che siano a norma.

3. Assicurarsi che l'alimentazione corrisponda ai requisiti del climatizzatore.
Un'alimentazione instabile o un cablaggio non corretto possono causare malfunzionamenti.
Installare cavi di alimentazione adatti prima di mettere in funzione il climatizzatore.

4. Collegare correttamente i fili di fase, e neutro all'interruttore nel quadro elettrico.

Prevedere il collegamento a terra dell'unita.

5. Assicurarsi di interrompere I'alimentazione elettrica prima di procedere a qualsiasi lavoro

relativo al circuito elettrico e alla sicurezza.
Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia facilmente raggiungibile.

6. Non collegare I'alimentazione prima di terminare l'installazione.

7. Non utilizzare I'apparecchio in presenza di cavo danneggiato.

Se il filo dell'alimentazione & danneggiato, dovra essere sostituito dal produttore,
dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.

8. Poiché la temperatura del circuito refrigerante & elevata, tenere il cavo di interconnessione
lontano dal tubo di rame.

9. L'apparecchio va installato conformemente alle disposizioni nazionali sul cablaggio.

10. L'installazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme solo da personale abilitato.

Messa a terra

1. Il climatizzatore appartiene agli elettrodomestici di classe I.
La messa a terra deve esserecorrettamente realizzata con |'apposito dispositivo da un
professionista. Controllare che I'apparecchio sia sempre collegato a terra in modo efficace,
altrimenti si possono verificare scosse elettriche.

2. Il filo giallo-verde del climatizzatore & il filo di messa a terra che non puo essere utilizzato
per altri scopi.

3. La resistenza di terra deve essere conforme alle norme nazionali di sicurezza elettrica.

4. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'interruttore elettrico sia accessibile

5. Un sezionatore onnipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm in ciascun polo
deve essere collegato nel cablaggio fisso.

6. Inserire un interruttore di corrente con sufficiente potenza e osservare la seguente tabella.
L'interruttore ad aria deve includere una funzione magnetica e termica per proteggere da
cortocircuiti e sovraccarichi. (Attenzione: non usare solo il fusibile per proteggere il circuito)

climatizzatore Potenza interruttore di
d'aria corrente
18 K 16A
24K 25A

Installazione dell’unita interna

Scegliere la posizione dove installare I'unita in funzione della pianta della stanza, delle eventuali
limitazioni architettoniche e delle esigenze del cliente, controllare che nella posizione prescelta

sia possibile accedere all'unita per le operazioni di manutenzione e pulizia dei Ailtri.

Per l'installazione utilizzare la piastra di fissaggio come dima in modo da individuare I'esatta posizione
per i tasselli ad espansione e per il foro di passaggio attraverso la parete.

L’involucro in plastica é provvisto di pretranciati che, se necessario, possono essere rimossi

per consentire il passaggio delle linee frigorifere e dei cavi.

Durante il funzionamento in raffrescamento o in deumidificazione I'umidita dell’aria condensa sulla batteria
dell’'unita interna, si raccoglie nella bacinella e viene scaricata attraverso I'apposito tubo in gomma.
Il tubo va raccordato ad una tubazione di adeguata pendenza senza formazione di anse, non eseguire
sifoni e non immergere in acqua.
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Fase due: installare la piastra di montaggio a parete

1. Appendere la piastra di montaggio sulla parete, sistemarla in posizione orizzontale con la livella
e segnare i fori di fissaggio a vite sulla parete stessa.

2. Praticare i fori di fissaggio a vite sulla parete con il trapano a percussione (la punta del trapano
deve corrispondere al tassello a espansione in plastica), poi inserire i tasselli nei fori.

3. Fissare la piastra sulla parete con viti autofilettanti (ST4.2X25TA), poi verificare se & stato
installato saldamente, tirando la staffa stessa. Se il tassello a espansione in plastica & allentato,
praticare con il trapano un altro foro di fissaggio nelle vicinanze.

Fase tre:praticare il foro per le tubazioni
Scegliere la posizione del foro tubazioni secondo la direzione del tubo di uscita. La posizione del
foro tubazioni deve essere leggermente piu bassa rispetto al telaio a parete, come sotto indicato.

Segno alla mety

Parete
Distanz s
dalla Paret% ot
istanza
Biperio \ Gala
a150 m - parete
=N\ superiore
55 W a150 mm
¢70mm Destra

(Foro tubazioni posteriore) / Livella
Per un po' di modelli

g5
(Foro tubazioni posteriorefnm

Praticare il foro tubazioni di diametro ® 55 or @ 70 nella posizione d'uscita appositamente scelta. Per un
drenaggio corretto, il foro tubazioni sulla parete deve essere leggermente inclinato verso il basso
sul lato esterno, con pendenza di 5-10°.

Foro Hiodelo Interno ——— Esterno
tubazioni
055 Capacita refrigerante < 6000W
070 Capacita refrigerante < 6000W s
\ ®55

5-10° { ﬁ:ﬂo/
Nota:
* Impedire I'entrata di polvere e prendere le L

J

misure di sicurezza necessarie nel praticare il
foro.

« | tasselli ad espansione in plastica non sono
forniti in dotazione, ma vanno acquistati sul
posto.
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Fase quattro: tubo di uscita Quando si sceglie la direzione di uscita
Il tubo pud essere fatto uscire in diverse  (sinistra o destra), praticare in basso il foro
direzioni: destra, posteriore destra, sinistra o  corrispondente.

posteriore sinistra.

sinistra destra

| foroda |
praticare

Fase cinque: collegare il tubo dell'unita L7
T - — {!@({({3
A

Posizionare il giunto del tubo nella svasatura

corrispondente. giunto tubo dado raccordo tubo
Preserrare il dado del raccordo manualmente.

Regolare la forza della coppia facendo riferimento alla tabella seguente. Posizionare la chiave
fissa sul giunto del tubo e la chiave dinamometrica sul dado del raccordo.Serrare il dado con la
chiave.

‘ :hfI:r\::ietta Di:rsnaegt(r)on;ilaedo Coppia di serraggio (Nm)
dado raccordo Do 15~20
chiave b q)g’52 30~40
. ! ubo
dmamometrlpaﬂ G —=—" D12 45~55
— P16 60~65
tubo interno
4. Avvolgere il tubo interno e il giunto del tubo
di collegamento con l'isolante, poi con il nastro. \

tubo isolante

Fase sei: installare il tubo di scarico
della condensa

1.Collegare il tubo di scarico al tubo
d'uscita dell'unita interna.

2.Avvolgere il giunto con il wbo d ,ttubo di scarico
nastro. ubo auscita

tubo di scarico

T

pd
nastro
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Nota:

* Aggiungere il tubo isolante al tubo di scarico interno

per evitare formazione di condensa.

« | tasselli ad espansione in plastica non sono forniti in

dotazione.

Fase sette: collegare il cavo elettrico dell'unita interna

1. Aprire il pannello, rimuovere la vite di pannello
fissaggio del pannellino di copertura della

morsettiera elettrica.

vite

2. Inserire il cavo di collegamento tra l'unita
interna ed esterna nel foro posteriore
corrispondente alla morsettiera. Poi estrarlo dal
lato anteriore.

alimentazione

3. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera a seconda del

colore; serrare la vite e fissare il cavo di alimentazione con la clip.

18 24K

le 2|3 |

blu  [nero [marro:
ne

giallo-verde

Collegamento unita esterna

4. Riposizionare il coperchio della morsettiera e serrare la vite.
5. Chiudere il pannello.
Nota:

« Tutti i cablaggi devono essere collegati come indicato sullo schema elettrico dell’'unita.
Tutti i cavi delle unita interna ed esterna devono essere collegati da un professionista.
* Se la lunghezza del cavo di alimentazione non ¢ sufficiente, contattare il fornitore per averne

uno nuovo. Non fare da soli le prolunghe.

« Per il climatizzatore dotato di spina, questa deve trovarsi in una posizione raggiungibile, una

volta finita l'installazione.

« Per il climatizzatore senza spina, dotare la linea di un interruttore di corrente. L'interruttore di
corrente deve essere unipolare, con una distanza tra i contatti superiore a 3 mm.

Fase otto: fasciare il tubo tubo di collegamento

1. Fasciare il tubo di collegamento, il cavo di
alimentazione e il tubo di scarico con la
fascetta.

unita
interna

7
/ tubo del
" liquido
/ tubo di
scarico

fascetta,
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tubo di scarico
fascetta

cavo di alimentazione interno

3.Praticare una fasciatura uniforme.
4.1l tubo del liquido e il tubo del gas vanno
fasciati separatamente alla fine.



2. Destinare un tratto del tubo di scarico e del
cavo di alimentazione all'installazione, nel
procedere alla fasciatura. Arrivati a un certo
punto dell'operazione di fasciatura, separare il
cavo interno e poi il tubo di scarico.

Fase nove: appendere l'unita interna

Nota:

Il cavo di alimentazione e il cavo di comando
non devono essere avvolti o arrotolati.

Il tubo di scarico va fasciato nella parte inferiore.

1.Inserire i tubi, una volta fasciati, nel tubo a parete e farli passare attraverso il foro nella parete.
2.Appendere l'unita interna alla piastra di montaggio a parete.
3.Riempire lo spazio tra i tubi e il foro nella parete con sigillante.

4.Fissare il tubo a parete.

5. Controllare che I'unita interna sia installata saldamente e sia ben accostata alla parete.

|nterno esterno
tubo a gomma di
parete S|g|”atura
\\§ J
Nota:

gancio superiore

gancio inferiore del telaio
di montaggio a parete

» Non piegare eccessivamente il tubo di scarico per evitare ostruzioni.

Installazione unita esterna

Fase uno: fissare il supporto dell'unita esterna
1.Scegliere la collocazione dell'impianto in base alla struttura della casa.
2.Fissare il supporto dell'unita esterna nella posizione scelta mediante viti ad espansione.

Nota:

» Adottare misure di protezione sufficienti nel
procedere all'installazione dell'unita esterna.

» Assicurarsi che il supporto possa sostenere
almeno quattro volte il peso dell'unita.

 L'unita esterna deve essere collocata almeno
3 cm sopra il pavimento per poter installare il
giunto di scarico.

» Per l'unita con capacita refrigerante pari a
2300W~ 5000W, sono necessarie 6 viti ad
espansione; per l'unita con capacita
refrigerante pari a 6000W ~ 8000W sono
necessarie 8 viti ad espansione; per l'unita con
capacita refrigerante pari a 10000W ~ 16000W,
sono necessarie 10 viti ad espansione.

Fase due: installare il giunto di scarico
1.Collegare il giunto di scarico esterno nel foro
sullo chassis, come mostra la foto qui sotto.
2.Collegare il tubo flessibile di scarico nel foro
di scarico.

almeno 3 cm sopra il pavimento

Fase tre: fissare l'unita esterna
1.Posizionare I'unita esterna sul supporto.
2.Fissare i fori dei piedini dell'unita esterna con
bulloni.
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fori piedini

" . - + -

forq di_, “chassis

scarico . ]

) . giunto di - -

tubo di S@I%2  scarico esterno
fori piedini

Fase quattro: collegare i tubi interni ed esterni
1. Rimuovere la vite sullimpugnatura destra 3. Preserrare il dado del raccordo

dell'unita esterna e togliere I'impugnatura. manualmente.

iy ‘
it
|J|V|||||||||\|\|\HIHI}

g

impugnatura

2. Togliere il cappuccio a vite della valvola e 4. Serrare il dado di raccordo con la chiave
posizionare il giunto del tubo nella svasatura del dinamometrica, facendo riferimento alla tabella

tubo. sottostante.
’ /’/ tubo del liquido  |Diametro dado|Coppia di serraggio
= ) esagonale (Nm)
valvola__| fefj | - tubo delgas  [@g 15~20
del liquido| | 7

P9 52 30~40

d12 40~55

valvola del gas [OIT 60~65

I (O 70~75

Fase cinque: collegare il cavo elettrico esterno
1. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione e il cavo di controllo segnale
al terminale di cablaggio in base al colore. Fissarli con le viti.

( 18K: A
24K:
N(1) 2 | 3
N(1)| 2 [L(3) ) ©
I — N L@
giloverde galover L giloverde o
blu | nero [marron [blu (Wearré? marron (nero) | L
] blu |
N L @ blu | nero | marron| galo-verde
Collegamento unita estermna ;}
Collegamento unita esterna
J

2. Fissare il cavo di alimentazione e il cavo di comando segnale con I'apposita clip
Nota: « Una volta serrata la vite, tirare leggermente il cavo di alimentazione per verificare se e saldo.

« Non tagliare in nessun caso il cavo di alimentazione per prolungare o abbreviare la distanza.
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Fase sei: sistemare i tubi

1.1 tubi vanno collocati lungo la parete, piegati
quanto basta e possibilmente nascosti.
Semidiametro minimo di piegatura del tubo: 10
cm.

2.Se l'unita esterna € piu alta rispetto al foro
nella parete, & consigliabile creare nel tubo una
curva a U prima di collocarlo nel locale per
impedire l'entrata della pioggia nel locale
stesso.

Nota:

» L'altezza del tubo di scarico attraverso la
parete non deve essere superiore a quella
del foro del tubo d'uscita dell'unita interna.

Il tubo di scarico
non deve salire

(T
it

e
il I\I}II\IHHHIH\
i

parete

! QO
AW
2N

curvaa U

T

P

tubo di scarico

* Inclinare leggermente il tubo di scarico verso il
basso. Il tubo di scarico non deve essere
sollevato, ondeggiante, ecc.

curvato,

verso l'alto
T
: i
x Il tubo di scarico non deve ondeggiare
* L'uscita dellacqua non deve essere
posizionata in acqua, affinché lo scarico sia |—————
uniforme.

L'uscita dell'acqua
non deve essere
posizionata in acqua

Pompa del vuoto

Uso della pompa del vuoto

- Rimuovere i cappucci della valvola del liquido
e della valvola del gas, oltre al dado
dell'apertura della carica refrigerante.
Collegare il tubo di carico del piezometro
all'apertura di carica refrigerante della valvola
del gas; quindi collegare l'altro tubo di carico
alla pompa a vuoto.

Aprire il piezometro completamente e farlo
funzionare per 30-45 min. per verificare se

la pressione del piezometro rimane a -0,1 MPa.

Chiudere la pompa a vuoto e mantenere
questa condizione per 1-2 min per verificare
se la pressione del piezometro rimane -0,1
MPa.Se la pressione diminuisce, potrebbero
essere presenti perdite.

del gas con la chiave esagonale interna.

Il tubo di scarico
non deve
S ondeggiare

Il tubo di uscita
dell'acqua non
deve essere
ondeggiante

valvola del liquido piezometro

valvola del gas

apertura carica
refrigerante

dado apertura
carica refrigerante ®)|

pompa a vuoto

chiave esagonale
interna

E@h@hﬁere

aprire

Rimuovere il piezometro, aprire completamente lo spillo della valvola del liquido e della valvola

Serrare i cappucci a vite delle valvole e dell'apertura della carica refrigerante.
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Controlli dopo l'installazione

Verifiche

Possibile malfunzionamento

L'unita e stata installata saldamente?

L'unita potrebbe cadere, spostarsi o risultare rumorosa.

L'isolamento termico delle tubazioni e sufficiente?

Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.

La condensa viene drenata bene?

Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.

La tensione di alimentazione corrisponde alla tensione
indicata sulla targa dati?

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.

Il cablaggio elettrico e le tubazioni sono stati installati
correttamente?

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.

L'unita e collegata a terra in modo sicuro?

Rischio di scosse elettriche.

Il cavo di alimentazione corrisponde alle specifiche?

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.

Sono presenti ostruzioni nei punti di ingresso e di uscita
dell'aria?

La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe
essere insufficiente.

Polvere e altre particelle prodotte durante l'installazione
sono state rimosse?

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.

La valvola del gas e la valvola del liquido del tubo di
collegamento sono completamente aperte?

La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe
essere insufficiente.
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PROVA DI FUNZIONAMENTO

2. Metodo di prova

Collegare I'alimentazione e premere il tasto ON/OFF sul telecomando per avviare I'operazione.
Premere il tasto MODE per selezionare la modalita AUTO, COOL, DRY, FAN e HEAT e verificare
se il climatizzatore funziona normalmente.

Se la temperatura ambiente € inferiore a 16°C, il climatizzatore non puo avviare il raffreddamento.

Configurazione del tubo di collegamento

1. Lunghezza standard tubo di collegamento: 5 m.

2. Lunghezza minima tubo di collegamento: 3 m.

3. Lunghezza massima tubo di collegamento e massimo dislivello:

Lunghezza Disli
. : islivello
Capacita massima tubo )
h massimo
di collegamento
9000Btu/h 10 10
12000Btu/h 15 10
18000 -
24000Btu/h 20 10

Attenzione! Annotare la carica aggiuntiva sull’apposita targhetta apposta sull’'unita esterna.

4. Carica aggiuntiva di olio e refrigerante
X Se la lunghezza del tubo di collegamento viene aumentata di 10 m rispetto alla lunghezza
standard, aggiungere 5 ml di olio refrigerante per ogni 5 m di tubo aggiunti.
X Metodo per calcolare la quantita di carica refrigerante supplementare (tubo liquido):
quantita di carica refrigerante supplementare = lunghezza aggiuntiva di tubo liquido x
quantita aggiuntiva di carica refrigerante per metro.

Configurazione del tubo di collegamento

Diametro tubo di collegamento Aggiunta di refrigerante
Tubo liquido (mm) Tubo gas (mm) (g/m)
®e P9520 P12 20

Procedura per 'allungamento delle tubazioni

Nota:

Una procedura di allungamento delle tubazioni non corretta & la causa principale delle perdite di
refrigerante. Procedere come di seguito illustrato:

1. Tagliare il tubo 5. Allargare I'apertura

 Verificare la lunghezza del tubo sulla base Allargare I'apertura servendosi di un allargatubi.
della distanza tra unita interna e unita esterna.

» Tagliare il tubo necessario servendosi di un

tagliatubi.
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Disposizioni di sicurezza per refrigeranti inflammabili.

Requisiti e qualifiche per gli installatori e manutentori.

e Tutte le persone che operano su apparecchiature di refrigerazione devono essere in
possesso della certificazione e la qualifica per operare sui sistemi contenenti refrigeranti.
Se c’é bisogno di un altro tecnico per la manutenzione o la riparazione dell’apparecchio,
questi deve operare sotto la sorveglianza di una persona con i requisiti per intervenire su
sistemi che utilizzano refrigeranti infiammabili.

e | ’apparecchiatura pud essere riparata solo con le istruzioni fornite dal costruttore.

Note di installazione

¢ Non € consentito I'uso del condizionatore in ambienti dove vi siano fonti di calore come
fuochi, caldaie a carbone, o riscaldamento elettrico.

¢ Non & consentito praticare fori o bruciare il tubo di collegamento.

e |l condizionatore deve essere installato in un ambiente che deve essere piu grande della
superficie minima consentita. La superficie minima stanza € mostrata nella tabella a.

e La prova di tenuta & d'obbligo dopo l'installazione.
Tabella a - Superficie minima della stanza (m?)

Quantita di carica (kg)|<1.2(1.3[1.4 [ 1.5(1.6|1.7[1.8|1.9] 2 |21]|22]| 23|24 |25

_|Installazione a pavimento] / |14.5{16.8(19.3| 22 (24.8]|27.8| 31 |34.3|37.8|41.5(45.4|49.4|53.6
Superficie

minima . )
della Installazione a finestra | /

stanza (m?)

52|61 7 |[7.9]8.9]| 10 [11.2[12.4]13.6] 15 |16.3|17.8[19.3

Installazione a parete / 116(1921]24(28|3.1|34|38|42|46| 5 |55| 6

Installazione a soffitto | / |1.1]1.3|1.4|1.6(1.8]2.1]23]|2.6[28|3.1|34[37]| 4

Note sulla manutenzione

e Controllare se l'area di manutenzione o I'area della stanza soddisfano i requisiti della
tabella.
- L’apparecchio € consentito solo per essere utilizzato nelle camere che soddisfano il
requisito minimo della tabella.

e Controllare se l'area di manutenzione € ben ventilata.
- Una ventilazione continua dovrebbe essere mantenuta durante il funzionamento.

e Verificare se vi € una sorgente di fuoco nella zona di manutenzione.
- Un cartello con indicato "vietato fumare" deve essere appeso nell’area di manutenzione.

e Controllare se le targhette tecniche dell’apparecchio sono in buone condizioni.
- Sostituire le targhette danneggiate.

Saldatura

e Se durante la manutenzione si devono tagliare o saldare i tubi del refrigerante, seguire
i passi indicati di seguito:
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Operazioni di sicurezza su refrigeranti inflammabili

a. Spegnere I'unita e togliere I'alimentazione elettrica

b. Togliere il refrigerante dalle tubazioni

c. Effettuare il vuoto nelle tubazioni

d. Pulire le tubazioni con Azoto

e. Tagliare o saldare le tubazioni

f. Portare di nuovo il sistema al punto di servizio.

Il refrigerante deve essere riciclato all'interno di appositi contenitori.

Assicurarsi che non vi € alcuna fiamma libera nei pressi della pompa del vuoto e
che l'area sia ben ventilata.

Riempire il refrigerante

Utilizzare il refrigerante solo per apparecchi che utilizano I'R32 riempimento.
Assicurarsi che diversi tipi di refrigerante non si contaminino tra loro.

Il serbatoio del refrigerante deve essere mantenuta in posizione verticale al
momento del riempimento.

Attaccare l'etichetta sul sistema con la quantita di refrigerante dopo aver finito

il iempimento.

Non riempire troppo.

Dopo che ¢ finito il iempimento ¢ finito, fare il rilevamento delle perdite prima della
prova di funzionamento; stessa cosa quando 'apparecchio viene rimosso.

Norme di sicurezza per il trasporto e lo stoccaggio

Utilizzare il rilevatore di gas infiammabile per controllare prima di scaricare ed aprire il
contenitore.

Nessuna fonte di fuoco e fumo.
Effettuare il trasporto secondo le regole e le leggi locali vigenti.
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v X X X

0 . inclinato irregolare sbavatura
! Ve ,
’“' m cAe mbia a seconda del diametro:
w= . .
‘ ‘ ‘ ‘ Diametro esterno A (mm)
2. Rimuovere le bave (mm) Max Min
* Rimuovere le bavature con la )
limatrice evitando che entrino .
nel tubo stesso. 06-6,35(1/4") 13 0.7
09,52"3/8 1,6 1,0
012-12,7(1/2") 1,8 1,0
. 015,8-16(5/8") 2,4 2,2
verso il
basso

3. Fissare un tubo isolante 6. Ispezione

Verificare la qualita dell'apertura di espansione.
4. Applicare un dado per raccordi In caso di difetti, allargare nuovamente

» Rimuovere il dado per raccordi nel I'apertura secondo la procedura descritta sopra.
tubo di collegamento interno e valvola esterna;

installare il dado per raccordi sul tubo. superficie liscia
tubo di raccordo

allargamento imperfetto

YO Y Yo Wr

inclinato  superficie fessura- spessore
danneggiata zione irregolare

tubo

lunghezza uguale

REGOLAMENTO CE F-GAS no. 842/2006

Non disperdere R32 nell'atmosfera: R32 & un gas fluorinato a effetto serra, coperto dal protocollo di
Kyoto, con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 675
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AVVISI PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che I’alimentazione
elettrica sia disinserita.

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di
protezione individuale.

ATTENZIONE: L'apparecchio deve essere installato conformemente alle regole
impiantistiche nazionali.

ATTENZIONE: i collegamenti elettrici e I'installazione devono essere eseguiti solo da
personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare
gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalita.

ATTENZIONE: Installare un dispositivo di protezione, ( interruttore generale) che consenta
di interrompere completamente I'alimentazione elettrica dall'apparecchio.

Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle
apparecchiature. Si lascia comunque all’esperienza dell’installatore il perfezionamento di
tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.

Non installare I'unita in locali in cui sono presenti gas infiammabili oppure sostanze acide
od alcaline che possano danneggiare irrimediabilmente gli scambiatori di calore in rame-
alluminio o i componenti interni in plastica.

Non installare I'unita in officine o cucine, dove i vapori d’olio miscelati all’aria trattata
possono depositarsi sulle batterie di scambio, riducendone le prestazioni, o sulle parti
interne dell’'unita danneggiando i componenti in plastica.

Scelta del luogo di installazione
Requisiti essenziali Unita interna

Non installare ['unitd nei luoghi seguenti | 1. Non dovrebbero essere presenti ostacoli vicino
potrebbe causare malfunzionamenti. al punto d'ingresso e di uscita dell'aria.
Luoghi con forti fonti di calore, vapori, gas | 2. Scegliere un luogo in cui l'acqua di condensa
infiammabili o esplosivi. possa disperdersi facilmente, senza infastidire
1. Luoghi con dispositivi ad alta frequenza (ad altre persone.
es. saldatrici, apparecchiature mediche). 3. Scegliere un luogo comodo per collegare I'unita
2. Luoghi vicini a zone costiere. esterna vicino alla presa di corrente.
3. Luoghi con oli o fumi nell'aria. 4. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei
4. Luoghi con gas solforato. bambini.
5. Altri luoghi che presentano condizioni | 5. Il luogo deve poter sostenere il peso dell'unita
particolari. interna, senza incrementare rumori e vibrazioni.
6. L’'unita deve essere installata alla distanza di 2,5
Non utilizzare I'unita nelle immediate vicinanze m dal pavimento.
di lavanderie, bagni, docce o piscine. 7. Non installare I'unita interna proprio sopra
I'apparecchio elettrico.
8. Cercare di mantenere una certa distanza dalle
lampade fluorescenti.

1. Scegliere una posizione in cui il rumore e il deflusso dell'aria emessa dall'unita esterna non
infastidiscano i vicini di casa.

2. Il luogo deve essere ben ventilato e asciutto; l'unita esterna non deve essere esposta direttamente alla
luce del sole o a vento forte.

3. Il'luogo deve essere in grado di sostenere il peso dell'unita esterna.

4. Verificare che l'installazione sia conforme ai requisiti dello schema dimensionale relativo
all'installazione.

5. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei bambini e lontana da animali o piante. Se cid non fosse
possibile, montare una recinzione di sicurezza.
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AnAwon cuppopowaong CE

O Eloaywyéag N.E.AHMHTPIOY A.E.E. dnAwvel mwg auTtd To mpoiov
TANPOI TIC YEVIKEG ATIAITIOEIG TWV TAPAKATW EUPWMAIKWY 0SNYLOV:
LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: (EU)2015/863

ERP: 2011/65/EU

RED: 2014/53/EU

WiFi: Méylotn Ekneunouevn loxug: 18dBm

EUpog Zuyxvotntag Acttoupyiag: 2412MHz - 2472MHz

Qg ek TOUTOU, TO MPOIOV £XEL oNUavon e To aUPBOoAo C E Kaln
AnAwon Zuppopdwong £xet Xopnyndei oTov KATAOKEUAOTH Kal &i-
val ot d1abeon Twv appodinv apxwyv enormreiag g ayopdg.

Certificate of compliance CE

TOYOTOMI CO., LTD declares that this product complies with the general
requirements pursuant to the following European Directives:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: (EU)2015/863

ERP: 2011/65/EU

RED: 2014/53/EU

WiFi: Wireless maximum transmit power: 18dBm

Wireless frequency range: 2412MHz - 2472MHz

Therefore the product has been marked with the C € symbol and the
Declaration of Conformity has been issued and is available to the
competent authorities regulating the market.

Certificato di conformita CE

TOYOTOMI ITALIA S.R.L. dichiara che questo prodotto € conforme ai
requisiti generali secondo le seguenti Direttive Europee:

LVD: 2014/35/EU

EMC: 2014/30/EU

RoHS: (EU)2015/863

ERP: 2011/65/EU

RED: 2014/53/EU

WiFi: Potenza di trasmissione massima: 18dBm

Gamma di frequenza: 2412MHz - 2472MHz

Pertanto il prodotto € stato contrassegnato con il simbolo C E ed e stata

rilasciata la Dichiarazione di Conformita che & a disposizione delle
autorita competenti che regolano il mercato.
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.E.AHMHTPIOY A.E.E.

AnayopeUeTal n avatinwon 1) avarapaywyrn oAOKANpou 1 HEPOUG auToU
TOU eyXelpldiou e omolodnmoTe TPOTIO, XWPIG TNV €yypadn adela g

It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in any
manner without written permission of TOYOTOMI CO., LTD
E vietato ristampare o riprodurre tutto o parte di questo manuale in qualsiasi
modo senza il permesso scritto di TOYOTOMI ITALIA S.R.L.
Quedan prohibidas la reimpresién y reproduccion de este manual o partes del
mismo sin permiso previo por escrito de TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN S.A.

ENIZHMH ANTIMTPOZQMEIA EAAAAAZ
I.E.AHMHTPIOY A.E.E.

AEQO®. KHOIZOY 6, AITAAEQ, AOHNA
TnA.: +30 210 5386400

Fax: +30 210 5913664
http://www.toyotomi.gr

SERVICE / ANTAAAAKTIKA
.E.AHMHTPIOY A.E.E.

AEQO®. KHOIZOY 6, AITAAEQ, AOHNA
TnA.: +30 210 5386490

Fax: +30 210 5313349

OFFICIAL REPRESENTATIVE ITALY
TOYOTOMI ITALIA S.R.L.

VIAT. EDISON, 11

20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
Tel: +39 039 6080392

Fax: +39 039 6080316
http://www.toyotomi.it

OFFICIAL REPRESENTATIVE NETHERLANDS
TOYOTOMI EUROPE SALES B.V.
HUYGENSWEG 10, 5466 AN VEGHEL

Tel: +31(0)413 82 02 95

Fax: +31(0)413 74 50 38
http://www.toyotomi.eu

REPRESENTANTE OFICIAL ESPANA

TOYOTOMI EUROPE SALES SPAIN S.A.

CALLE TRIGO, 9 BAJO 2, 28914 LEGANES (MADRID)
Tel: +34 91 6895583

Fax: +34 91 6895584

http://www.toyotomi.es

To mpoi6v kataokeualetal otV Kiva
This product is made in China

Questo prodotto € fabbricato in Cina
Este producto ha sido fabricado en China

CEH
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